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LISTWA  ZACISKOWA  LZ 5x95/35 - E.4026+E.4027 „PAWBOL”
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LISTWA  ZACISKOWA  LZ 5x95/35 - E.4026+E.4027 „PAWBOL”
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UWAGI:
-  Miejsce zabudowy szafek n/t pokazano na planie - rys. E.7.
-  Elewacje szafek pokazano na rys. E.3.

2- rozszycie układów pomiarowych przewodem LgY 6 mm
-  Sposoby układania przewodów opisano na planach (rzutach) instalacji elektrycznej rys. E.6 do E.11.
-  Puste pola w podstawach bezpieczników przedlicznikowych wyposażyć w główki bezpiecznikowe 
   przystosowane do plombowania. Schemat 
-  Przykładowe schematy tablic mieszkaniowych TM pokazano na rys. E.4.
- Tablice mieszkaniowe TM jednofazowe typu RWN 1x8 oraz trójfazowe typi RWN 1x12
   zabudować przy / lub nad drzwiach wejściowymi wewnątrz mieszkania lub w miejscu 
   istniejących zabezpieczeń w mieszkaniu (w uzgodnieniu z lokatorem) 
   i wyposażyć je w niezbędnie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe obwodów
   odbiorczych lokalu.
-  Zastosowane aparaty elektryczne opisane na rysunkach nie są krytyczne i służą 
   do określenia ich parametrów charakterystycznych.
-  Szynę główną połączeń wyrównawczych SGW zabudować w piwnicy w miejscu dogodnym 
   dla podłączenie uziomów sztucznych i naturalnych w budynku.
-  Instalację dzwonkową zasilić z obwodów mieszkaniowych w uzgodnieniu z lokatorami.
-  schemat instalacji oświetleniowej budynku pokazano na rys. E.5.

RKGL 50/42 320N

RKGL 50/42 320N
S-BOX 300x220x120 (bez dławików)
z możliwością plombowania „PAWBOL”

S-BOX 300x220x120 (bez dławików)
z możliwością plombowania „PAWBOL”
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Skala:
-

  Tytuł rysunku:

Nr rys.
1

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga
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SAMOCZYNNE   WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

UKŁAD TN-S

 Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa
                  ul. Piastów 11
                  57-400 Nowa Ruda

Temat: "Remont budynku przy ul. Piastów 11 w Nowej Rudzie"

Obiekt: Budynek Wielorodzinny
 dz. nr 344/45, 344/6, 393(dr) obręb nr 3
 Nowa Ruda

mgr inż Krzysztof Leszczyński
instalacje elektryczne - DOŚ/IE/0244/15 SCHEMAT ZASILANIA I 
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