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RZUT PARTERU

UWAGI:

- cato$¢ instalacji wykonaé jako pft

- schemat instalacji oswietleniowej pokazano
na rysunku

- schemat elektryczn instalacji pokazano
na rysunkach E.1

LEGENDA:
Oprawa o$wietleniowa LED 30W
Z czujka ruchu

@ Panel LED -Plafon z czujnikiem
ruchu 24W, 2160 Im, 3000K

® Oprawa os$wietleniowa np. typu ,OVAL-60
ze zrodtami Swiatta LED - 10W

O> Lacznik oswietleniowy jednobiegunowy
@ Puszka rozgatezna fis0 pit
L Przycisk dzwonkowy

@ Przepust stropowy PCV 100 mm
( Lmin =300 mm)

cmo Szyna glowna wyrdwnawcza

—— YDYp 3x1,5 mm’
— — YDYp 5x6 mm’

WG - wytacznik gléwny budynku
OP - ochronniki przepieciowe
TLA - tablica licznikowa
z obwodami admin.
ZPP-1 do ZPP-2 - zestaw pietrowy tablic
licznikowych mieszkar
TM-1 (1A; 2) - tablice lokalu nr 1 (1A; 2)

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Piastow 11
57-400 Nowa Ruda

Obiekt: Budynek Wielorodzinny
dz. nr 344/45, 344/6, 393(dr) obreb nr 3
Nowa Ruda

Temat: "Remont budynku przy ul. Piastow 11 w Nowej Rudzie" Stadium: Branza: Data:
PT E 12.2024
Projektant: |mgr inz Krzysztof Leszczynski Tytut rysunku: Skala:
instalacje elektryczne - DOS/IE/0244/15 Plan instalacji elektrycznej CZ@éCi 1:100
wspdlnie uzytkowanej budynku —
Asystent: inz. Mateusz Ozga RZUT PARTERU. Nrrys.
2




