SZPITAL POWIATOWY W SULECHOWIE

POLACZYC Z INSTALACJA ODGROMOWA
BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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POLACZYC Z INSTALACJA ODGROMOWA
BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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OCHRONA ODGROMOWA
ZWODAMI PIONOWYMI SKRAPLACZA
INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

. UWAGI:

1. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC JAKO NIEIZOLOWANA, ZWODAMI NISKIMI NIENAPREZANYMI UKEADAN YMI
NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DACHOW SKOSNYCH;

2. DLA OCHRONY ELEKTRYCZNYCH URZADZEN WENTYLACYJINCYH NA DACHU ZASTOSOWAC ZWODY PIONOWE
Z PRETA Fe/Zn @#16mm POLACZONEGO Z INSTALACJA ZWODOW POZIOMYCH;

3. INSTALACJE ZWODOW WYKONAC Z ZACHOWANIEM OCZEK O WYMIARACH NIEWIEKSZYCH NIZ 15x15m
Z WYKORZYSTANIEM METALOWYCH ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE NA DACHU;

/ @ - ' ) : 4. METALOWE ELEMENTY INSTALACJ WYCHODZACYCH PONAD DACH NALEZY OBJAC POLACZENIEM

WYROWNAWCZYM BEZPOSREDNIO POD DACHEM W OBIEKCIE;

N ’ ’ ’ ’ h N 5. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM DFe/Zn 8mm PROWADZONYM W RURCE
OCHRONNEJ GRUBOSCIENNEJ POD ZEWNETRZNA WARSTWA ELEWACJI.

6. PO WYKONANIU ROBOT PRZEPROWADZIC POMIARY SPRAWDZAJACE | SPORZADZIC PROTOKOE;

L

LEGENDA:

AN — ZWOD POZIOMY NISKI Z PRETA DFe/Zn 8mm NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH;
|+| — ZtACZE SRUBOWE INSTALACJ ODGROMOWEJ TYPU DRUT—DRUT;
Joz] — ZWOD PIONOWY Fe/Zn, OCHRONA URZADZEN WENTYLACYJINYCH (SKRAPLACZA);
H — PRZEWOD ODPROWADZAJACY INSTALACJ ODGROMOWEJ Z PRETA DFe/Zn 8mm W RURCE
OCHRONNEJ RVS POD OKEADZINA ELEWACJI;
Niniejszy rysunek stanowi wfasnos¢ Biura Projektowego SEGESTA. Kopiowanie, wykorzystywanie catosci lub fragmentow
opracowania zabronione (Ustawa o prawie autorskim | prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z Bmkx.\
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