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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:
Naprawa systemu ppoz. w kontenerach dSAT.

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej
ul. Rejowska 29, 26-110 Skarzysko — Kamienna

Rodzaj zaméwienia:
Ustuga

Kod CPV:
31625200-5 — Systemy przeciwpozarowe
50413200-5 — Ustugi w zakresie napraw i konserwacji sprzetu gasniczego

AKCEPTUJE
@M?
. 06"('{"11{‘ ......................................
(Data, podpis Kierujgcego jednostkg organizacyjng)
Opracowat:
Krzysztof Franczyk

tel. +48 41 278 45 33
tel. kom. 571336328

L1 3Y
Data, podpis M

Spétka wpisana do rejestiu przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w calosci wplaconego: 33 335 532 000,00 zt
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, zlozyta oferte lub zawaria
Umowe zakupowg lub Umowe centralna

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Skarzysku — Kamiennej,
26-110 Skarzysko — Kamienna, ul. Rejowska 29.

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdéwienia

1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, Zaktad Linii
Kolejowych z siedziba w Skarzysku — Kamiennej przy ul. Rejowskiej 29 zwanym dalej
,Zamawiajgcym” zaprasza do sktadania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego otwartego.

2) Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Regulaminie
udzielenia zamoéwieri logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dalej:
,Regulamin”}.

3) Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej https://zamowienia.plk-sa.pl.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszelkiej informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji oraz w trakcie realizacji umowy.

3. Rodzaj zamawianych ustug

Przedmiot niniejszego zaméwienia stanowi: naprawa systemu ppoz. w kontenerach dSAT.
Zakres ustug zleconych do realizacji sktada sig¢ z jednego zadania, kidre obejmuje migdzy
innymi:
1. Demontaz istniejgcej instalacji ppoz.
2. Obliczenia i wytyczne projektowe, Konfiguracja Statego Urzgdzenia Gasniczego,
3. Montaz nowego zestawu SUG sktadajacy sie z kluczowych komponentow:
- Centrala IGNIS 2500 — 1 szt.,
- Czujka DUR-40 - 2 szt.,
- Sygnalizator akustyczny SA-K7N/3m — 1 szt,,
- Sygnalizator ewakuacyjny 8G-1-1-002 — 1 szt,,
- Sygnalizator zewnetrzny ROLP — 1 szt.,
- Przycisk uruchomienia PU-61 — 1 szt.,
- Przycisk wstrzymania PW-61 — 1 szt.,
- State Urzadzenie Gasnicze gazowe z osprzetem™ — 1 kpl.
* 2 zbiorniki 7,83 dm3 o fgcznej zawartosci 13,8 kg Novec TM 1230 (FK-5-1-12)

Po wykonanej ustudze Wykonawca dokona przegladu instalacji systemu pozarowego oraz jego
szczelnoscia.

4. Miejsce realizacji zamdwienia

Teren zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakiad Linii Kolejowych w Skarzysku
— Kamiennej, dwa kontenery dSAT umiejscowione przy linii kolejowej nr 4:

Lp. Lokalizacja km Sekcja/ nr linii
1 DSAT Strarzechowice km 114,883 Idzikowice Linia 4
2 DSAT Bukowiec km 84,690 ldzikowice Linia 4

W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty na kwotg nizszg niz zatozono w planie
postepowan, Zamawiajgcy dopuszcza po uzgodnieniu z Wykonawcg wykonanie dodatkowej
naprawy w jednej z ponizszych lokalizacji:



DSAT Radwan km 98,700 ldzikowice Linia 4*
DSAT Wolka Kuligowska  km 66,710  Idzikowice Linia 4*

* w przypadku dodatkowej naprawy nie zmienia si¢ terminéw wykonania ustugi. Zmiany beda
mozliwe w ramach wynagrodzenia umowy.

5. Harmonogram realizacji zaméwienia

Termin wykonania zamowienia; od podpisania umowy/zaméwienia do wyczerpania Srodkéw
finansowych, lub do 31 grudnia 2024 roku.

Ustuga moze by¢ wykonywana tylko i wytacznie w obecnoséci pracownika wyznaczonego przez
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do wykonywania ustugi Wykonawca zgtosi gotowos¢ do
pracy z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

6. Specyfikacja techniczna

.

2.

5.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca wykonuje wszystkie ustugi bedace przedmiotem Umowy zgodnie z
aktualnym poziomem wiedzy technicznej i najwyzszg starannoscig, przy uzyciu
specjalistycznych urzadzen pomiarowych, materiatéw, narzedzi i sprzetu, a takze przy
pomocy wysoko wykwalifikowanych pracownikéw, posiadajgcych doswiadczenie |
uprawnienia do wykonywania przedmiotowych prac,

Wykonawca wykonuje wszystkie prace w zakresie przegladéw i kontroli urzadzen,
wylacznie przy udziale wiasnych pracownikéw Ilub autoryzowanych punktow
serwisowych posiadajgcych wymagane zaswiadczenia i uprawnienia, tj. Swiadectwa
kwalifikacyjne nadane przez Wykonawce oraz dokumenty i zaswiadczenia wymagane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw oraz za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu kolejowego,

- zabezpieczenie robot przed dostgpem osdb trzecich,

- zabezpieczenie terenu od nastepstw zwigzanych z ustuga.

Przed przekazaniem robét zostanie dokonane sprawdzenie obiektu obejmujace:

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw urzadzen, w tym atestdéw, certyfikatow,

deklaracji zgodnosci, gwaranciji itp.

- przygotowanie cato$ci obiektu do przeprowadzenia odbioru koricowego i sprawdzenie

dziatania urzadzen wraz z pomiarami,

6.

7.
8.

11.

Odbior koncowy urzadzen potwierdzony zostanie protokotem odbioru koncowego
przekazaniem do eksploataciji.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé pomieszczenie w ktérym zainstalowano SUG.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokét odbioru koricowego ustugi potwierdzajgcy dokonanie ustugi,
niezawierajgcy zadnych uwag lub zalecen, sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do Zaméwienia.

Gwarancja udzielana jest na okres 60 miesigcy od daty zainstalowania systemu SUG.

.Ujawnione w okresie gwarancji wady beda usuwane bezptatnie. Naprawa zostanie

wykonana w mozliwie krotkie terminie niedopuszczajgcym do pozostawienia
chronionych pomieszczen bez zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia naprawy nie krocej niz 24 godziny od
przyjecia zgtoszenia o usterce / wadzie urzadzenia, jednak nie pdzniej niz 72 godziny.



7. Wymagania prawne

7.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

7.1.1. Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wskazanie przez Wykonawce, Zze spetnia
warunki dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnoéci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepisow

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
¢) Zdolnosci technicznej lub zawodowej

7.1.2. Na potwierdzenie spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

a) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w Postgpowaniu zakupowym, w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 7.1.1

b) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo z Centralnej Ewidencii i Informacji Dziatalnosci
Gospodarczej, jezeli przepisy naktadajg obowigzek ich posiadania, wystawionych nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert,

c) Petnomocnictwa dla oséb sktadajacych w imieniu Wykonawcy o$wiadczenia woli lub wiedzy,
jezeli umocowanie tych oséb do sktadania oswiadczenn w imieniu Wykonawcy nie wynika
z dokumentéw wymienionych w ppkt. a),

d) W postepowaniach zakupowych prowadzonych za pomocag Platformy Zakupowej,
petnomocnictwo dla osob skiadajacych w imieniu Wykonawcy ofertg¢ za pomocg Platformy
Zakupowej,

e) Wykonawca musi posiadaé stosowne dokumenty potwierdzajgce uprawnienia UDT F-Gaz
—~ certyfikat F-GAZ dla przedsiebiorstwa i certyfikat F-GAZ dla minimum 2 pracownikow, ktore
przedstawi Zamawiajgcemu.

f) Wykonawca musi posiada¢ certyfikat CNBOP lub SITP w zakresie projektowania, montazu
i konserwaciji statych urzadzen gasniczych: F-gazy, inergazy, NOVEC, CO2, itp.,

g) Wykonawca powinien posiada¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie zawodowe w pracach
serwisowych i konserwacyjnych systemoéw przeciwpozarowych. Wykonawca przedstawi wykaz
wykonanych ustug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczgcia postgpowania, a jesli
okres prowadzenia jest krotszy w tym okresie wykonat nalezycie co najmniej 2 zadania
polegajgce na wykonaniu prac serwisowych i konserwacyjnych systemow przeciwpozarowych .

Nalezy dotaczy¢ dowody ktérymi sg referencje badZz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonane a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow - inne
dokumenty. Przy czym faktura nie jest dokumentem potwierdzajacym, ze roboty zostaty
wykonane nalezycie.

7.2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czegsciowych, a takze nie
dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Podstawa Prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U.z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),



e Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. 0 zmianie ustawy o substancjach zubozZajgcych warstwe
ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektorych innych™
ustaw

¢ Inne ustawy oraz normy niezbedne przy inwestycji.

8. Termin i warunki gwaranc;ji

Wykonawca udzieli minimum 60 miesigcznej gwarancji jakosci ustug w tym gwarancji na
zastosowane w zwiazku z realizacjg Ustug a w szczegélnosci w zwigzku z realizacjg napraw
materialy, czeci, urzadzenia - liczac od daty podpisania protokotu odbioru. W przypadku, jezeli
gwarancja producenta zastosowanych czesci, urzadzen jest diuzsza — obowigzuje gwarancja
producenta.

9. Sposdb pfatnosci

Ptatnosci na podstawie Protokotu odbioru ustugi bez uwag dla wskazanej lokalizacji w terminie
30 dni kalendarzowych od daty wplywu prawidtowo wystawionej faktury Vat do siedziby PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., CENTRALA, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.

10. Kary umowne
Nie dotyczy

11. Prawo opcji
Nie dotyczy

12. Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie dopuszcza udziatu podwykonawcow

13. Zamdwienia podobne
Nie dotyczy

14. Uwagi koricowe

1) Usluga bedzie realizowane w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30 chyba,
ze przedstawiciele stron Wykonawcy i Zamawiajgcego ustalg inaczej.

2) Wykonawca wykona ustuge z materiatdw wtasnych, wtasnym sprzegtem,
3) Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zaméwienia lezg po stronie Wykonawcy,

4) O zrealizowaniu zamoéwienia Wykonawca kazdorazowo poinformuje telefonicznie
lub mailowo pracownika Zamawiajacego: Krzysztof Franczyk tel.. 571-336-328
e-mail Krzysztof.Franczyk@plk-sa.pl

15. Zatgczniki

Zatgcznik nr 1 do OPZ — Protokdt Odbioru Ustugi,



Zatacznik nr 1 do OPZ:
Protokdt Odbioru Ustugi

PROTOKOL
ODBIORU USLUGI N
................................. r__ e . e
Nazwa i pieczatka zakladu (serwisu) do zamowienia nr
Przeprowadzono ustugg instalacji systemu ppoz. w lokalizacjiz ..........cc...coooieiiiiiin. e renererariararaenen
WYKONANY A18: ... eee ittt e e ettt e e e e
B 17 N
LT T g L R RTLE P TR P PRAIEET
[
ODEBRAL USLUGE: WYKONAL USLUGE:
imig i nazwisko podpis imi¢ i nazwisko podpis







