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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia:

Przeglad, serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne kottowni olejowych,
gazowych i elektrycznych w obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad
Linii Kolejowych we Wroctawiu wykazanych w zalaczniku nr 1 do opisu
przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych we Wroctawiu

ul. Joannitow 13, 50-525 Wroctaw

Rodzaj zaméwienia: usiuga

Kod CPV:
50721000-5 obstuga instalacji grzewczych

50531100-7 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji kottéw grzewczych
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Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta ofertg lub zawarla

Umowe zakupowg lub Umowe centraing

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu
ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

| Ogoblne informacje o przedmiocie zaméwienia:

Przedmiotem umowy jest:

Nazwa zamoéwienia : Przeglad, serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne kotlowni
olejowych, gazowych i elektrycznych w obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych we Wroctawiu wykazanych w zalaczniku nr 1 do opisu
przedmiotu zaméwienia.

Rodzaj zaméwienia : ustuga

1. Cel zamowienia :

Zapewnienie cigglej pracy kotlowni olejowych, gazowych i elektrycznych w obiektach PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych we Wroctawiu oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa dziatania urzadzen grzewczych.

2. Kod CPV

50721000-5 obstuga instalacji grzewczych

50531100-7 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji kottbw grzewczych

3. Przedmiot zamoéwienia :
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Przeglad, serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne kotlowni olejowych, gazowych i

elektrycznych w obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych we

Wroctawiu wykazanych w zataczniku nr 1 do opisu przedmiotu zamoéwienia, a w

szczegolnosci:

A. KOTLOWNIE OLEJOWE | GAZOWE

1)
2)

3)
4)

1)
2)

3)
4)

5)

1)
2)
3)
4)

1)

2)

3)
4)

Czynnosci dotyczace kotta:

kontrola pracy palnika, sprawdzenie i regulacja palnika, czyszczenie,
konserwacja sprzetu kottowego, sprawdzanie urzadzen zabezpieczajacych kociot
(zawdr bezpieczenstwa, czujnik poziomu wody),

czyszczenie kotta na poczatku sezonu grzewczego

analiza spalin, a w razie potrzeby regulacja zgodnie z obowigzujgcymi normami

czynnosci dotyczace automatyki:

sprawdzanie sitownikdéw zaworéw mieszajgcych i klap odcinajacych,

sprawdzanie dziatania pomp (uruchomienie niepracujgcych pomp w celu ochrony przed
zastaniem)

sprawdzanie urzadzen zabezpieczajacych

kontrola sterownika automatyki pogodowej, korekta nastaw w uzgodnieniu z
Zamawiajacym (m.in. w zakresie zgodnosci odpowiednich temperatur),

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania szaf sterujacych automatyka i odpowiednich

regulatoréw

czynnosci dotyczace stacji uzdatniania wody:

kontrola poziomu soli w zbiorniku i ewentualne uzupetninie,
sprawdzenie stanu pracy stacji uzdatniania,

czyszczenie dystrybutora wody i armatury,

sprawdzenie nastaw sterownika i ewentualna ich korekta,

czynnosci dotyczace armatury, zasobow i wymiennikéw c.w.u. i instalacji:
utrzymanie w sprawnos$ci pracy instalacji centralnego ogrzewania (odpowietrzanie,
regulacja, nastawy, etc.) w pomieszczeniach ogrzewanych z kottowni,
sprawdzenie dziatania zaworéw bezpieczenstwa,
sprawdzenie stanu potgczen urzadzen elektrycznych,
sprawdzenie szczelnosci potgczen armatury, rurociggow,
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5) sprawdzenie dziatania zaworéw i zasuw,

6) czyszczenie (wymiana) filtréw siatkowych, odmulnikéw,

7) uzupetnianie wody w ztadzie c.o. (w razie potrzeby),

8) sprawdzenie i uzupetninie ci$nienia powietrza w naczyniu przepompowym,

9) kontrole wymiennikéw ciepta, zasobnikéw c.w.u,

10) usuwanie nieszczelnosci instalacji wezta c.o. i c.w.u.,

11) kontrole instalacji i osprzetu i urzadzen gazowych od zaworu gtéwnego do $ciezki
gazowej kotta wraz z urzadzeniami pomiarowymi, redukcyjnymi i rejestrujagcymi, kontrola
instalacji odprowadzania spalin (analiza spalin),

12) kontroli pracy uktadu uzupetnienia ztadu wodnego,

e. czynnosci dotyczace pomieszczenia kotlowni:
1) utrzymanie w czystosci pomieszczen kottowni,
2) prowadzenie ksigzki kottowni obiektu

3) kontrola sprawnosci i funkcjonowania wentylacji (nawiewu i wywiewu)

B. KOTLOWNIE ELEKTRYCZNE
Czynnosci dotyczace kottowni elektrycznych:

1) Przeglad i kontrola pracy kottéw i urzadzen kottowni,

2) kontrola instalacji elektrycznej potaczen urzadzen elektrycznych

3) sprawdzenie poprawnosci dziatania szaf zasilajacych i regulatoréw sterowania praca
kottow elektrycznych i innych urzgdzen kottowni

4) ogledziny pracy naczynia wyrébwnawczego

5) sprawdzenie szczelnosci instalacji wodnych

6) czyszczenie filtréw siatkowych (wymiana filtrow) na obiegu c.o.-doraznie

7) sprawdzenie wysokosci podnoszenia pomp i oceny ich pracy

8) sprawdzenie odpowietrzenia pomp- doraznie

9) Kontrola dziatania ogranicznika cisnienia

10) Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemow zabezpieczen kotta

11) Kontrola pracy uktadu uzupetnienia ztadu wodnego,

Nadzér nad prawidlowa praca kottowni olejowych, gazowych i elektrycznych oraz przeglad
i uruchomienie urzadzen kottowni do sezonu grzewczego a takze w innym czasie jezeli
zachodzi taka potrzeba.

1) prowadzenie na biezgco ksigzki pracy kottowni
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2) przeglady kotiow i badanie szczelno$ci instalacji gazowej, sporzadzenie z tych
czynnosci protokotoéw dla Zamawiajgcego zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
Budowlane.

3) Badanie szczelnosci instalacji gazowej -1 przeglad w czasie trwania umowy, wykonany
do konca listopada 2024 r. i podpisany przez osobe z uprawnieniami.

4) zapewnienie okresowych badan i pomiaréw wymaganych przepisami Prawa Ochrony
Srodowiska i wytycznych Panstwowej Inspekcji Pracy oraz organow Inspekciji
Sanitarnych dla danej kottowni oraz instalacji grzewcze}j,

5) zapewnienia wtasciwych temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach (niedopuszczania
do niedogrzan i przegrzarn)- zgodnie z obowigzujacymi normami,

6) inne czynnosci niezbedne do prawidtowej pracy kottowi

7) ustuga bedzie podlegata comiesiecznemu odbiorowi w miesigcach pazdziernik-kwiecien
w przypadku kottéw i kottowni olejowych i gazowych oraz jednokrotnemu odbiorowi w
przypadku kottéw i kottowni elektrycznych ( przy czym kottownie olejowe i gazowe —w
sumie 7 przegladoéw w czasie trwania umowy, kottownie elekiryczne —w sumie 1
przeglad w czasie trwania umowy).

Utrzymanie urzadzen kottowni w dobrym stanie technicznym, usuwanie usterek i awarii w

czasie trwania umowy:

1) niezwioczne usuwanie usterek i awarii (w tym doszczelnienie) w urzadzeniach,
instalacjach, sieciach, osprzecie, automatyce, itp., wraz z meldunkiem telefonicznym do
osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego o podjetych dziataniach: czas realizacji nie
dtuzszy niz 4 godziny- jednoczesnie nie zagrazajacy funkcjonowaniu kottowni i instalacji
grzewczych,

2) w przypadku koniecznos$ci wymiany urzadzenia lub armatury — czas naprawy nie
powinien by¢ diuzszy niz 48 godz.,

3) Wykonawca ponosi w kosztach ustugi wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem awarii i
usterek (robocizna, dojazd, sprzet, materiaty eksploatacyjne), ktére sg wkalkulowane w
kwote wynagrodzenia za obstuge serwisowa kottowni

4) Strony ustalaja, ze materiatami eksploatacyjnymi, niezbednymi do wykonania ustugi,

ktére zabezpiecza Wykonawca sg m.in. krétkie przewody elektryczne, kroétkie odcinki rur,
gumowe ztgczki, zaciski elektryczne, kieje, uszczelki, smary, sitka, paski, szczeliwo,
bezpieczniki, gazy techniczne, obejmy naprawcze, filtry, Sruby, nakretki, ksztaftki
hydrauliczne, pojedyncze kolana, srubunek itp.

5) Wykonawca dostarcza materiaty i cze$ci zamienne, nie bedgce materiatem

eksploatacyjnym do usuniecia awarii/naprawy. Zamawiajacy zaptaci za te
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materiaty/cze$ci zamienne zgodnie z dokumentem zakupu, po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego przed usunigciem awarii.

6) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kottowni do sezonu grzewczego oraz
wykonania wszystkich czynno$ci na biezaco tak aby zapewni¢ bezawaryjng i ciggtg prace
kottowni,

7) Z przeprowadzonych kontroli, wykonanych czynnosci oraz usunigtych awarii Wykonawca
sporzgdzi protokét dla kazdej lokalizacji osobno oraz zbiorczy protokét zdawczo-
odbiorczy, ktory potwierdzony przez Zamawiajacego bedzie podstawg do zaptaty faktury,

8) Wszelkie prace zwigzane z zakresem umowy moga wykonywacé osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

9) Aby zapewni¢ ciggta prace kottowni olejowych , gazowych i elektrycznych w przypadku
awarii i niezwtocznej koniecznosci wymiany urzadzen lub armatury nie bedace]
materiatem eksploatacyjnym nalezy :

e Sporzadzi¢ komisyjnie protokdt awaryjny, w nagtowku opisac jakiej dotyczy umowy,
numer kolejnego protokotu, nalezy wpisa¢ lokalizacje, date powéd wymiany, ilos¢
koniecznych elementéw do wymiany , komisja powinna sktada¢ sie przynajmniej z dwoch
0s6b Naczelnika Sekcji lub osoby przez niego wyznaczonej oraz przedstawiciela firmy
serwisowej

o Potwierdzi¢ protokotem dokonanie wymiany urzadzenia na danej kottowni przez
naczelnika sekcji oraz przedstawi¢ wycene usuniecia awarii

e Uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego na obcigzenie kosztami materiatow lub urzadzen,
zgodnie z podang wyceng usunigcia awarii,

e Po skompletowaniu w/w dokumentéw Wykonawca wystawi fakture za zakup tych
materiatéw lub urzadzen

Il WARUNKI PRZEDMIOTOWE:

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy zapewni osobg/osoby, ktére posiadajg
uprawnienia do wykonywania prac na wymaganym stanowisku, wydane na podstawie
Rozporzadzenia MINISTRA KLIMATU | SRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2022 poz.1392)

2. Wykonawca przediozy wykaz pracownikdéw wraz z ich aktualnymi uprawnieniami, nr
uprawnien i datg ich waznosci oraz kazdorazowo przedstawi zmiany Zamawiajagcemu

3l Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia powinna obejmowa¢ komplet
czynnosci i kosztéw z nim zwigzanych.

4, Zaleca sie przed ztozeniem oferty przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie w celu

zdobycia wszelkich dodatkowych informacji niezbednych dla dokonania wiasciwej wyceny
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oferowanych ustug. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do odbycia
wizji lokalnej, Wykonawca zobowigzany jest ztozyé za pomoca Platformy Zakupowej przez
zaktadke “korespondencja”’ - Zobowigzanie do zachowania tajemnicy przedsiebiorcy, na druku
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik do SWZ, wraz z dokumentem, z ktérego wynika
umocowanie do skladania o$wiadczen woli. Wéwczas Zamawiajacy wskaze termin wizji lokalnej
i osobe, z ktérag nalezy sie kontaktowac celem jej odbycia.

5. Przed przystapieniem do wykonania prac Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
zezwolenie / przepustke na prawo wstepu na teren kolejowy w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu ul. Joannitow 13, 50-525 Wroctaw.

6. Kotlownia zostanie przekazana Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym

7. Ustuga bedzie wykonywana przez Wykonawce przy uzyciu wiasnych srodkéw
transportu, narzedzi, odziezy roboczej i materiatéw niezbednych do wykonania ustugi.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian lub rezygnacji z niektérych lokalizacji np.
Z uwagi na zmiany systemu ogrzewania wody uzytkowej.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych czynnosci w lokalizacjach
objetych niniejszg umowa.

10.  Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich szkdéd powstatych podczas
realizacji umowy na wtasny koszt.

11. W przypadku stwierdzenia wad swiadczonych ustug Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia czynnosci jej usuniecia nastepnego dnia roboczego po zgtoszeniu wady przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenie wady bedzie nastepowac w formie telefonicznej lub mailowe;.

12. Wykonawca odpowiada za petne zabezpieczenie warunkéw BHP i p-poz przy
wykonywaniu ustug objetych umowa, zapewnienia bezpiecznych warunkdéw pracy zaréwno
swoim pracownikom jak i ruchowi kolejowemu prowadzonemu na czynnych torach,
wyposazenia pracownikdéw w kamizelki ostrzegawcze

13.  Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapiséw ujetych

w nastepujacych opracowaniach:

.Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A oraz wytyczne sposobu dostarczania informac;ji i poinformowania
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas

wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 1bh-105"

14.Z tytutu nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie miesieczne
wynagrodzenie, przy czym ustugi bedg wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi
w opisie przedmiotu zaméwienia.

15. Termin realizacji zamowienia
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12 miesiecy od daty podpisania umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia.

16. Miejsce realizacji zaméwienia

Wykaz obiektéw objetych umowa zostat okreslony w zatgczniku nr 1 do opisu przedmiotu
zamowienia.

17. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty cze$ciowe;j .
18. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

19. Zamawiajacy zastrzega na swojg rzecz prawo rozszerzenia zakresu zaméwienia
o dodatkowe ustugi, uwzgledniajgce dodatkowe, biezgce potrzeby Zamawiajacego (dalej:
,Prawo opcji’) do 30% wartosci zaméwienia podstawowego. Prawo opcji moze byé

wykonane przez Wykonawce do dnia obowigzywania umowy.
20. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamowienia.

21. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
22. Wykonawca przedstawi wykaz Ustug w zakresie przedmiotu zaméwienia: przeglad,

konserwacja oraz naprawy awaryjne kottowni, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciggtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, o fgcznej minimalnej wartosci uméw w kwocie 150 000 pin netto , przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktoérych Ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te Ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego Ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczenh okresowych lub ciagtych sg
wykonywane.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1

Lista lokalizacji do zaméwienia pn: ,Przeglad, serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne
kottowni olejowych, gazowych i elektrycznych w obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu wykazanych w zataczniku nr 1 do opisu przedmiotu

zamowienia.”
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