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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Wymiana rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu dyzurnego ruchu na stacji
Ksieginice linia 273
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych we Wroctawiu, ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45317300-5
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu, ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw

1. Ogodlne informacje o przedmiocie zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest: Wymiana rozdzielnicy giéwnej w pomieszczeniu dyzurnego ruchu na
stacji Ksieginice linia 273
1) Wymiana istniejgcej Rozdzielnicy elektrycznej, natynkowej wraz z wymiana aparatéw
(bezpiecznikow, przekaznikéw, wigcznikéw, wytgcznikéw réznicowo-pradowych i instalacyjnych
oraz stycznikéw, tablic licznikowych) przy zachowaniu ciagtosci zasilania istniejacej rozdzielni
gtéwnej (pomieszczenie Dyzurnego ruchu),

2) Wykonawca wystgpi do dostawcy energii elektrycznej w celu rozplombowania licznikéw energii
elektr. zamontowanych w ww. rozdzielnicy.

3) Pozostawi¢ w nowo zabudowanej Rozdzielnicy minimum 10 pél rezerwowych w celu dalszej
rozbudowy,

4) Nieuzywane obwody w Rozdzielnicy gtdwnej unieczynni¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego i PGE Energetyka,

5) Istniejgce obok Rozdzielni zabezpieczenia obwodu FDS, Roztgcznik Agregatorownia (Klima) nalezy
przenie$¢ do nowo zabudowanej tablicy rozdzielczej,

6) Wykonanie niezbednych pomiardw i sporzadzenie protokotdw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

7)Uzgodnic¢ dokumentacje u zarzadcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
8) Przedstawi¢ kosztorys (szczeg6towy) na wykonanie prac, przy ztozeniu oferty,
9) Wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej,

Do wykonywania ww. zadania nalezy zastosowac transport we wtasnym zakresie.
2. Rodzaj zamawianego: Roboty budowlane

3. Miejsce realizacji zaméwienia: Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu, linia kolejowa nr 273
Budynek Nastawni Dysponujacej Ksieginice, Sekcja Eksploatacji Glogow.

4. Harmonogram realizacji zaméwienia: Miesigc od dnia podpisania Umowy

5. Specyfikacja techniczna
Obowigzki Wykonawcy:

1) Odpady wytworzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania beda przez niego
utylizowane lub zagospodarowywane (zgodnie z obowigzujacymi przepisami). W zwigzku
z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania uprawnien do transportowania
oraz gromadzenia odpadéw lub posiada¢ podpisang Umowe z podmiotem spetniajgcy
powyzszy warunek na caty okres realizacji zadania,

2) Wykonawca gwarantuje, ze w realizacji zadania nie beda brali udziatu etatowi pracownicy
Zamawiajacego,
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3) Wykonawca ztozy o$wiadczenie w zakresie:
e aktualnos$ci badan lekarskich pracownikéw Wykonawcy.

4) Wszystkie materiaty do wykonania robét dostarcza wykonawca,

5) Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania zostang
zapewnione przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) Wykonawca ponosi w catosci odpowiedzialnos¢ za wypadki, szkody spowodowane
niewtasciwym wykonywaniem czynno$ci wynikajgcych z umowy, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia elementéw obiektow, urzadzen badz terenu w toku realizacji robét
zobowigzany jest naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7) Wykonawca z wyprzedzeniem przed przystgpieniem do robét ztozy do Zamawiajgcego
pisemny wniosek z prosba o wyrazenie zgody o samodzielne poinformowanie pracownika o
zagrozeniach na terenie PKP oraz o zezwolenie na prawo wstgpu na teren kolejowy;

Obowiazki Zamawiajacego:
1) Zamawiajgcy zapewni dostep do obiektéw i urzadzen objetych przedmiotem Umowy na
czas niezbedny do wykonywania prac, w terminie uzgodnionym przez Strony dla
terminowe ich realizacji,

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru prac w wyznaczonym terminie,

3) Zamawiajacy wraz z Wykonawca sporzadza Regulamin Tymczasowy prowadzenia ruchu
pociggéw na czas wykonywania Robdt;

6. Wymagania stawiane Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzany jest dysponowac odpowiednio wykwalifikowanymi osobami z
minimalnym udokumentowanym 3 letnim do$wiadczeniem przy modernizacji rozdzielnicy
elektrycznej Wykonawca zatrudni odpowiednig liczbe pracownikdéw, posiadajacych
uprawnienia do wykonania Robét i innych czynnos$ci wykonywanych w ramach przedmiotu
zamowienia, w tym:

¢ 1 osoba posiadajgca uprawnienia D+E (skan dokumentu)
e Pozostali pracownicy co najmniej 2 osoby posiadajgce uprawnienia elektryczne E
(skan dokumentu)

2) W zakresie posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej do wykonania Zamoéwienia,
Wykonawca wykaze sie doswiadczeniem tj. przedstawi, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem skitadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym
okresie, zrealizowat nalezycie co najmniej jedng umowe/zamoéwienie/zlecenie, ktorej
przedmiotem byta modernizacja giéwnej rozdzielnicy elektrycznej w budynku zgodnie
z przepisami prawa budowlanego na rzecz ktérych Robota zostata wykonana oraz
przedstawi dowody okreslajace, przy czym dowodami o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonanie.

7. Wymagania prawne
Wykonawca przy realizacji Umowy bedzie przestrzegat w szczegolnosci nastepujgcych norm i przepisow:
1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
2) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r., poz. 640 ze zm.),

3) EBH-1,EBH-1a,EBH-1c - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej,

4) Im-3 — Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnoéci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.,
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5) Ibh 105 — Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych,

6) let-7 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
niskiego napiecia oraz w ich poblizu,

7) let-8 — Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach i obiektach
budowlanych oraz przenosnych i stacjonarnych elekirycznych urzgdzen odbiorczych.

8. Termin i warunki gwarancji
Warunki odbioru robét:
1) Odbidr kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zaméwienia
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci,

2) Odbioru koncowego robot  dokona komisja, w ktorej skiad wejdg przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisje odbioru powotuje Zamawiajacy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakorczenia prac,

3) Podstawg odbioru koncowego robét jest zgtoszenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce
zakonczenia prac,

4) Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad i
usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

5) Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i funkcjonainej
obiektow.

Wykonawca udzieli, Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty wraz z zakupionym materiatem przez
siebie na okres 24 miesiecy.

9. Sposoéb ptatnosci
Zgodnie z Umowa.

10. Kary umowne
Zgodnie z Umowa.

11. Prawo opcji
Nie przewiduje sie.

12. Podwykonawcy
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji w/w Zamédwienia.

13. Zaméwienia podobne
Brak.

14. Uwagi koncowe
1. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.
2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza rozszerzenia zakresu zaméwienia o dodatkowe roboty budowlane.
4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamowienia.
5. Zamawiajacy nie zada od Wykonawcdw zabezpieczenia oferty wadium.
6. Przedmiot zamdwienia nie jest podzielony na zadania.

-
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