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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia:

Dostawa i montaz 3 szt. klimatyzatorébw w pomieszczeniach biurowych Centrum Diagnostyki

w Warszawie ul. Chodakowska 63

Zamawiajacy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Centrum Diagnostyki
ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa

Rodzaj zamdéwienia: Dostawa

AKCEPTUJE

A7 .20

(Data, podpis Kierujgcego Brganizach mernytoryczng)

Opracowat:
Mariusz Szymanski
tel. +48 668 630 545

.08 202
Data, podpis Mariusz Szymariski

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zakladowego

w calo$ci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt



Wykaz uzytych pojecé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawaria
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki ul. Chodakowska 63,
03-816 Warszawa

1. Ogodlne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz 3 szt. klimatyzatorow w pomieszczeniach
biurowych Centrum Diagnostyki w Warszawie ul. Chodakowska 63.

2. Opis dostawy oraz wyszczegolnienie prac montazowych przedmiotu zamoéwienia.
» Dostawa oraz montaz klimatyzatoréw w trzech pomieszczeniach biurowych

» Wykonawca udzieli piecioletniej gwarancji na urzgdzenia wraz z serwisem dwa razy
w roku.

» Naprawa gwarancyjna nastgpi w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia usterki

» Zamawiajacy przygotuje wyprowadzenie elektryczne wewnatrz pomieszczenia do
podtaczenia urzadzenia

> Klimatyzatory zamontowane zostang w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego
oraz podtgczone do instalacji elektryczne;j.

» Zabezpieczenie miejsca prac.

2.1 Wielko$¢ pomieszczenia i dane funkcjonalne klimatyzatorow:
2.1.1 Pomieszczenie nr 5 i (HP) parter o pow. 15 m? - kubaturze ok. 45 m?

Klimatyzator z systemem MULTISPLIT o mocy min 2,6 kW (na pomieszczenie)
> Klimatyzatory powinny by¢ zasilane z sieci jednofazowej 230 V, wraz
z kompletnym osprzetem tj.
> niezbedne elementy instalacyjne tj. przewody elektryczne, rury
chtodnicze, maskownice
» pilot bezprzewodowy.

» montaz klimatyzatoréw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

> odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do rury spustowej na zewnatrz
budynku

> obrobka koricowa po wykonanych pracach (w razie potrzeby) takich jak
m.in. podmalowanie $cian lub wygtadzenie otworéw $ciennych itp.

2.1.2 Pomieszczenie nr 6 (HP) parter o pow. 15 m? - kubaturze ok. 45 m?
Klimatyzator z systemem MULTISPLIT o mocy min 2,6 kKW (na pomieszczenie)
» Klimatyzatory powinny byé zasilane z sieci jednofazowej 230 V, wraz
z kompletnym osprzetem tj.:
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» niezbedne elementy instalacyjne tj. przewody elektryczne, rury
chiodnicze, maskownice
> pilot bezprzewodowy.

» montaz klimatyzatorow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

> odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do rury spustowej na zewnatrz
budynku

> obrobka koncowa po wykonanych pracach (w razie potrzeby) takich jak
m.in. podmalowanie $cian lub wygtadzenie otworéw Sciennych itp.

2.1.3 Pomieszczenie nr 7 (HP) parter o pow. 30 m? - kubaturze ok. 90 m?

Klimatyzator z systemem SPLIT o mocy min 3,5 kW

> Klimatyzatory powinny byé zasilane z sieci jednofazowej 230 V, wraz
Z kompletnym osprzetem tj.:

> jednostka zewnetrzna dostosowana pod wzgledem mocy do jednostki
wewnetrznej

> niezbedne elementy instalacyjne tj. przewody elektryczne, rury
chtodnicze, maskownice

» pilot bezprzewodowy.

» montaz klimatyzatoréw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

> odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do rury spustowej na zewnatrz
budynku

> obrébka koncowa po wykonanych pracach (w razie potrzeby) takich jak
m.in. podmalowanie $cian lub wygtadzenie otworéw sciennych itp.

Uwaga:

1. Dla pomieszczen 5 i 6 wspolny agregat zewnetrzny o min mocy 5,0 kW (jedna
jednostka zewnetrzna zgodnie z typem MULTI SPLIT)

2. Wszystkie podane moce dotycza mocy chiodniczych.

3. Wymagane jest doprowadzenie oddzielnego zasilania elektrycznego
Z zabezpieczeniem réznico-pradowym i nad-pragdowym.

3. Uwagi ogoine

» Wykonawca na swdj koszt zutylizuje materiaty (odpady) powstate w wyniku prac.
> Wszelkie materiaty rozbiérkowe nie przeznaczone do powtérnego wykorzystania stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego ich wywozu.

4. Prace porzadkowe

Wykonawca po zakonczeniu prac przygotuje pomieszczenie do uzytkowania poprzez
posprzatanie. Wyposazenie pomieszczenia ustawi z powrotem wg uzgodnienia
z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac w przypadku
zabrudzenia umy¢ okna, parapety i podtogi.

5. Miejsce realizacji zamoéwienia
Budynek warsztatowo-biurowy potozony w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 63

6. Termin realizacji zamoéwienia
Maksymalnie 15 dni roboczych od podpisania zamoéwienia.
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7. Sposdb platnosci

> Wykonawca za zrealizowane zamoéwienie wystawi Zamawiajgcemu fakture.

> Podstawa do wystawienia faktury za zrealizowane zamoéwienie bedzie podpisany
Protokét odbioru ustugi przez osoby wyznaczone do nadzoru nad realizacjg
zamowienia ze strony Wykonawcy i Zamawiajacego, niezawierajacy zadnych uwag,
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do OPZ

> Platno$é jednorazowa po wykonaniu ustugi. Termin pfatno$ci 30 dni od daty
wystawienia faktury. Faktura wystawiona bgdzie na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Centrum Diagnostyki ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa

8. Podwykonawcy
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamoéwienia.

9. Wymagania formalne

» Wykonawca powinien ztozy¢ oferte na elektronicznej Platformie zakupowej PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

> Wykonawca przed ziozeniem oferty zobowigzany jest do odbycia wizji lokalnej
w miejscu wykonania ustugi w obecno$ci Zamawiajgcego. Potwierdzeniem wizji
lokalnej stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2.

> Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ dodatkowo negocjacje handlowe, do ktorych
zaproszeni zostang Wykonawcy, ktérych oferty nie podlegaja odrzuceniu.
Negocjacije moga dotyczy¢ ceny oraz parametréow odnoszgcych sie do Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia.

» Wykonawca $éwiadczyt bedzie ustugi na rzecz Zamawiajgcego z dotozeniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej
dziatalnoéci, oraz potrzeb Zamawiajgcego, zgodnie ze ziozong ofertg oraz niniejszym
OPZ.

» Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia sprzetu jak
i pozostatego mienia Zamawiajgcego powierzonego mu na potrzeby realizacji
niniejszego zamowienia, wynikte w trakcie lub w zwigzku z jego realizacja.

» Koordynatorem realizacji zaméwienia ze strony Zamawiajgcego i osobg upowazniong
do podpisania protokotu odbioru ustugi bedzie Naczelnik lub Zastepca Naczelnika
Ekspozytury Pomiaréw Automatycznych w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Diagnostyki,

10. Uwagi koricowe

Przedmiot zaméwienia nie jest podzielony na zadania. Zamawiajgcy nie dopuszcza
mozliwo$é ziozenia oferty czesciowej. Oferte nalezy ztozyé na Platformie Zakupowe;j
w oparciu o cene jednostkowg netto plus nalezny podatek VAT. Firma sktadajgca oferte
jest jednoczesnie realizujgcym i rozliczajgcym zamowienie. Za techniczne
i merytoryczne aspekty realizacji zaméwienia ze strony Zamawiajgcego odpowiada
Naczelnik oraz Zastepca Naczelnika Ekspozytury Pomiaréw Automatycznych
w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki.
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Zatacznik Nr 1 do OPZ Wz6r Protokotu odbioru ustugi

PROTOKOL ODBIORU USLUGI

zgodnie z Zamowieniem nr .................ooce..
Sporzadzony:
Miejscowose: ... a2 | 1 W

Strony:

et e e e oo = PrZEdstawiciel Zamawiagjgcego
(osoba upowazniona przez Zamawiajgcego)

....................................................... - przedstawiciel Wykonawcy
(osoba upowazniona przez Wykonawce)

W ramach zamoéwienianr ................................. wykonano ustugi zgodnie z Opisem przedmiotu
zamoéwienia: TAK/NIE*®

Stwierdzono NALEZYTE/NIENALEZYTE* wywiazanie sie Wykonawcy z postanowier zaméwienia.
Zamowienie zrealizowano w terminie: TAK/NIE*

1. Wykonawca przekazat/nie przekazat* dokumenty gwarancyjne zamontowanych wyrobdw
i urzadzen.

2. Uwagi
Przekazujacy : Odbierajacy:
l (podpis osoby upowaznionej ze strony Wykonawcy) (podpis osoby upowaznionej ze strony Zamawiajacego) ‘

*niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 2 do OPZ — Oéwiadczenie dotyczace odbycia wizji lokalnej

....................... dnia.............

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ
Potwierdzam odbycie wizji lokalnej w dniu ... przedstawiciela firmy
............................................................................................................ dotyczgcego

postepowania zakupowego na: Dostawa i montaz 3 szt. klimatyzatoréw w pomieszczeniach

biurowych Centrum Diagnostyki w Warszawie ul. Chodakowska 63

Podpis osoby upowaznionej
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