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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Robota polegajaca na wykonaniu modernizacji $wietlico jadalni
dostosowanie funkcjonalnosci pomieszczenia do standardéw sali szkoleniowej w
Bazie Warszawa ul. Chodakowskiej 63 w Warszawie.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dziatajgcy przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury

Rodzaj zaméwienia: Robota

Kod CPV: IBH-02415- Roboty modernizacyjne, remontowe i renowacyjne
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Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem Zamowienia jest robota polegajaca na wykonaniu modernizacji $wietlico
jadalni dostosowanie funkcjonainos$ci pomieszczenia do standardow sali szkoleniowej
w Bazie Warszawa ul. Chodakowskiej 63.

1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamédwienia,
ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowa

Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy
ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, dziatajacy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury, 03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 63,

2. Zakres przedmiotu Zamoéwienia

Zakres Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje zakup niezbednych materiatéw, wykonanie
rob6t modernizacyjnych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenia do standardéw
sali szkoleniowej z montazem urzadzen i wyposazenia oraz wykonaniem roboét
towarzyszacych.

-
©

opis

Prace rozbioérkowe

Wyniesienie mebli i zabezpieczenie folig elementow ktére mogty by ulec uszkodzeniu
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Rozebranie podtég z ptyt pilsSniowych twardych z ptyt pilsniowych miekkich

Zdjecie ptyt przykrywajgcych kanat cieptowniczy

Czesciowe rozkucie mechaniczne zelbetonowych kanatéw instalacyjnych

Demontaz opraw o$wietleniowych

Demontaz przewoddw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na innym podtozu

Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych
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Demontaz nieszczelnego tacznika podtynkowego, natynkowego

Y
o

Demontaz rolet okiennych

Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych
— zlew kuchenny
Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej

—
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Demontaz zaworu czerpalnego (wplywowego) o $r. 15 — 20 mm bez korkowania
‘podejscia

-
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14 | Demontaz pojemno$ciowego podgrzewacza wody o poj. do 500 dm?®

15 | Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $ér. 16 — 32 mm o potgczeniach zgrzewanych

16 | Demontaz rurociagu z PVC o $r. Do 50 mm na $cianach budynku

17 | Demontaz podejécia odptywowego z rur z PVC o $ér. 50 mm

18 | Demontaz podej$s¢ odptywowych Zeliwnych o §r. 80 mm

19 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

Stolarka drzwiowa

20 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych i krat okiennych

21 Poszerzenie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo —
wapiennej

29 Wykucie bruzd pochylych % x 1 ceg. W $cianach z cegiet na zaprawie cementowo —

. wapiennej

23 | Montaz oscieznicy drzwiowej stalowej specjainej do drzwi wzmocnionych i ppoz.
Wykonanie paséw tynku kat. lll o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach

24 |z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanymi cegtami

25 Wykonanie gtadzi gipsowych o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30
cm na podiozu z tynku

26 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci i gtebokosci 6x10 mm
jednosktadnikowa masa silikonowg

27 Montaz nowego skrzydta drzwiowego ptytowego wewnetrznego, wejsciowego petnego
jednodzielnego o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykoriczonego

28 | Montaz progu z listwy ostaniajgcej aluminiowej

Sufity podwieszane

29 Zabudowa sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami
gipsowymi

30 | Montaz opraw oswietleniowych led 40W

31 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu — o$wietlenie awaryjne

32 | Montaz anemostatéw kotowych typ D o ér. do 160 mm

33 Montaz przewodow wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm -
udziat ksztattek do 35 %

34 Montaz wentylatoréw promieniowych o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z
wirnikiem osadzonym na wale silnika — naped nr 1 (masa do 110 kg)

35 Montaz kratek wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm — do przewodow

murowanych - obiekty modernizowane




Posadzka

36 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podiogach
37 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z
betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
38 Wylanie warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na gtadko
39 |Wylanie posadzki cementowe] zatartej na gtadko grubosci 25 mm
40 |Zabudowa obramowania z kgtownika kanatu wewnatrz budynku
41 I Przykrycie kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej
42 | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
Ulozenie posadzki jednobarwne;j ( kolor do uzgodnienia) z ptytek kamionkowych GRES
43 | o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m?
44 | Usuniecie i wywiezienie gruzu i powstatych nieczystosci
Sciany
' Wykonanie oktadzin sciennych z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na
45 | pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem

jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)

46

Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 50 - 01

Wykonanie $cianki dziatowej GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

47 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

48 |Wykonanie $cianki dziatowej petnej z cegiet 25x12x10.2 cm grubosci 2 ceg.

49 | Wykonanie parapetoéw z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 150 cm

50 Reczne wykonanie na $cianach gtadzi jednowarstwowych wewnetrznych o grubosci 3
mm z gipsu szpachlowego.

51 | Gruntowanie $cian , stupéw preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian, stupdw ( kolor do

52 | uzgodnienia)

53 | Jednokrotne lakierowanie akrylowym lakierem lamperyjnym

54 | Przyklejenie ptyt lamelowych na $cianach

Roboty Sanitarne

55 ' Wykonanie nowej lub wymiana istniejacej kanalizacji z rur PVC o ér. 50 mm o $r. 100
mm o potaczeniach wciskowych
Wykonanie wodnej instalacji z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20

56 | mm o potaczeniach zgrzewanych, wraz z niezbednymi zaworami , bateriami , zaworami

czerpalnymi, zaworami przelotowymi




Montaz nowego podgrzewacza przeplywowego wody wraz z niezbedna instalacjg

57 | zasilajgco odplywowsg ( parametry do uzgodnienia z potencjalnym wykonawca
podczas wizji lokalne)) |
Zabudowy grzejnikowe + okna
58 Obustronne ( wewnatrz i na zewnatrz ) przygotowanie stolarki okiennej pod malowanie _.
(oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)
59 Obustronne ( wewnatrz i na zewnatrz) dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki
okiennej ( kolor do uzgodnienia)
60 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie grzejnikéw rurowych ( kolor do uzgodnienia)
61 Przerébka instalacji CO z wymiang na nowe zaworéw skosny lub zawér grzejnikowych
o §r. nom. 20 mm
62 | Montaz nowych rolet w kasecie ( wymiary i kolor do okreslenia w trakcie wizji lokalnej )
63 | Montaz ostony na grzejniki z parapetami ( stylistyka i kolor do uzgodnienia)
Pomieszczenie socjalne
_6 4 Wykonanie licowania $cian ptytkami terakotowymi o wym. 40x40 cm luzem na
zaprawie klejowej "ATLAS" — wykonanie pasa technologicznego pomigdzy szafkami
65 | Montaz baterii umywalkowej lub zmywakowej stojgce o $r. nominalnej 15 mm
66 |Montaz zlewozmywaka z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce

67 | Montaz z przytwierdzeniem szafek kuchennych wiszgcych
68 | Montaz z przytwierdzeniem szafek kuchennych stojacych
69 | Montaz kuchenki mikrofalowej w zabudowie
70 Montaz ekspresu do kawy w zabudowie
Montaz dwupalnikowej kuchenki indukcyjnej do zabudowy o parametrach nie gorszych
71 | niz 2 strefy gotowania, napigcie zasilania 220-240V~, 50-60Hz, moc grzejna 3500W, o
przyblizonych wymiarach L x W x H( mm) 290x520x71
Wyposazenie
72 Montaz z przytwierdzeniem stotow konferencyjnych — pojedynczych z krzestami A
szt. 30
73 | Montaz z przytwierdzeniem stotu konferencyjnego — wyktadowego z fotelem szt. 1
74 | Montaz z przytwierdzeniem szafy ubraniowej z trzydziestoma miejscami
Wyposazenie pozostate
75 Zainstalowanie multimedialnej tablicy — monitor interaktywny 92"wraz z instalacjg do
podtaczenia ze stotu wyktadowego
76 Wykonanie systemu nagto$nieniowego dostosowanego do parametroéw i akustyki

pomieszczenia




3.

Miejsce realizacji Przedmiotu Zamoéwienia

Baza Warszawa budynek hali napraw przy ul. Chodakowskiej 63 w Warszawie

4.
1.

Termin i harmonogram realizacji Przedmiotu Zamoéwienia
Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia od dnia 01.09 do 31.10.2025r.

Obowiazki Wykonawcy

- Wszystkie niezbedne materiaty do realizacji przedmiotu zaméwienia dostarcza

Wykonawca.

Prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia wykonywane beda na

czynnym obiekcie, dlatego Wykonawca podejmie starania, aby ich realizacja

w jak najmniejszy stopniu zaktdcata prace zaréwno biura jaki i funkcjonowanie

czesci hotelowe)j.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie stosowat sie do

wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia w szczegdblnosci

— powszechnie obwiazujgcych przepiséw BHP

— powszechnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczerstwa — pozarowego oraz
instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego (IBP) obowigzujgcej w budynku
przy ulicy Chodakowskiej 63, Zatgcznik nr 3 do OPZ.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

— komplet swiadectw, jakosci, atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci
(rekomendacji technicznych) oraz kart gwarancyjnych dla materiatéw oraz
urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce;

— o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie
z OPZ i obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z Zat. Nr 2 do OPZ.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy i urzadzenia beda nowe

i bedg posiadaé, co najmniej 2 letnig gwarancje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu

zamowienia przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca uporzadkuje miejsce realizacji przedmiotu zamowienia po

wykonanych pracach.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

uszkodzenia powstate na skutek prac wykonywanych przy realizacji przedmiotu

zamowienia.

6. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 24 miesigce gwarancji na wykonane prace , uzyte
materiaty i urzgdzenia , liczac od dnia dokonania odbioru robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania napraw gwarancyjnych nieodptatnie w
terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia.



7.Wizja lokalna

Zamawiajgcy wymaga, aby Wvykonawca, ktéry ma zamiar ziozy¢ oferte w
postepowaniu, wzigt udziat w wizji lokalnej w celu dokonania doktadnego obmiaru i
uzgodnienia szczeg6tow zwianych mn. z doborem materiatdw, kolorystyka,
doposazeniem pomieszczen. Z wizji lokalnej potencjalny wykonawca sporzadzi i
przedstawi do akceptacji zamawiajgcemu notatke. W celu ustalenia terminu wizji
lokalnej, Wykonawca winien kontaktowaé sie z Zamawiajgcym poprzez adres email:
rafal.kossenda@plk-sa.pl lub telefonicznie 693 554 249.

8.Uwagi koncowe

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czeSciowej.
2. Zamawiajacy nhie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe).
3. Wszystkie koszty zwigzane z Zaméwieniem ponosi Wykonawca.

2. Zataczniki
1. Zatacznik nr 1 — WZOR Protokét odbioru
2. Zatgcznik nr 2 — WZOR oéwiadczenia
3. Zatacznik nr 3 do OPZ - instrukcja IBP
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