Budowa przytacza kablowego nn wraz
ze ztaczem kablowo-pomiarowym nn

Zabudowa roztacznika bezpiecznikowego
na istniejgcym stanowisku stupowym linii

= napowietrznej nn

" — —— e ——

Stacja nr S6-00265 Kuklin 1, typ stacji: STSa 20/250, moc transformatora: 250 kVA,

Diugosé obwodu do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x70mm2 - ok. 250m,

Zakres prac:

- na istniejgcym stanowisku stupowym linii napowietrznej nn zabudowa¢ stupowy roztgcznik bezpiecznikowy — 1 szt.,

- od stanowiska stupowego linii napowietrznej nn wybudowac przytacze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2— dt. trasy ok. 85 m,
- zabudowac ztacze kablowo-pomiarowe nn— 1 szt. przy granicy dz. nr 290/3

WP: P/25/081898, Kuklin, gm. Wieczfnia Koscielna, Nr dziatki: 290/3,
Zatacznik graficzny opracowat: Szymon Obrebski







