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LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna: Koscierzyna - M [220601_1]
Obreb: Koscierzyna [0009]

STACJA: T-8761 Koscierzyna Michalowicza
BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

SPIS ZAWARTOSCI: |. Projekt Zagospodarowania terenu (str. 2-6)
Il. Zatgczniki Projektu Budowlanego. (str. 7-26)
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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 19 grudnia 2025 roku

ZASWIADCZENIE
Nr AB.6743.1329.4.2025

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2025 poz. 418, z pdzn. zmian.) Starosta Koécierski zaswiadcza o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zgtoszenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, z
dnia 1 grudnia 2025 roku - o zamiarze prowadzenia robét budowlanych, polegajacych na
budowie przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV, na terenie dziatek nr: 219/7,
218/3, w obrebie ewidencyjnym 09, w mieécie Koscierzyna.

Jednocze$nie informuje sie, ze:

« termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 7 stycznia 2026 roku,

« zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:

- wytacza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 617,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

(piecze¢ imienna i podpis osoby' upowaznionej do wydania dokumentu)

Otrzymuja:
/1 . "Pawet Styp-Rekowski,
\_ 1 adres: 83-400 Koscierzyna, ul. Cegielnia 31

- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
2. ala

Do wiadomoéci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koscierzynie
ul. Krasickiego 4/5, 83-400 Ko$cierzyna
- wraz z kopig zgtoszenia

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl

www. powiatkoscierski.pl



Dzial Dokumentaciji Energetycznej

Ener £ad Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku

operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 08.12.2025 r.

UZGODNIENIE nr 2025/12/00628/35MMD

lednostka projektowa: | ENS-TYPE

Budowa przylgcza kablowego nn 0,4kV
Temat projektu:

Koscierzyna dz. nr 219/7

Warunki/Wytyczne: | P/25/009158
Nr zadania inwest.: | OBI/35/2501924

Numer ekspl.:

1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.

2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

ds. DOkumEDcha“Sta
N Energet Czngj

(e

bt tromskg ==

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 58 5279595 Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdanisk-Pélnoc
F+48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90  www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 2




Geoglob J

Jarostaw Brzozowski

83-400 Koscierzyna, ul. Karluska 8B/7
+48 601 66 06 96 www.geoglob.pl I

KERC 66402710, 5054” 3

Ks.rob. wyk. G/27/2024 F

W PROJEK TOWYCH |
MAFPA DO CELOW PR
SKALA 1:500 [ it 172.8 ;
wojewddztyo: pomorskie, powiat: koscierski L] ﬁ = ‘ : 'ﬂ F Ty UUNLUNULY - 7
miasto: Ko§cierzyna, obreb: 0009 [ | / T4 724,
dZ an?g/ 12?9/70 | l_ I‘ | (: 17 . 0 % 172.3 171.8 171.6
sekcja mapy zas.: 6.215.21.06.1.3 [ L1 7. J v 172
/gsg?%% gggi? ;T Jﬁgg%f _1%52)? 19/10 EEN | B Proj. linia kablowa nn 0,4 kv, T
osnowa wysokosciowa: uktad 'PL~EVRF2007-NH' N (g v ;‘; e Proj. mufa przelotowa ’YﬁKXS Aeletmms, LA (SIS (FPFe/ 25
j— L b f 2x LUSB-4x50-120-PLO2 [ |
Zakres opracowanig ™ —— T —— = / !Proj' SRS-110, L=1m+1m[
Mmoo MMM m M RIENTACJA 1
Zyeplat w0 RO G asda / I r o
| 70.
Uwaga !!! ) ' | [[ H o
I. Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na ninie jszef mapie D]:l_]_r{ 340 ﬁx,f’f 07 1712 ]
urzqdzer podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji. / S 1589 1715 Mgo M\ o Efi708 3 170.9 e
2. Mapa aktuadlna pod wzgledem sytuacy jno-wysokosciowym | uzbro jenia o~ ' 1RGN aofl T A { k17058
terenu na dzien 25.07.2024 r. P . . ~'699‘ 17026#_;7 l7 s\ es A8 Tv/:;:i‘ ”
3. Granice dzialek wniesiono na podstawie mapy ewidencji gruntow, : ] — D IIN WL i R s e s T
bez prawnego ustalenia na gruncie. S e N > S S L
4. Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazer; e Fomc715 Ay Michatowiezg: -
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczyste). .o f = 10918 — 7:)7; -
5. W zakresie opracowania mapy nie wystepujq projekty uzgodnione o ' — 700" ||
w ZUDP w Koscierzynie. 16936 <7 128 5 R
Sporzadzit dnia 25.07.2024 r, [ 169.8
\ 3 169.8 169.7
GEODE TA UPRAWN ’/\;"Y ) 189.4 1895 RIVb
+ ol | *‘* — 1 Proj. Z- =
Jarostaw Brzdzowski =
ik i —1 \ P1-Rs/LZV/LZR/F s 220
/ W T-8761 Koicierzyna Michatowicza ‘
: e ;
i 219/10
.168.3 168.2 168.2 168.1
R
A/
- — 167.8
R i | @ i .168.0 167.9 168, K& 1e8.0 ’/‘/Nus;
l\-”l aquaydery gt larbogralic aoyeh ESey ek o 1l b{
Gipeial Tochinic g pozytirie sweky koo dedioe 2esain 228/6 167.8 : 168.04| 168.02
|'lu’l‘::' " ' i wlsiely i ke R J57-3 228/7 16?.-4 /I R RIVb _16'/_5 228/8
bl eenricn RIVo GEODE TA URRAWNION RIVD ' N
g- 1
Gy o Zakres opracowania
| s eni 167.5
W 1 Jroiesy oyl |-r.'."\liu‘!"~.‘ " i
{4 o 7|!|. sopetromiag o keenty - ) 7|=-’~' 00 -\ '”. '—n‘ﬁ | 16?2én 167.7
Al e L b ek i 2000 P04 ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT | NIP 591-167-89-83 an
Wy i) lel./fax 734-184-9477
: - = -l Y ENS-TYPE d i
PRTI—— ‘ BAGGEONT 7 AN .'ENS ﬁE 85400 Koscieeyna, . Gegilie 1 |"SZOAA ST LEGENDA 3
iy Cro e i) 4 YA Ny TEMAT: SKALA: E‘_g
: Przylacze kablowe nn 0,4 KV do dz. 219/7 1:500 ¥ Ve
w m. Ko$cierzyna, obreb 09, G.M Koscierzyna FA% pB B e e - |
. e e RYSUNEK: i DATA: 05/20265 | | === PROJ. LINIA KABLOWA __5998600.00 =
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU frrmes W RURZE OSLONOWE) —}‘ 0 228/19
IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA; j = = PROJ, PRZYLACZE ——
OPRAGOWAL: 7 ENERGETYCZNE
; . .. B ﬂ . S' _R +| Specjalnosé: Instalacyjna
::;”ASV';T:[’:W mgrinz. Bariomie] Styp-Rekowski Powmss.'PWBEfzz( 6}—) b NZZB/ 17 28/16

'/



il 172.8
172.8 Rivo R 172.2
UGN LN LBl
I NU\ILLU M T T T T T T T T T T T T T 'J'|'|'I'J'['l'l'l'l*f'l'l'l'l\I'l'I‘I‘I'iIWTT\ }I?I]"I'B T
] 24 o i 171.4 171.5
: 172.3 S 1716
172.4
E roﬂjgrrg];uf%zfgg\[\gz ! Proj. linia kablowa nn 0,4 kV,
X LoB-axo0-120- . YAKXS 4x120mm2, L=10m (5m+5m) (+PFe/Zn25x4)
) =
171.8
171.0
2 II |:Z 170.5 1704 1705
s & [|Proj. SRS-110, L=1m+1m|
707 171.2 , —
R ALe=8 420
419 -
07
P i z Y O A ] u = 170.3
169.7¢ & gy = 170.3
Joss T Tﬁq_r}_iﬁ Jdﬂc M/ohﬁfowmza [gg; i 217/13 L2 1705
\1" B6  169.0 3 1631 o .ﬁa}dn ) FAYA I 170.3
— e JA T A j.'._. &169,39 3 170:4 - 170.5 1701
169.06 K Tieean | /4 169 170.0 170.2 :
| . 169.36 : S : R R
L | ’ 169.7 169.8
m2 & 5 i : 219/7 : - Energa-Oparator S.A. O¢
t1 69 RIVb 169.8 169.7 Dzial Doku
108 Uzgodnienie
L2 16500t " 68195 s 169.2 169.3 \10%4 169.5 prefiMowany
168.2 87 160 0f =P Proj. Z- Uzgodnieni
16 \ i Zgodanmienie r
— : P1-Rs/LZV/IZR/F ia| 0,220
167.0 Ustn. YAKY 4x120 B ! T-8761 Kosderzyna Michatowicza )
B = IR A
219/8 [l 1681 RV 91010
167.1 [HE 168.1 ABES | faia 168.2 168.1
R Lhﬂ’}dﬁ ]
| s Il e
167 T kb. 168.0
4 .168.0 167.9 168. .
- _ J{
678 164.04[ 168.02 :
o e )RR 228/8 Rmee‘é‘ i
228/7 1679 o 44 ﬁ/\‘% i
RIVb
N
167|2
] (o))
d6.7 an
&
N
g)
D
. 167,
== =
O O Feansiszkg Gfeinke L 5998600.00 e e
Iwh o O @ 0 9B 228/19 ELEKTROENERG NIP 591-167-89-33
: ETYKATRANSPORT | N 5789
LEGENDA IEENS" YPE |£457YPE pavasip -rotowss [oiieiss |
28/17 ENERGETYKA 83-400 Koscierzyna, ul. Cegielnia 31 OBI/35/2501924
TEMAT: R
ot s Przylacze kablowe nn 0,4 kV do dz. 219/7 T 1500
' w m. Koscierzyna, obreb 09, G.M Koscierzyna FAh " pg
e PROJ. LINIA KABLOWA RYSUNEK: PATA 06/2025
W RURZE OSLONOWEJ PROJEKT ZAGOSFODAROWANIA TERENU e 2
| PERI\?P‘EJRF(.}T;T( t()AZ(I:\}ZIE M IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: J :
OPRACOWAL: . A N~
proJEKTOwAt:| MQr inz. Barttomiej Styp-Rekowski pséwg;éaéa;mggﬂéz / ] 7)
SPRAWDZIE: L /




BURMISTRZ MIASTA

KOSCIERZYNA
Koscierzyna, dnia 22 lipca 2025 .

WIS.7011.96.2025
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z2025r. poz. 889) oraz art. 104 § 1, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 17 lipca 2025 r.
przez Pana Pawta Styp — Rekowskiego reprezentujgcego firme Elektroenergetyka Transport ENS-TYPE
z siedzibg przy ulicy Cegielnia 31, w miejscowosci Koscierzyna reprezentujgcego na podstawie udzielonego
petnomocnictwa z dnia 6 lutego 2025 r. ENERGA — OPERATOR SA. z siedzibg przy ulicy Marynarki Polskigj
130 w miejscowosci Gdansk.

ZEZWALAM

na zlokalizowanie na terenie dziatki ozn. nr geodez. 218/3, obreb 09 miasta Koscierzyna, stanowigcej
witasnos¢ Gminy Miejskiej Koscierzyna, przytacza kablowego energetycznego nn 0,4 kV, w pasie drogowym
drogi publicznej, ulicy Jana Michatowicza (nr drogi 185125G) w Koscierzynie, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Nawierzchnig pasa drogowego po robotach ziemnych zwigzanych z budowg przylgcza
kablowego energetycznego nn 0,4 kV odtworzy¢é do stanu pierwotnego na calej dtugosci
i szerokosci w strefie prowadzonych roboét, z prawidtowym zageszczeniem wigcznie.

2. Po wykonaniu robét, w przypadku naruszenia nawierzchni drogowej ulicy Jana Michatowicza
nalezy jej wierzchnig warstwe, w miejscu wykonywania prac, gdzie wystepuje ttuczen utwardzic
kruszywem tamanym 0/31,5 o grubosci warstwy 20 cm, po zageszczeniu.

3. Miejsca po wykonywanych pracach na terenach, gdzie wystepuje nawierzchnia trawiasta nalezy
obsypac urodzajng ziemig, obsiac¢ trawa i pielegnowaé do czasu jej wzejscia.

4. Szafke pomiarowg nalezy umiesci¢ na terenie dziatki ozn. nr geodez. 219/7, obreb 09, zgodnie
z projektem, poza pasem drogowym.

5. Lokalizacja przylacza nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni
drogowych.

6. W przypadku kolizji projektowanego przytacza z istniejgcymi urzadzeniami znajdujgcymi sie
w pasie drogowym, nalezy dokona¢ zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacych urzadzen na
wiasny koszt.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w catosci zgdania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdanisku za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

vielk
/ISKS
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Zatgcznik:
1. Mapa geodezyjna, jako zatgcznik graficzny nr 1.

Otrzymujg:

1. Pan Pawet Styp — Rekowski, Elektroenergetyka Transport ENS-TYPE, ul. Cegielnia 31, 83-400
Koscierzyna - petnomocnik.

2. Wydziat Infrastruktury i Srodowiska Urzedu Miasta Koscierzyna a/a.

Sporzadzita: Magdalena Augustyniak
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BURMISTRZ MIASTA
KOSCIERZYNA

. Koscierzyna, dnia 22 lipca 2025 r.
WIS.7012.92.2025

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 .
poz. 725 z pozn. zm.), art. 106 § 1 i 5, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
w dniu 17 lipca 2025 r. przez Pana Pawla Styp — Rekowskiego reprezentujgcego firme Elektroenergetyka
Transport ENS - TYPE z siedzibg przy ulicy Cegielnia 31, w miejscowo$ci Koscierzyna, reprezentujgcego na
podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia 6 lutego 2025 r. ENERGA — OPERATOR S.A. z siedzibg przy
ulicy Marynarki Polskiej 130 w miejscowosci Gdansk.

BURMISTRZ MIASTA KOSCIERZYNY
POSTANAWIA

1. Uzgodni¢ ztozony projekt budowy przytacza kablowego energetycznego nn 0,4 kV do dziatki ozn. nr geodez.
219/7, obreb 09 miasta Koscierzyna, w zakresie dziatki ozn. nr geodez. 218/3, obreb 09 miasta Koscierzyna
stanowigcej droge publiczng, ulice Jana Michatowicza (nr drogi 185125G) w Koscierzynie, pod
nastepujgcymi warunkami:

a) Nawierzchnie pasa drogowego po robotach ziemnych zwigzanych z budowg przytgcza kablowego
energetycznego nn 0,4 kV odtworzy¢ do stanu pierwotnego na catej dtugosci i szerokosci w strefie
prowadzonych robét, z prawidtowym zageszczeniem wigcznie.

b) Po wykonaniu robét, w przypadku naruszenia nawierzchni drogowej ulicy Jana Michatowicza
nalezy jej wierzchnig warstwe, w miejscu wykonywania prac, gdzie wystepuje tluczen utwardzic
kruszywem tamanym 0/31,5 o grubo$ci warstwy 20 cm, po zaggszczeniu.

c) Miejsca po wykonywanych pracach na terenach, gdzie wystgpuje nawierzchnia trawiasta nalezy
obsypac urodzajng ziemia, obsiac trawg i pielegnowac¢ do czasu jej wzejscia.

d) Szafke pomiarowg nalezy umiesci¢ na terenie dziatki ozn. nr geodez. 219/7, obreb 09, zgodnie
z projektem, poza pasem drogowym.

e) Lokalizacja przylacza nie moze zmniejszy¢ statecznosci i no$nosci podioza oraz nawierzchni
drogowych.

f) W przypadku kolizji projektowanego przytacza z istniejacymi urzgdzeniami znajdujgcymi sig
w pasie drogowym, nalezy dokona¢ zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcych urzadzen na
wiasny koszt.

g) Wykonawca robét udzieli min. 3 letniej gwarancji na wykonane roboty ziemne, nawierzchniowe
i instalacyjne, a w szczegdlnosci na prawidtowe zageszczenie.

h) Za bezpieczenstwo osob trzecich oraz porzadek na placu budowy odpowiada wykonawca robét.

i)  Wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest po zakonczeniu prac, do sporzgdzenia inwentaryzacji
geodezyjno-powykonawczej wykonanych robot.

j) Inne szczegoly techniczne wykonawstwa Burmistrz Miasta Koscierzyna okresli na etapie
wydawania decyzji na zajecie pasa drogowego.

k) Nie zezwala sie na wykonanie prac w okresie zimowym tj. od poczatku grudnia do konca
lutego. W przypadku wystepowania zimowych warunkéw atmosferycznych i braku mozliwosci
spetnienia wymogéw technologicznych poza wyznaczonym okresem, zarzgdca drogi dopuszcza
mozliwo$¢ braku zezwolenia na rozpoczecie robédt w pasie drogowym.

) Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz.
1264) przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ do tut. urzedu (Biuro
Obstugi Mieszkanca - parter) o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

m) Z uwagi na projektowane i wystepujace w miejscu planowanych robét sieci urzadzen technicznych,
nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z gestorami sieci.



n) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzgdzenia, koszt
przetozenia urzadzenia ponosi jego wtasciciel.

0) W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wiasciciel urzadzen jest
zobowigzany ustawowo do uiszczania optaty rocznej. Za pierwszy rok umieszczenia urzgdzen
w pasie drogowym uiszcza sie optate w terminie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ustalajgca jej
wysokosS¢ stata sie ostateczna, a za lata nastepne w terminie do dnia 15 stycznia kazdego roku,
z gory za dany rok. Obowigzek uiszczen optaty powstaje w momencie wykonania urzgdzen i ich
umieszczenia w pasie drogowym i trwa przez caly okres istnienia urzgdzen w pasie drogowym.

2. Wyda¢ inwestorowi, ti. ENERGA — OPERATOR SA. z siedzibg przy ulicy Marynarki Polskiej 130
w miejscowosci Gdansk prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, stanowigcg wlasnosé
Gminy Miejskiej Koscierzyna, potozong na terenie miasta Koscierzyna, w zakresie dziatki ozn. nr geodez.
218/3, obreb 09 miasta Koscierzyna, stanowigcg droge publiczng, ulice Jana Michatowicza (nr drogi
185125G) w Koscierzynie na czasu budowy przytacza kablowego nN 0,4 kV do dziatki ozn. nr geodez.
219/7, obrgb 09 miasta Koscierzyna.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) odstepuje sie od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci
zgdanie strony.

Niniejsze postanowienie, wazne dwa lata, nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét i umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym. Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 . poz. 889) i rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolern na zajecie pasa drogowego
(tj. Dz.U. 2016 poz. 1264) nalezy uzyskaé¢ w Urzedzie Miasta w KosScierzynie.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Integralng cze$¢ Postanowienia stanowi mapa geodezyjna, jako zalgcznik graficzny nr 1
— opieczgtowana pieczecig Gminy Miejskiej Koscierzyna.

) 1K Wydzialy
!mmszlruktury i Srodowiska
Otrzymuja:
1. Pan Pawet Styp — Rekowski, Elektroenergetyka Transport ENS-TYPE, ul. Cegielnia 31, 83-400 he
- petnomocnik.

2. Wydziat Infrastruktury i Srodowiska Urzedu Miasta Koscierzyna ala.
Sporzadzita: Magdalena Augustyniak j!,
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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 03.12.2025 roku
KZ.4124.301.2025

DECYZJA
Dziatajgc na podstawie przepis6w nastepujgcych aktéw prawnych:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 572 ze zm.) [KPA]: art. 104 § 12, 107 §1i2KPA,

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1292 ze zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89
pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 pkt 1,
art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw,

3. Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018, w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) [Rozporzgdzenie]: § 13
Rozporzadzenia,

4. Porozumienia z 22.04.2011 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem
Koscierskim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Koscierski (Dz.Urz.
Woj. Pom. z 2011 r., Nr 50 poz. 1163) [Porozumienie]: § 1 pkt 7 i § 4 Porozumienia
pomigdzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem Koscierskim

Starosta Koscierski

po rozpatrzeniu wniosku Spétki ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk ul. Marynarki
Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Pawla Styp-Rekowskiego, Elektroenergetyka
Transport Ens-Type Pawel Styp-Rekowski, ul, Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna

1. z dnia 07.11.2025 roku (data wptywu: 12,11.2025 r.),

2. dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem A-925
do rejestru zabytkéw prowadzonego przez Pomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw: zespotu urbanistycznego miasta Koécierzyna,

3. w sprawie: wydania pozwolenia na roboty budowlane w zakresie budowy przytgcza
energetycznego kablowego nn 0,4kV do budynku mieszkalnego na dz. nr 219/7 obreb:
9, 217/13 obreb: 9, w miescie Koscierzyna

POZWALA

Spotce  ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130,
reprezentowanej przez Pana Pawfa Styp-Rekowskiego, Elektroenergetyka Transport
Ens-Type Pawet Styp-Rekowski, ul. Cegielnia 31, 83-400 Koécierzyna na prowadzenie
robot budowlanych w zakresie budowy przytacza energetycznego kablowego nn 0,4kV do
budynku mieszkalnego na dz. nr 219/7 obreb: 9, 217/13 obreb: 9, w miescie Koscierzyna

z ustaleniem nastgpujacych warunkéw pozwolenia:

tel. 058 680 18 40 fax 058 680 18 58
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9¢
e-mail: starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



1) majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust.
3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw i § 14 ust. 2 pkt 3 i 5 Rozporzadzenia), polegajacych
na obowigzku Whnioskodawcy:

a) zapewnienia wykonywania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa
w postaci: Projekt zagospodarowania terenu. Przytacze kablowe nn 0,4 kV do dz.
219/7 w m. Koécierzyna, obreb 09, G.M. Koscierzyna, autor: mgr inz. Barttomiej
Styp-Rekowski.

Ustala sig nastepujgcy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31 grudnia 2029 roku.
Uzasadnienie

W dniu 12.11.2025 r. do Starostwa Powiatowego w Koscierzynie wplynat wniosek Spéfki
ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdarisk ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej
przez Pana Pawta Styp-Rekowskiego, Elektroenergetyka Transport Ens-Type Pawet
Styp-Rekowski, ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna w sprawie wydania pozwolenia na
roboty budowlane w zakresie budowy przytgcza energetycznego kablowe nn 0,4kV do
budynku mieszkalnego na dz. nr 219/7 obreb: 9, 217/13 obreb: 9, w miescie Ko$cierzyna.

Obszar, na ktérym potozone sg przedmiotowe dziatki — z uwagi na reprezentowane przez
niego historyczne warto$ci architektoniczne — wpisany zostat do rejestru zabytkéw pod
numerem A-925 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia
25.09.1978 .

Skutkiem w/w decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkéw, a zwiazku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji
przy tym obiekcie wymagajg przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej
Ustawy — pozwolenia wiaéciwego miejscowo konserwatora zabytk6w.

Na podstawie § 1 pkt 7 i § 4 Porozumienia wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy
0 Ochronie Zabytkéw pozwoleri na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robét budowlanych w obszarach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy
do wiasciwosci Starosty Koscierskiego.

Wraz z wnioskiem zlozona zostata wymieniona w sentencji niniejszej decyzji
dokumentacja projektowa. Jak wynika z analizy tej dokumentacji okreslona w niegj
inwestycja — przy zachowaniu wymienionych w sentencji niniejszego postanowienia
warunkow konserwatorskich — nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartoéci
architektoniczne w/w obszaru, a w zwigzku z powyzszym ze stanowiska
konserwatorskiego istniejg przestanki merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z
zgdaniem strony.

Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ochronie
Zabytkow oraz art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia (art. 129 § 11 § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Koscierskiego organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, sktadajgc oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawormocna (art. 127a § 112 KPA).



3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgtoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, Starosta Koscierski moze
wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art, 36 ust.
1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania
badan, prac, robot lub innych dziatari okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i
okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. Na podstawie art. 162 § 1 KPA Starosta Koscierski stwierdza wygasniecie decyzji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopeinienia przez strone
okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

6. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Ustawy o Ochronie Zabytkow "kto w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym winien zareagowa¢ w trybie
okreslonym w w/w przepisach, w sposob okreslony w przepisach ww. Ustawy o

Ochronie Zabytkow. ,
z{ip. Stajdyty Koscigfskiego
/- lyong Gola ﬁka/
onsepvator Zabytkdw

Powlath Kosclerskiego
fdokument pgdpisany elektronicznie/

Otrzymuja:

1. ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130 (petnomocnik:
Pawet Styp-Rekowski, Elektroenergetyka Transport Ens-Type Pawet Styp-Rekowski,
ul. Cegielnia 31, 83-400 Koécierzyna),

2. aa.

Do wiadomosci:
1. Katarzyna Cichosz,
2. Gmina Miejska Koscierzyna, 83-400 Koscierzyna ul. 3-go Maja 9a — ePUAP.

Zwolnione z oplaty skarbowej

na podst. art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dn. 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej

(tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154)
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STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.527.2025

GGN.6630.527.2025

Koscierzyna, dn. 06.11.2025 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 06.11.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa przytgcza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV do dz.
219/7 w m. KoScierzyna obreb 09, Koscierzyna-M.

Lokalizacja:

Gmina: Koscierzyna-M, Obreb: 09, dz.: 218/3,219/7

Whioskodawca:

GLINSKI ROBERT
ul. Stanistawa Staszica 7/E5, 83-400 Koscierzyna

Inwestor:

ENERGA OPERATOR SA ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:

BARTLOMIEJ STYP-REKOWSKI Inne upr.: budowlane:
POM/0188/PWBE/22

Przewodniczacy:

Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:
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PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Marek Oparka
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. Uzgodniono drogg elektroniczng z ponizszymi warunkami:
ODDZIAL ZAKEAD ) 1.Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie, wtasciwego
GAZOWNICZY W GDANSKU dla terenu inwestycji,
GAZOWNIA W CHOJNICACH PSG sp z 0.0. Oddziat w Gdarnsku (Gazownia w Chojnicach, ul. PI.
elektroniczny Piastowski 27), na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.[ tel. 052 334 68
64)
2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia istniejgcej sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel.nr 992 lub Gazownie
w Chojnicach.
W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, nie sktadowac¢ mas ziemi i materiatow, nie pracowac ciezkim
sprzetem .
3.W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z ww. zadaniem, siec
gazowa wraz z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu, stanowigcego
jej podbudowe i ostone.
Miejsca zblizenia projektowanej linii energetycznej do gazociggu sr/¢
dn63PE wystepujace w dokumentacji projektowej odkry¢ recznie w
celu potwierdzenia lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej gazociggu i
przed zakryciem zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Chojnicach.
Bezwzglednie zachowaé min. odl. 0,2 m w miejscu skrzyzowania i
0,5m zblizenia.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"
5.Wszelkie kolizje z siecig gazowa nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru
autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce
normy/przepisy i przed ich zasypaniem zgtosic¢
do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowe;j.
2 | ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski
ODDZIAt W GDANSKU REJON Uzg. pozytywnie, uwagi w uzg. trasowym EOP.
DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
elektroniczny
3 | ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne Arkadiusz Ratajczak
0.0. bez uwag
Elektroniczny
4 | GMINA MIEJSKA Stanowisko pozytywne
KOSCIERZYNA -WYDZIAL Postanowienie nr WI1$.7012.92.2025 z dnia 22.07.2025r.
INFRASTRUKTURY |
SRODOWISKA
5 |INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka

BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE

elektroniczny

Bez uwag
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6 | POWIATOWY INSPEKTORAT Uczestnik nieobecny na naradzie

NAPZORU BUDOWLANEGO W | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
KOSCIERZYNIE

7 |ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Wiestaw Ulatowski
POWIATOWYCH W
KOSCIERZYNIE
Elektroniczny

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Mieczystawa Zynda

qd@gten/ddatly. 2025-
12-05 12:33

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.).
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ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7203/BR/OTI/2025
z dnia: 2025-12-03

Zadanie: Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Koscierzyna (gm. m. Koscierzyna)

Adres: ul. Jana Michatowicza dz. 219/7, 217/13

Projektant: Barttomiej Styp-Rekowski, upr. nr: POM/0188/PWBE/22

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557
Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakome XIlI Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 685 630 000 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S8

o © oo~N O

11.

12.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegolowy przebieg tras istniejgcych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynoéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2.ala

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 685 630 000 zt
www.psgaz.pl
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== NS-TYPE

ENERGETYKA

ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT
ENS-TYPE Pawel Styp — Rekowski

83-400 Koscierzyna, ul. Cegielnia 31

NIP 591-167-89-33

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa przytacza elektroenergetycznego

BUDOWLANEGO:

kablowego nn 0,4 kV

ADRES: 83-400 Koscierzyna, ul. Jana Michatowicza

KAT. OBIEKTU XXVI

IDENTYFIKATORY 220601_1.0009.219/7,
DZIALEK NA KTORYCH 220601_1.0009.218/3;

OBIEKT JEST
USYTUOWANY:

INWESTOR:

ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

PROJEKTOWAL.:

Barttomiej Styp-Rekowski
Specjalnosé: INSTALACYJNA
Nr uprawnien POM/0188/PWBE/22

w zakresie siecl, in¥a

mgr inz. Ba jiej Styp-Rekowski
uprawnienia pudaovlbne do projektowania

| kierowaniia robotami budowlanymi
bez ograniczeA w fnecjainodci instalacyjnej
ji'yrzadzen ele‘mwcsﬁy:

pazdziernik, 2025 r.
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1.9

1.9.1

1.9.2

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora

Warunkow przylaczenia nr P/25/009158 z dnia 19-02-2025r. wydanych przez ENERGA -
OPERATOR SA oddzial Gdansk RD Kartuzy.

Inwentaryzacji sieci w terenie.

Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami,

obowiazujgcych norm i przepisow.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe nastepujacych urzadzen:

1.9.3

Ulozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120mm? -10m
Montaz ztacza kablowego typu P1-RS/LZV/LZR/F - 1 kpl.
OPIS ZASILANIA

Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzadzenia:
istniejgca stacja transformatorowa T-8761 " Koécierzyna Michalowicza" transformator o mocy 160 kVA.

Istniejgca linia napowietrzna nn

Dobrane urzadzenia i osprzgt zestawiono w kartach montazowych.

1.9.4

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanego przylacza kablowego nn-0.4 kV nalezy:

przylacze elektroenergetyczne kablowe zasilajace budynek mieszkalny - jednorodzinny (dz. nr 219/7)
projektuje sie w ukladzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120mm2, z istnicjacego linii
elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV obwdd nr,,100” stacji transformatorowej T-8761 " Koscierzyna
Michalowicza" do projektowanego ztgcza kablowego zintegrowanego nr Z35......... typu Pl-
RS/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 219/7 — zgodnie z rys.1. Tras¢ projektowanego przylacza
przedstawiono na rys. |

Jako projektowane zlgcze kablowe nalezy zastosowaé zlacze z obudowa i fundamentem z tworzywa
termoutwardzalnego, karbowane, odporne na promieniowanie UV, zgodnie z obowigzujacymi
standardami technicznymi ENERGA - OPERATOR S A Oddzial w Gdansku oraz aktualnymi
wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezposredni nalezy umiejscowi¢ w czgéci pomiarowej
projektowanego zlacza. Projektowane zlgcze kablowe wyposazy¢ w rozlacznik bezpiecznikowy RBK 00
z wkiadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gF 63A prod. ETI-Polam. Jako zabezpieczenie

przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy zgodnie z rysunkiem nr 3 opracowania.



Podczas budowy przylacza nalezy spelnié nastepujace warunki:

e istniejace rzedne terenu przyjac jako docelowe,

e  kabel ukiada¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

e na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel ulozy¢
w rurach oslonowych Arot SRS,

e  zachowa¢ pozostale wymagania zgodnie z norma N SEP-E-004,

Kabel ukladaé na glebokosci 70 ¢cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej 1zgdnej terenu na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu ulozonym w ziemi nalezy zamocowac trwale oznaczniki w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejécia do rur
oslonowych, przed i za przepustami itp. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosei 10 cm, nastepnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 em i przykry¢ folia koloru niebieskiego. Na skrzyZzowaniach z
drogami, wjazdami, rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable uklada¢ w rurach ostonowych HDPE, SRS
110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢ rura ostonowa SRS-110. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Koiice rur ostonowych zabezpieczy¢ ksztattkami

termokurczliwymi.

System ochrony od porazen i uklad sieci

Projektuje si¢ sie¢ zasilajaca w ukladzie TN-C. Instalacj¢ odbiorczg nalezy zrealizowaé w ukiadzie TN-
S. Wraz z kablem ulozy¢ bednarke PFe/Zn 25x4 laczac ze sobg szyny PEN w zlaczu projektowanym
Z35 i vis Wartos¢ rezystancji uziemienia projektowanego zlgcza nie powinna przekroczy¢ 10 (R<10£2).
W sieci zasilajgcej zastosowano system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim (izolacja
przewodow, obudowy itp.) oraz przed dotykiem posrednim jako SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA poprzez odpowiedni dobor zabezpieczen. Przyjeto maksymalny czas wylaczenia 5s.
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony w rozdzielnicy stacyjnej stacji T-8761 " Koscierzyna
Michatowicza", jako zabezpieczenie gléwne obwodu 400 zastosowano projektowane wkladki bezpiecznikowe
typu WT-1/gF 125A prod. ETI-Polam.

QOchrona przeciwprzepieciowa

Projektowane przylacze kablowe jest zabezpieczone przed przepigciami przez istniejace ograniczniki
przepig¢ nn umieszczone  po stronie nn 0,4 kV w stacji transformatorowej T-8761 " Koécierzyna
Michatowicza"

Celem skuteczniejszego zabezpieczenia przed skutkami przepieé¢ atmosferycznych i faczeniowych w
instalacjach odbiorczych zaleca sie zastosowanie wielostopniowego ukiadu ogranicznikéw przepiec np. typu

DEHN kl. B,C i D —realizuje odbiorca.



1.9.5

UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wladciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz.
414 i w zalaczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowac wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnié¢ termin wejécia na posesje.

Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadnia¢ na roboczo z ENERGA —
OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach.

Calo$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V ,Instalacje Elektryczne", normami
PN-E, przepisami, a w szczeg6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do rob5t ziemnych, w migjscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
wykona¢ przekopy prébne, w celu jego szczegélowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej
lokalizacji ulozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odleglosci

Teren po pracach ziemnych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstale na skutek dzialan Wykonawcy w terenie przylegltym lub w istniejgcej infrastrukturze
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Roboty budowlane wykonywa¢ w oparciu o:

Standardy techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w ENERGA — OPERATOR
SA Oddzial w Gdansku — wersja aktualna.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . — W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych- Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych - Dz. U. 2020 poz. 470 z péZniejszymi zmianami.
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspélczesng wiedza techniczng.



2 OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane do obliczen

Do obliczen przyjeto nastepujace parametry obcigzenia:

- dla projektowanego przylacza kablowego:

moc przylaczeniowa dz. 219/7 (3-faz)

- dla istniejacych przylaczy:

érednia moc szezytowa dla odbiorcy (3-faz)
napiecie zasilania

wspélczynnik mocy

moc transformatora T-8761

wspolezynnik jednoczesnodci dla odbiorcow

Obliczenia i dobér kabli nn 0,4 kV

-Pe= 12,5kW

-Ps=7kW
- U =230/400V
-cos @ = 0,93
- Sn= 160 kVA
- wg N SEP-E-002

Obliczenia i dobér kabla projektowanego przylacza przedstawiono w tabelach 7.1, 7.2

15.



T-8761 "Koscierzyna Michatowicza”

Tabela 8.2.1 Obw.100
OBLICZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA
Opornoéé Prad
2 . z . wylgczajacy Prad
Miejsce D'Ugc_iéc Dane Jednostkowa Petli zwarciowej Prad 2n. Czas bezp. Silareia
Lp. it ostatniego elementow ostatniego b
odcinka obwodu Rezys- | Reak- | Rezys-| Reak- | Impe- bezpiecznika i WTN-1/gF 5
tancja tancja | tancja | tancja | dancja {urty charakt) 12900, B12)
Prod. ETI - Polam
1 [m] R [Q/km] [ X [Q/&m] | RIQ] X () Z (] In [A] tz (s] Ivr [A] lzw [A]
Sn=160kVA | 0,0180| 0,0375
1. Z-1205 40 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,038 | 0,044 | 0,058 125 5 344 3 160,5
2 Z-1204 35 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,056 | 0,050 | 0,075 125 5 344 24631
3. Z-1239 64 YAKY 4x70 0,443 | 0,080 | 0,113 | 0,060 | 0,128 125 5 344 1443,0
4. Z-1500 62 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,144 | 0,070 | 0,160 125 5 344 11501
5. Z-1501 65 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,177 | 0,080 0,194 125 5 344 947.5
6. Z-1502 67 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,211 0,091 0,230 125 5 344 801,6
7. Z-1503 70 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,246 | 0,102 | 0,267 125 5 344 690,4
8. Z-1504 72 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,283 ( 0,114 [ 0,305 125 5 344 604,1
9. Z-1505 80 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,323 ( 0,126 | 0,347 125 5 344 530,3
21 Proj. Mufa 10 YAKY 4x120 | 0,253 | 0,080 | 0,061 | 0,051 | 0,080 125 5 344 23121
Proj. P1-
2.2 Re/LZVILZRIF 5 YAKXS 4x120| 0,253 | 0,080 | 0,064 | 0,052 | 0,082 125 5 344 22427
Spetniono warunek: 1. Iw S lzw
Tabela 8.2.2
OBLICZENIA | DOBOR LINII nn 0.4 kV
Zabezpieczenie Linia zasilajaca
Prad
Nazwa Moc Wsp. Wsp. Moc Prad | Prad : 5 » .« | Spadek
Lp. odbioru przylacz. zapotrz, mocy oblicz. | obcigz. | znam. zadzial. Typ linii Ohalaz. Waﬂfsﬁ Dlu_gr.J.sé napigcia
b bezp. dlugotrw. wsp. "kg linii
azp.
po ih
Pi (kW] kz cosd Ps kW] 1b [A] In [A] 1, [A) 1z [A] | [m] AU% [%]
1. Z-1205 131,5 0,373 0,93 49,0 76,1 125 200 YAKY 4x120 242 1 40 0,35
2. Z-1204 124,5 0,383 0,93 47,7 74,0 125 200 YAKY 4x120 242 1 35 0,30
3. Z-1239 98,0 0,418 0,93 41,0 63,6 125 200 YAKY 4x70 176 1 64 0,78
4, Z-1500 84,0 0,452 0,93 38,0 58,9 125 200 YAKY 4x120 242 1 62 0,42
5. Z-1501 70,0 0,486 0,93 34,0 52,8 125 200 YAKY 4x120 242 1 65 0,39
6. Z-1502 56,0 0,536 0,93 30,0 46,6 125 200 YAKY 4x120 242 1 67 0,36
7. Z-1503 42,0 0,595 0,93 25,0 38,8 125 200 YAKY 4x120 242 1 70 0,31
8. Z-1504 28,0 0,714 0,93 20,0 31,0 125 200 YAKY 4x120 242 1 72 0,26
9. Z-1505 14,0 0,929 0,93 13,0 20,2 125 200 YAKY 4x120 242 1 80 0,19
Razem: 555 3,35
21 Proj. Mufa 12,56 1 0,93 12,6 19,4 125 200 YAKY 4x120 242 1 10 0,02
Proj. P1-
22 Rs/LZVILZR/E 12,6 1 0,83 12,5 19,4 125 200 | YAKXS 4x120 266 1 5 0,01
Razem: 90 0,68

Spelniono warunki:

1. LsInglz
2. AU% < 10%




3 ZESTAWIENIA MONTAZOWE

Lp. Material Jm. Tlosé
I. |Kabel YAKXS 4x120mm2 m 10
5 Zlacze zintegrowane P1-RS/LZV/LZR/F |

, szt.
(obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego)
3. | Folia ostrzegawcza PCV niebieska m 6
4. | Bednarka Fe/Zn 25x4 m 10
5. | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-00/gF 63A g7k, 3
prod. ETI Polam
6. | Ogranicznik mocy ETIMAT T 25A 3f szt. 1
7. | Mufa przelotowa LISB-4x50-120-PL02 kpl 2
8. | Rura ostonowa SRS-110 m 2

16.



T-8761

"Kosclerzyna Michatowicza”

UWAGI:

Sn=160kVA Istn. zﬂf&
WT-1/gF
L N I
(% =
obw.100

- Ochrona od porazen - samoczynne wytaczanie zasilania

- Uktad sieci TN-C

- Aparature przystosowang do plombowania oznaczono (*)
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