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1. Opis techniczny 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są schematy zasadnicze i montażowe obwodów wtórnych 

dla zakresu zabezpieczenia szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej R110 kV dla 

rozbudowywanej stacji GPZ 110/15 kV Jackowo. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 

•  umowa z Inwestorem, 

•  wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

•  Wytyczne programowe, 

•  standardy techniczne, 

•  istniejąca dokumentacja powykonawcza. 

1.3 Zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalna rezerwa wyłącznikowa R110 kV - 

rozbudowa 

W związku rozbudową R110 kV zaprojektowano dodatkową jednostkę polową dla nowo 

projektowanego pola nr 7.  

Dodatkowo w związku z zainstalowaniem w polu łącznika szyn wyłącznika oraz 

przekładników prądowych konieczne są zmiany w konfiguracji jednostki centralnej A300 

oraz polowej A304 przypisanej do pola łącznika szyn 110kV (pole nr 4).  

Nie przewiduje się zmian w zakresie sygnalizacji centralnej.  

Sygnały drutowe do systemu telemechaniki wykorzystują istniejące rezerwy 

przewidziane na rozbudowę stacji. 

Dokumentacji rozbudowy wykonana została na bazie dokumentacji opracowanej przez 

firmę Elfeko. Wersję edytowalną niniejszej dokumentacji została przekazana przez 

Zamawiającego. Zmiany związane z rozbudową układu ZS/LRW R110 kV zostały oznaczone 

w dokumentacji.  

 

1.4 Wskazówki montażowe 

1.4.1. Lokalizacja aparatów obwodów wtórnych 

Usytuowanie szaf pokazano na rysunku „Plan rozmieszczenia urządzeń w nastawni”. 

  



 

 

 
 

 

1.4.2. Przewody 

Drutowanie należy wykonać przewodami o izolacji polwinitowej typu LgY-750 z 

zastrzeżeniem koloru izolacji: 

•  kolor jasnoniebieski –przewody neutralne, 

•  kolor zielono-żółty –przewody ochronne, 

•  kolor żółty – obwody prądowe, 

•  kolor zielony – obwody napięciowe, 

•  kolor czarny – pozostałe obwody. 

1.4.3. Sposób drutowania 

Przewody należy układać we wiązkach lub w korytkach. Montaż obwodów wtórnych 

należy wykonać zgodnie ze schematami montażowymi oraz wg rysunków rozmieszczenia 

elementów. 

Każda listwa, zacisk listwy i końcówka przewodu przyłączonego do listwy lub aparatu 

powinna być opisana. 

1.4.4. Powiązania kablowe 

Zastosowano kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie 1 kV typu YKSY i YKY dla połączeń wnętrzowych oraz YKYFty i YKSYFty dla połączeń 

rozdzielni napowietrznej. Dla połączeń wewnętrznych sieci komunikacyjnych zabezpieczeń 

zastosowano kable teleinformatyczne typu LiYCY-P oraz kable światłowodowe 62,5/125 μm 

(dupleks). Kable należy układać w ziemi, w kanalizacji kablowej i pod podłogą technologiczną 

według planu rozmieszczenia urządzeń na stacji oraz planu rozmieszczenia urządzeń w 

budynku. 

W wykopach kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Długości kabli światłowodowych (patchcordów), przed zamówieniem, należy domierzyć 

na obiekcie. Kable światłowodowe oraz kable teleinformatyczne należy układać w rurkach 

ochronnych. 

Przy układaniu kabli należy na obydwu końcach oraz wzdłuż trasy co 10 m mocować 

oznaczniki kablowe (opaski metalowe lub z PCV). Tekst oznaczników kablowych składa się 

z czterech członów: 

•  nazwy elementu z którego kabel wychodzi, 

•  numeru kolejnego kabla, 

•  nazwy elementu, do którego przyłączony jest drugi koniec kabla, 

•  typu, ilości żył i przekroju kabla. 

Kable nowoprojektowane oznaczono „**”.  



 

 

 
 

1.4.5. Tabliczki informacyjne 

Dla projektowanych aparatów przewidziano tabliczki informacyjne określające 

przeznaczenie poszczególnych aparatów. Teksty oraz ilość tabliczek podano w załączonym 

zestawieniu. Tabliczki należy przymocować trwale przy odpowiednim aparacie. 

1.4.6. Ochrona od porażeń 

Metalowe konstrukcje szafki kablowej, szaf sterowniczo-przekaźnikowych w nastawni 

oraz ich szyny uziemiające należy przyłączyć do uziemienia ochronnego stacji. 

Przewody ochronne PE oraz każdą metalową obudowę aparatu należy przyłączyć 

oddzielnym przewodem LgYżo o przekroju minimum 4 mm2 do szyn uziemiających w 

szafce/szafach. Każdy przewód powinien być przyłączony do szyny uziemiającej poprzez 

indywidualny zacisk/śrubę. 

W przypadku wykorzystywania złączek zaciskowych ochronnych PE należy również 

przyłączyć do szyny uziemiającej listwę montażową na której montowane są złączki 

(bezpośrednio lub poprzez złączkę ochronną PE). 

 



2.1 Zestawienie materiałów 

Lp. Ozn. na  rys. Wyszczególnienie Producent Jedn. Ilość Uwagi

1. A307

Jednostka polowa zabezepieczenia szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowe 

R110kV typu P742:

- napięcie pomocznicze 110-250VDC lub 100-240VAC

- 16 wejść, 8 wyjść, 

- Protokół komunikacyjny Courier lub 103

- Język polski, 

- Wersja oprogramowania B1 (najaktualniejsza).

Kod zamówieniowy: P742-311A1M0B18L

Uwaga:

Przed zamówieniem należy upewnić się aby urządzenie było 

kompatybilne z jednostkami ZS/LRW R110kV zainstalowanym na 

obiekcie.

Schneider 

Electric
kpl. 1

Konfiguracja wg 

dokumentacji wraz z 

uruchomieniem.

Zabezpieczenie 

dostarczyć wraz z 

oprogramowaniem do 

komunik.

i konfiguracji.

2. A300, A304 Wymagana zmiana konfiguracji kpl. 1

3. K307
Szybki przekaźnik wyłączający typu RSH-3 220 V DC w obudowie do 

gniazd wtykowych z gniazdem GZ14U
ZPrAE kpl. 8

4. K7, K71

Przekaźnik małogabarytowy-przemysłowy

w obudowie do gniazd wtykowych

R15-3P 220 V DC z gniazdem PS-11 

Relpol kpl. 1

5. Złącze pomiarowe rozłączne typ URTK/SP szt. 7

6. Przegroda rozdzielająca sekcje typu ATP-URTK/SP szt. 1

7. Mostek przełączający 4-polowy typu SB 4-URTK/SP szt. 1

8. Pokrywa typ  D-UK 4/10 szt. 1

9. Przegroda typ  ATP-UK szt. 6

10. Blok łączeniowy śrubowy 4mm2, szary typ UK 5 N szt. 23

11. Ogranicznik bezśrubowy typ  CLIPFIX 35-5 szt. 2

12. Mostek stały typ FBI 10-6 szt. 1

13. Oznaczniki do zacisków

14. Przewody 

15. Tabliczki informacyjne, grawerowane kpl. 1

Phoenix

Contact
X7

wg. potrzeb

wg. potrzeb
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2.2 Zestawienie tabliczek

Lp.
Symbol 

aparatu
Treść i układ napisu Ilość sztuk Uwagi

1. A307
A307

P742
1

2. K7

K7

KONTROLA NAPIĘCIA 1

3. K71

K71

USZKODZENIE ZAB. P742

(POLE NR 7)

1

4. K307

K307

WYŁĄCZENIE OD ZS I LRW

POLA 7

1
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2.3 Zestawienie kabli 

Schemat

montażowy
Oznacznik kablowy

 1. W0306 A306-W0306-A307 LiYCY-P 4x2x0,5 3 Jednostka polowa A306-A307

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

Zestawienie kabli nowoprojektowanych

Lp.

Oznaczenie kabla

Typ kabla
Ilość żył 

Przekrój żył

Ilość żył 

rez.

Długość 

kabla [m]
Trasa kabla poprzez węzły
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2.4 Zestawienie kabli światłowodowych 

Nr kolejny Oznaczniku kablowym

 1. FO 0307 A300-FO 0307-A307 62,5/152 2x(ST/PC-ST/PC) 5 Jed. centralna A300-Jed. polowa A307

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

11.

Zestawienie kabli światłowodowych

Lp.
Oznaczenie kabla na Typ 

światłowodu
Typ złączy

Długość kabla 

[m]
Trasa kabla
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Kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane.
Głowica i ogranicznik przepieć w zakresie linii abonenckiej 110 kV - kolor czerwony.
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Legenda:
Pomieszczenie nastawni - 1.8
FR1 - Rezerwa miejsca
FR2 - Szafa zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 110/15 kV nr 1

FR3 - Szafa zabezpieczeń linii 110 kV kier. Opalino
FR4 - Szafa zabezpieczeń łącznika szyn 110 kV oraz sygnalizacji centralnej - ROZBUDOWA EAZ

FR5 - Szafa zabezpieczeń linii 110 kV kier. Wojciechowo
FR6 - Szafa zabezpieczeń strony 110 kV transformatora 110/15 kV nr 2

FR7 - Szafa zabezpieczeń linii 110 kV kier. EJ Choczewo - PROJEKTOWANA

ZS - Szafa ZS i LRW R110 kV
FT - Telemechanika
FQ1 i FQ2 - Szafy pomiaru energii
FQ3 - Szafa pomiaru energii i AJEE dla EJ Choczewo - PROJEKTOWANA

SOT - Szafa systemu ochrony technicznej - PROJEKTOWANA

FX1 - Szafa potrzeb własnych 400/230 VAC - Sekcja 1
FX2 - Szafa potrzeb własnych 400/230 VAC - SZR
FX3 - Szafa potrzeb własnych 400/230 VAC - Sekcja 2
FX4 - Szafa potrzeb własnych 220V DC
FX5 - Szafa potrzeb własnych 220V DC - prostownik
FX6 - Szafa potrzeb własnych 230V gwarantowanego

Pomieszczenie łączności 1 i 2 - 1.7 i 1.5
T1 TETRA - Tablica rozdzielczo-zabezpieczająca
SUT - Szafa łączności
ODF - Szafa przełącznic światłowodowych
ODF3 - Szafa przełącznic światłowodowych - PROJEKTOWANA
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ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody kanału inżynierskiego i telemechaniki

26012W101

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody wtórne przekładników prądowych cz.1

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody wtórne przekładników prądowych cz.2

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Schemat funkcjonalny

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sterownicze   Jednostka centralna

TYTUŁ SCHEMATUNR RYSUNKU

1

2

3

4

6

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sygnalizacji ostrzegawczej cz.1

7

8

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Diagram konwertera KITZ 274

9

10

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody wyłączające cz.1

SCHEMAT

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Diagramy łączników nn

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Diagram zabezpieczenia P741   Jednostka centralna

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody zasilania

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody wyłączające cz.2

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Oświetlenie i gniazda szafy ZS

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Diagram zabezpieczenia P742   Pole nr 2, pole nr 3

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Diagram zabezpieczenia P742   Pole nr 4, pole nr 5

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sterownicze   Pole nr 2. Transformator TR1

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sterownicze   Pole nr 3. Linia 110kV k. Opalino

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sterownicze   Pole nr 5. Linia 110kV k. Wojciechowo

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sterownicze   Pole nr 6. Transformator TR2

14 ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sterownicze   Pole nr 4. Łącznik szyn 110kV

5 ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Diagram zabezpieczenia P742   Pole nr 6

23

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sygnalizacji ostrzegawczej cz.2

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sygnalizacji do SSiN

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Obwody sterownicze   Pole nr 7. Linia 110 kV k. Elektrownia Jądrowa16.1
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ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Komunikacja jednostek polowych z jednostką centralną

NR RYSUNKU

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Listwa zaciskowa -X5

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Listwa zaciskowa -X6

SCHEMAT

5

6

7

9

10 ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Listwa zaciskowa -X0

TYTUŁ SCHEMATU

12

13

14

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Listwa zaciskowa -X2

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Listwa zaciskowa -X3

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - rama wychylna (jednostka A302)

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - rama wychylna (jednostki A303 i A304)

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - rama wychylna (jednostki A305 i A306)

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - za ramą wychylną

1

2

3

26012W103 ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Zestawienie materiałów   Szafa ZS

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Zestawienie materiałów   Szafa ZS

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Zestawienie materiałów   Szafa ZS

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Zestawienie kabli126012W104

11

8 ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - rama wychylna (konwerter A274)

15

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Listwa zaciskowa -X4

3

4

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - tył szafy cz.2

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - rama wychylna (jednostka A300)

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Zestawienie materiałów   Szafa ZS4

26012W102 1

2 ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Schematy montażowe - tył szafy cz.1

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Elewacja szafy ZS

24

5 ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Zestawienie materiałów   Szafa ZS

ZSZ i LRW rozdzielni 110kV. Szafa ZS   Listwa zaciskowa -X716
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Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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LED 1 Z
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LED 2 Z

LED 3 C
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-----
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LED 3 Z-----

LED 4 CLRW - wyłączenie w strefie 1

LED 4 ŻZS i LRW - wyłączenie w strefie 1
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Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Diagram zabezpieczenia P742

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 2, pole nr 3

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Jednostka peryferyjna - pole nr 2

- Jednostka peryferyjna - pole nr 3
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Konfiguracja LED

TRIP

ALARM

OUT OF SERVICE

HEALTHY

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

LED 5

LED 6

LED 7
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Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Diagram zabezpieczenia P742

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 4, pole nr 5

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Jednostka peryferyjna - pole nr 5
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-1
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-1
2
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- Jednostka peryferyjna - pole nr 4
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Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Diagram zabezpieczenia P742

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 6, pole nr 7

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20
-1
3

20
-1
4

- Jednostka peryferyjna - pole nr 6

Zwarcie w strefie martwej

Pobudzenie LRW od zab. pola

TRIP

Brak połączenia z P741

Błędne odwz. położenia

Blokada LRW

HEALTHY

Wyłączenie od LRW

Praca prawidłowa

Blokada/uszkodzenie

Blokada ZS

Wyłączenie

Konfiguracja LED

LED 8

ALARM

LED 2

LED 3

LED 1

Wyłączenie ZSZ LED 4

OUT OF SERVICE

LED 5

LED 6

LED 7

Alarm

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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- Jednostka peryferyjna - pole nr 7

Zwarcie w strefie martwej
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TRIP

Brak połączenia z P741

Błędne odwz. położenia

Blokada LRW
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Praca prawidłowa
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Blokada ZS

Wyłączenie

Konfiguracja LED

LED 8

ALARM

LED 2
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LED 1
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LED 5
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mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Diagram konwertera KITZ 274

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Konwerter KITZ 274

19-13

19-13

19-13

19-13

19-13

1
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Port 3
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Port 2
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RX1
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TX

GND
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Port 2

-A274
KITZ 274

Uziemienie obudowy

11-13
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19-19

Zasilanie +

Zasilanie -

+AwUp

Uszkodzenie konwertera19-19

Sygnał z jednostki centralnej

Telemechanika

Telemechanika

-A274
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25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Diagramy łączników nn

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pakiet Zestyki / Położenie1 2

1

2

Pakiet Zestyki / Położenie1 2

1

2

ZSZ

Diagram połączeń

1 - odstawione

2 - nastawione

-S1
2-1 (11-4)

3-4 (11-5)

6-5 - -

7-8 - -

LRW

Diagram połączeń

1 - odstawione

2 - nastawione

-S2
2-1 (11-7)

3-4 (11-8)

6-5 - -

7-8 - -
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mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody zasilania

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku
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Łącznik szyn 110kV

Pole nr 5

Linia 110kV Wojciechowo

Pole nr 6

TR2 110/15kV

Pole nr 7

Linia 110kV

Elektrownia Jądrowa

% ^
4 4

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody wtórne przekładników prądowych cz.1

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pole nr 2

TR1 110/15kV

Pole nr 3

Linia 110kV Opalino

Zaciki

pomiarowe

Zaciki

pomiarowe

Pole nr 4

Łącznik szyn 110 kV

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody wtórne przekładników prądowych cz.2

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pole nr 5

Linia 110kV Wojciechowo

Pole nr 6

TR6 110/15kV

Zaciki

pomiarowe

Zaciki

pomiarowe

Pole nr 7

Linia 110kV

Elektrownia Jądrowa

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sterownicze

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo
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mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz
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260/ESA/012
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Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sterownicze

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 2. Transformator TR1

Oddział w Gdańsku
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Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

13

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sterownicze

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 3. Linia 110kV k. Opalino

Oddział w Gdańsku
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Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

14

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sterownicze

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 4. Łącznik szyn 110kV

Oddział w Gdańsku
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Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

15

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sterownicze

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 5. Linia 110kV k. Wojciechowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

Zasilanie

jednostki

polowej % ^

Kas. Sygnal.

^

Blokada ster.

wyłącznika od

SF6<<

Kontrola

napięcia

Stan położenia wyłącznika Rezerwa Rezerwa

załączony

Odstawienie

pola

wyłączony

Kasowanie

sygnalizacji

P
o

le
 n

r 
5

%
5

Pobudzenie

LRW

5 5

Wyłączenie od ZSZ lub LRW

^
0

Zacisk

pomiarowy

Zacisk

pomiarowy

Zacisk

pomiarowy

Uszkodzenie

zabezpieczenia

P742

-A305
P742

E2 D1 D3 D5C2 C6C4 C8 C10 C12 C14 C16

E1 C1 C5C3 C7 C9 C15C11 C13 D2 D4 D6

(8-12)

(8-12)

(14-3) (16-3)

Op
to

 1

Op
to

 2

Op
to

 3

Op
to

 4

Op
to

 5

Op
to

 6

Op
to

 7

Op
to

 8

-X5 11 -X5 12 -X5 13 -X5 14

-X5 15 -X5 16

-X5 17 -X5 18 -X5 19 -X5 20 -X5 21 -X5 22 -X5 23

-X0 39

-FR5 301

-FR5 305 -FR5 306 -FR5 310 -FR5 311

Tr
ip

1

Tr
ip

2

Tr
ip

3

RSH-3

14

13

-K305

a

a

a

i

(18-3)2      3

(18-6)5      6

- -8      9

- -11 10      12

220V

-X5 10

(14-3) (16-3)

-X0 33

-X5 5 -X5 6

-X5 7

R15

2

10

-K5
220V

i

i

i

(19-17)3 4      1

(20-18)7 5      6

(21-17)9 8      11

-FR5 312

-A305
P742

E12

E11

WD

-X5 35

R15

2

10

-K51
220V

i

i

i

(19-11)3 4      1

(20-9)7 5      6

(21-8)9 8      11



Rewizja Imię i nazwisko Podpis
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Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

16

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sterownicze

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 6. Transformator TR2

Oddział w Gdańsku
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Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

16.1
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260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sterownicze

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2012-10-18A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Pole nr 7. Linia 110 kV k. Elektrownia Jądrowa

Oddział w Gdańsku
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ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

17

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody wyłączające cz.1

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku
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ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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ELFEKO S.A.
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Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

18

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody wyłączające cz.2

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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Y3 Y4

1

2

3

4

-S44
1

2

7

8

-S44

-X5 32 -X5 33 -X5 34

-FR5 103

-FS5 116

-FS5 106

-FS5 118

-FR5 125

-FR5 124

-FS5 125

-FR5 147 -FR5 178

-FR5 179

-X5 31

2

3

-K305
(15-12)

5

6

-K305
(15-12)

-Q1
3AP1

X1:630

X1:645

-Q1
3AP1

X1:730

X1:745

Y3 Y4

1

2

3

4

-S44
1

2

7

8

-S44

-X6 32 -X6 33 -X6 34

-FR6 102

-FS6 116

-FS6 117

-FS6 120

-FR6 121

-FR6 122

-FS6 124

-FR6 142 -FR6 162

-FR6 163

-X6 31

2

3

-K306
(16-12)

5

6

-K306
(16-12)

2

3

-K307
(16.1-14)

5

6

-K307
(16.1-14)

-X7 31 -X7 32 -X7 33 -X7 34

-FR7.X1 5 -FR7.X1 24

1

2

2

1

-S44

-FR7.X1 21

-FS7.X1 11

GL312

X1:630

X1:645

-Q19

Y1

-FS7.X1 6

-FR7.X2 5 -FR7.X2 27

1

2

6

5

-S44

GL312

X1:730

X1:745

-Q19

Y2

-FR7.X2 24

-FS7.X2 9

-FS7.X2 6



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

19

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sygnalizacji ostrzegawczej cz.1

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uszkodzenie jednostki centralnej lub jednostek polowych Zanik napięcia zasilającego jednostkę centralną lub jednostki polowe

Zadziałanie

ZSZ lub LRW

Zakłócenie w

ZSZ lub LRW

Zasilanie

+AwUp

Sygnalizacja ogólna stacji

Szafa FR4

+AwUp

Uszkodzenie

konwertera

KITZ 274

+AwUp

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

-K2

1

4 3

(12-18)
-K3

1

4 3

(13-18)
-K5

1

4 3

(15-18)
-K6

1

4 3

(16-18)
-K300

1

4 3

(11-14)

-A300
P741

J1 J3 L13

J2 J4 L14

Pr
ze
k.

2

Pr
ze
k.

1

Al
ar

m1

-X0 51 -X0 52

-FR4 510 -FR4 566

-X0 58 -X0 59

-FR4 567

-X0 53

-X0 60 -X0 61

-FR4 565 -FR4 564

-A11
ZSZ-30

12 13 291011

12 13 11 10

-A274
KITZ 274

9

7

WD

-X0 62

-FR4 583

29

-K4

1

4 3

(14-18)

(20-2)

1

4 3

-K310
(11-16)

1

4 3

-K21
(12-16)

1

4 3

-K31
(13-16)

1

4 3

-K41
(14-16)

1

4 3

-K51
(15-16)

1

4 3

-K61
(16-16)

1

4 3

-K71
(16.1-18)

1

4 3

-K7
(16.1-19)



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

20

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sygnalizacji ostrzegawczej cz.2

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2012-10-18A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

+ -

Uszkodzenie jednostki

centralnej

+AwUp

polowej

(pole nr 2)

polowej

(pole nr 3)

polowej

(pole nr 4)

polowej

(pole nr 5)

polowej

(pole nr 6)

Al

Zanik napięcia

% ^
0 0

% ^
2 2 33

% ^ % ^
4 4

% ^
5 5 66

% ^

P
o

le
 n

r 
6

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

polowej

(pole nr 7) 7 7

(19-20)

-X0 54

-X0 65

-K300

6

5 7

(11-14)
-K310

6

5 7

(11-16)
-K21

6

5 7

(12-16)
-K31

6

5 7

(13-16)
-K41

6

5 7

(14-16)
-K51

6

5 7

(15-16)
-K61

6

5 7

(16-16)
-K2

6

5 7

(12-18)
-K3

6

5 7

(13-18)
-K4

6

5 7

(14-18)
-K5

6

5 7

(15-18)
-K6

6

5 7

(16-18)

-FR6 468

6

5 7

-K71
(16.1-18)

6

5 7

-K7
(16.1-19)



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

21

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody sygnalizacji do SSiN

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2012-10-18A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-+centralnej

Zanik napięciaUszkodzenie jednostki

% ^
polowej

(pole nr 2)

polowej

(pole nr 5) % ^
2 33

% ^ % ^
4 4

% ^
5 5 66

% ^
0 0 2

polowej

(pole nr 3)

polowej

(pole nr 6)

polowej

(pole nr 4)

<+>tel

S
za

fa
 T

e
le

m
e

ch
a
n
ik

i (
F

T
)

polowej polowej
pole nr 1
(rezerwa) (pole nr 7)

% ^
11

(rezerwa)

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

7 7

-K300

11

8 9

(11-14)
-K2

11

8 9

(12-18)
-K3

11

8 9

(13-18)
-K4

11

8 9

(14-18)
-K5

11

8 9

(15-18)
-K6

11

8 9

(16-18)
-K310

11

8 9

(11-16)
-K21

11

8 9

(12-16)
-K31

11

8 9

(13-16)
-K41

11

8 9

(14-16)
-K51

11

8 9

(15-16)
-K61

11

8 9

(16-16)

-X0 67

-X0 68 -X0 70 -X0 71 -X0 72 -X0 73 -X0 74 -X0 76 -X0 78 -X0 79 -X0 80 -X0 81 -X0 82

-X8 159 -X8 163 -X8 165 -X8 167 -X8 169 -X8 171 -X8 160 -X8 164 -X8 166 -X8 168 -X8 170 -X8 172-X8 4

-X0 69

-X8 161

-X0 75

-X8 173 -X8 162

-X0 77 -X0 83

-X8 174

11

8 9

-K71
(16.1-18)

11

8 9

-K7
(16.1-19)



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

22

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Oświetlenie i gniazda szafy ZS

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L

N

PE

ze
st

a
w

 o
św

ie
tle

n
io

w
y

Gniazdo w szafie
Oświetlenie szafy

Szafa przekaźnikowa

FR6

Obwody 230V AC

ze
st

a
w

 o
św

ie
tle

n
io

w
y

przód tył

Szafa licznikowa

FQ1

-X0 801

L

-FR6 802

L

-X0 805

N

-FR6 806

N

1P+N+T

N L

-X11

803 -X0 804

-E1

1

2

-X0 807 808

-E2

1

2

-X0 809-FR6 810

N

N'

1

2

-F21

30mA
6A

-X0 802

L

-X0 806

N

-X0 810

-FQ1 801

L

-FQ1 805

N

-FQ1 809

PE



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

23

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Obwody kanału inżynierskiego i telemechaniki

Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uwaga:

kable FTP nr 1 i FTP nr 10

kabel FO nr 1

zestawiono w tomie W5 (Telemechanika)

Rysunki szczegółowe połączeń pokazano w tomie W5

W
0

3
0
2

W
0

3
0
1

F
T

P
 n

r 1

W
0

3
0
4

W
0

3
0
5

Szafa FR4

Data-

Data+

GND

Szafa Telemechaniki FT

SK4 Port 1ST

F
T

P
 n

r 1
0

F
O

 n
r 1

Serwer portów szeregowych

Moxa NPort

szafa FR4

Sterownik komunikacyjny

SO-55

Szafa telemechaniki

Konwerter

KITZ 274

Jednostka

centralna P741

Jednostka

peryferyjna

pola nr 2

Jednostka

peryferyjna

pola nr 3

Jednostka

peryferyjna

pola nr 5

Jednostka

peryferyjna

pola nr 6

W
0

3
0
3

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

Jednostka

peryferyjna

pola nr 7

**W0306

-A300
P741

L16

L18

L17-A302
P742

E16

E18

E17-A303
P742

E16

E18

E17-A305
P742

E16

E18

E17-A306
P742

E16

E18

E17

120 Ohm

1

2

-R1

-NP1
MOXA NPort

4

2

3

-A300
P741

5

6

4
-A01
SO-55R1

T1

-A274
KITZ 274

RX1

TX123

25

27

-A304
P742

E16

E18

E17

P742

E16

E18

E17-A307



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.

Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował

24

25

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski

260/ESA/012

26012W101

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Komunikacja jednostek polowych z jednostką centralną
Hutnicza 20A

82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pole nr 1

Rezerwa

Pole nr 2

Transformator TR1

Pole nr 3

Linia 110kV

k. Opalino

Pole nr 4

Łącznik szyn 110kV

Pole nr 5

Linia 110kV

k. Wojciechowo

Pole nr 6

Transformator TR2

Pole nr 7

Linia 110 kV

k. Elektrownia Jądrowa

Rezerwa

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

-A300
P741

ATX1 ARX1 ATX2 ARX2 ATX3 ARX3 ATX4 ARX4 BTX1 BRX1 BTX2 BRX2 BTX3 BRX3 BTX4 BRX4

CH
: 

A1

CH
:A

1

CH
: 

A2

CH
:A

2

FO
 0
30

2

-A302
P742

RX1 TX1

FO
 0
30

3

-A303
P742

RX1 TX1

-A305
P742

RX1 TX1

CH
: 

A3

CH
:A

3

FO
 0
30

5

CH
: 

A4

CH
:A

4

-A306
P742

RX1 TX1

FO
 0
30

6

CH
: 

B1

CH
:B

1

CH
: 

B2

CH
: 

B2

CH
: 

B3

CH
: 

B3

CH
: 

B4

CH
: 

B4

-A304
P742

RX1 TX1

FO
 0
30

4

P742

RX1 TX1

-A307

**
FO
 0

30
7



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.
Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował
1

15

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony:ZSZ i LRW rozdzielni 110kV
Elewacja szafy ZS2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Oddział w Gdańsku

Wykonawca:

Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ JackowoObiekt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RSH-3
ZPrAE

DZIAŁANIE

RSH-3
ZPrAE

DZIAŁANIE

RSH-3
ZPrAE

DZIAŁANIE

RSH-3
ZPrAE

DZIAŁANIE

RSH-3
ZPrAE

DZIAŁANIE

KITZ
274

3U

2U

5U

7U

-X0: 801-810

80
1

80
2

80
3

80
4

80
5

80
6

80
7

80
8

80
9

0U

1U

4U

6U

9U

8U

10U

-X6: 1-34

81
0

TYŁ

PRZÓD

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27

Rezerwa miejsca dla
przyszłej rozbudowy listwa - X1

28 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 33 34

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32

-X5: 1-34

33 34 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 33 34

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 33 34 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 33 34

WIDOK Z PRZODU
PO OTWARCIU RAMY WYCHYLNEJ

Szyna do uchwytu kablowego

WIDOK Z TYŁU
PO OTWARCIU DRZWI

WIDOK Z GÓRYWIDOK Z PRZODU
PO OTWARCIU DRZWI PRZESZKLONYCH

14U

11U

12U

13U

17U

15U

16U

19U

18U

20U

21U

22U

23U

24U

25U

26U

27U

28U

29U

30U

31U

32U

33U

34U

35U

36U

37U

38U

39U

40U

-G10 -G9 -E2-E1

DODATKOWE INFORMACJE:
- Wymiary bez cokołu (WxSxG) 2050x800x800, 
- Szafę wyposażyć w cokół pojedynczy

-X0: 1-62

-X2: 1-34

Rezerwa miejsca
pod jednostkę

-A301

-X4: 1-34 -X3: 1-34

Rezerwa
miejsca dla
-K1 i K11

Rezerwa
miejsca dla

-K301

-SZ1

-SZ2

-SZ3

-SZ4

-SZ5

-SZ6

-SZ7

-SZ8-SZ9

-G1

-G2

-G3

-G4

-G10-G9

-G5

-G6

-G7

-G8-G11

-A305 -A306

-F
30

0

-F
30

1

-F
30

2

-F
30

3

-F
30

4

-F
30

5

-F
30

6

-F
30

7

-K
30

0

-K
2

-K
5

-K
4

-K
3

-K
6

-K
31

0

-K
21

-K
31

-K
41

-K
51

-K
61

-K
30

6

-K
30

4

-K
30

3

-K
30

5

-K
30

2

-X11-F21

-Z11

-Z13

-Z8

-Z10

-Z12

-Z6

-Z1

-Z3

-Z5

-Z7

-A300

-A303

-Z9

-S10

-A304

-A302

-A274

-S1 -S2

-OBUDOWA_ZS

-Uk1

-Z2

-Z4

-K
7

-K
71

30
7

RSH-3
ZPrAE

DZIAŁANIE

-K

-X7: 1-35

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 33 34

-A307

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.
ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025
mgr inż. Piotr Lisowski

35



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.
Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował
2

16

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Schematy montażowe - tył szafy cz.1

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

** oznaczono kable nowo projektowane

1

2

3

4

-F301

X
0:

2

X
0:

12

1

8

210

6

Uwagi:

1.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji żółtej

2.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji zielonej

3.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji czarnej

4.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji czarnej
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Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.
Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował
3

16

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Schematy montażowe - tył szafy cz.2

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

** oznaczono kable nowo projektowane

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski
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3

85
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12

Uwagi:

1.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji żółtej

2.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji zielonej

3.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji czarnej

4.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji czarnej
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Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.
Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował
4

16

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Schematy montażowe - rama wychylna (jednostka A300)

Oddział w Gdańsku
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Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

** oznaczono kable nowo projektowane
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Uwagi:

1.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji żółtej

2.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji zielonej

3.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji czarnej

4.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji czarnej

W0301    Do jednostki polowej A302FTP nr 1     Do serwera portów szeregowych -NP1 w szafie FR4
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ELFEKO S.A.
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Data

Sprawdził

Projektował

Opracował
5

16

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Schematy montażowe - rama wychylna (jednostka A302)

Oddział w Gdańsku
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Rezerwa miejsca pod jednostkę -A301

Uwagi:

1.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji żółtej

2.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji zielonej

3.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji czarnej

4.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji czarnej
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Nr rysunku:
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ELFEKO S.A.
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Projektował
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6

16

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Schematy montażowe - rama wychylna (jednostki A303 i A304)

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

** oznaczono kable nowo projektowane
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Uwagi:

1.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji żółtej

2.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji zielonej

3.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji czarnej

4.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji czarnej



Rewizja Imię i nazwisko Podpis

z

Nr projektu:

Nr rysunku:

Strona:

ELFEKO S.A.
Inwestor:

Data

Sprawdził

Projektował

Opracował
7

16

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Schematy montażowe - rama wychylna (jednostki A305 i A306)

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uwagi:

1.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji żółtej

2.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji zielonej

3.                Przewód LgY 750 - 1,5mm² o izolacji czarnej

4.                Przewód LgY 750 - 2,5mm² o izolacji czarnej
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Nr rysunku:
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ELFEKO S.A.
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Sprawdził

Projektował

Opracował
8

16

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Schematy montażowe - rama wychylna (jednostka A307konwerter A274)

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

** oznaczono kable nowo projektowane
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mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz
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Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Listwa zaciskowa -X6

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-X
6

Uwaga:

Zacisk nr 1-7 typ: URTK/SP

Zacisk nr 10-34 typ: UK 5 N
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K
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16

260/ESA/012

26012W102

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV Szafa ZS
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2012-10-18A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Listwa zaciskowa -X7

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wprowadzono zmiany w związku z przebudową stacji. Zmiany oznaczono kolorem niebieskim.

ELPRO Sp. z o.o. - 08.2025

mgr inż. Piotr Lisowski

** oznaczono kable nowo projektowane

Uwaga:

Zacisk nr 1-7 typ: URTK/SP

Zacisk nr 10-35 typ: UK 5 N
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1

5

mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W103

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV#Zestawienie materiałów
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Szafa ZS

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

F21

P742-3111A1M0518J

P742-3111A1M0518J

G10

G11

PHOENIX CONTACTG1

PRZEKAŹNIK CYFROWY P742 - JEDNOSTKA PERYFERYJNA

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC

241084

247812

247812 EATON

247812 EATON

247812 EATON

247812 EATON

247812 EATON

P742-3111A1M0518J

A274

247812 EATON

247812

A300

EATON

RELPOL

RELPOL

A302

RELPOL

A303

A304

A305

A306

1

1

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

1

1

1

1

1

F300

1

1

1F301

1

1

1

1

1

PHOENIX CONTACT

1

1

1

1

G2

1

F302

PHOENIX CONTACT

F303

F304

F305

F306

P742-3111A1M0518J

F307

PS11

P742-3111A1M0518J

1

1

1

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

1

1

1

PHOENIX CONTACT

1

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

1

1

1

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PRZEKAŹNIK CYFROWY P742 - JEDNOSTKA PERYFERYJNA

3240193

3240193

3240193

3240193

OPIS

3240193

3240193

3240193

3240193

3240202

3240202

G3

G4

G5

G6

G7

G8

3240192

G9

PZ11 0031

K2

K2

K2

P741-32EA1M0518KPRZEKAŹNIK CYFROWY P741 - JEDNOSTKA CENTRALNA

KOD MATERIAŁOWYOZNACZENIE

PRZEKAŹNIK CYFROWY P742 - JEDNOSTKA PERYFERYJNA

ILOŚĆ

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 60x60

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 120x80

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 120x80

KORYTKO GRZEBIENIOWE CD 40x60

KONWERTER KITZ 274

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM 1P+N 6A 30mA

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

PRZEKAŹNIK CYFROWY P742 - JEDNOSTKA PERYFERYJNA

PRZEKAŹNIK CYFROWY P742 - JEDNOSTKA PERYFERYJNA

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 2P NA PRĄD STAŁY CLS6-C2/2-DC

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

R15-2013-23-1220-WT

KITZ274-01T15CEF

PRODUCENT

EATON

EATON

R15-2013-23-1220-WT

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

PS11 1

1

1

K21

K21

K21

RELPOL

RELPOL

RELPOL

PZ11 0031

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P
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mgr inż. Maciej Schulz
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2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Szafa ZS

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RELPOL

RELPOL

RELPOL

RELPOL

RELPOL

PS11 1

1

1

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

1

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

1

R15-2013-23-1220-WT

1

SZYBKI PRZEKAŹNIK WYŁĄCZAJĄCY

1

SZYBKI PRZEKAŹNIK WYŁĄCZAJĄCY

1

SZYBKI PRZEKAŹNIK WYŁĄCZAJĄCY

1

1

PS11

PS11

K300 PS11

K300

K300

K302

K303

K304

OPIS

1

1

1

1

1

PZ11 0031

K4

K4

K4

PZ11 0031

PZ11 0031

PZ11 0031

KOD MATERIAŁOWYOZNACZENIE

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

K5

K5

K5

K6

K6

K6

RELPOL

RELPOL

RELPOL

RELPOL

RELPOL

RELPOL

RELPOL

RSH-3 ZPrAE

RSH-3 ZPrAE

RSH-3 ZPrAE

ILOŚĆ

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220 R15-2013-23-1220-WT

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220 R15-2013-23-1220-WT

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220 R15-2013-23-1220-WT

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

PRODUCENT

R15-2013-23-1220-WT

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

PS11 1

1

1

K3

K3

K3

RELPOL

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

RELPOL

RELPOL

PZ11 0031

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220 R15-2013-23-1220-WT

OBEJMA SPRĘŻYNOWA

PS11 1

1

1

K31

K31

K31

RELPOL

RELPOL

RELPOL

PZ11 0031

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P RELPOL

RELPOL

RELPOLR15-2013-23-1220-WT

OBEJMA SPRĘŻYNOWA PZ11 0031

1

1

1

PS11K41

K41

K41

K51

K51

K51 PS11

1

1

1

PZ11 0031OBEJMA SPRĘŻYNOWA

R15-2013-23-1220-WT RELPOL

RELPOL

RELPOL

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P

PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3P RELPOL

R15-2013-23-1220-WT

RELPOL

RELPOL

OBEJMA SPRĘŻYNOWA PZ11 0031

1

1

1

PS11K61

K61

K61

ZPrAERSH-3

ZPrAERSH-3

SZYBKI PRZEKAŹNIK WYŁĄCZAJĄCY

SZYBKI PRZEKAŹNIK WYŁĄCZAJĄCY

K306

K305

1

1

PS11 RELPOL 1GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKA R15, 3PK300
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mgr inż. Bartosz Madajewski

mgr inż. Maciej Schulz

mgr inż. Arkadiusz Grzemski
260/ESA/012

26012W103

Opis strony: ZSZ i LRW rozdzielni 110kV#Zestawienie materiałów
Hutnicza 20A
82-061 Gdynia

Obiekt:

2013-06-08A

ENERGA - Operator SA
Wykonawca:Stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ Jackowo

Szafa ZS

Oddział w Gdańsku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OPISOZNACZENIE KOD MATERIAŁOWY ILOŚĆPRODUCENT

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

APATOR

APATOR

PROMET

APATOR

APATOR

APATOR

APATOR

APATOR

120 Ohm

PO22-KnX

1207679

1207679

1207679

1207679

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S10

SZ1

SZ2

SZ3

SZ4

SZ5

SZ6

S302

S303

S304

S305

S306

R1

S1

S2

1207679

1207679

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

REZYSTOR TERMINUJĄCY

PRZEŁĄCZNIK Z POZ. "0" (0-1)

PRZEŁĄCZNIK Z POZ. "0" (0-1)

PRZEŁĄCZNIK Z POZ. "0" (0-1)

PRZEŁĄCZNIK Z POZ. "0" (0-1)

PRZEŁĄCZNIK Z POZ. "0" (0-1)

PRZEŁĄCZNIK BEZ POZYCJI "0" (1-2)

PRZEŁĄCZNIK BEZ POZYCJI "0" (1-2)

4G10-55-U-R014

4G10-55-U-R014

4G10-91-U-R014

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

4G10-91-U-R014

4G10-91-U-R014

4G10-91-U-R014

4G10-91-U-R014

PRZYCISK STEROWNICZY POWROTNY Z GUZIKIEM KRYTYM NIEBIESKI 1ZZ

OBUDOWA SZAFOWA 800X2050X800 (wg. ZAŁĄCZONEJ SPECYFIKACJI)OBUDOWA_ZS 260/ESA/012/ZS ZPrAE 1

R15-2013-23-1220-WTPRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY (AgNi) 3P DC220

RELPOL

RELPOL

OBEJMA SPRĘŻYNOWA PZ11 0031 1

1K300

K300

MOSTEK STAŁY TYP FBI 10-6

MOSTEK STAŁY TYP FBI 10-6

1

6

2

1207679

1207679

1207679

3240262

0203250

0441504

3003020

3003224

3004362

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

3022276

0203250

PHOENIX CONTACT

0311126

0311139

0360025

3003020

1

SZ7

SZ8

SZ9

Uk1

X0

X0

X0

1

1

POKRYWA TYP D-UK  4/10

X0 11

X0 59

X0

X2

X2

X2

X2

X2

1

POKRYWA TYP D-UK  4/10

PRZEGRODA ROZDZIELAJĄCA SEKCJE TYP ATP-URTK/SP

BLOK ŁĄCZENIOWY ŚRUBOWY 4mm2, SZARY TYP UK 5 N

SZYNA PROFILOWANA DO UCHWYTU KABLOWEGO

ZŁĄCZE POMIAROWE ROZŁĄCZNE TYP URTK/SP

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm

PRZEGRODA TYP ATP-UK

MOSTEK PRZEŁĄCZAJĄCY 4-POLOWY TYP SB 4-URTK/SP

4

1

7

2

1

1

ZŁĄCZE PRZEWODÓW OCHRONNYCH TYP USLKG 5

OGRANICZNIK BEZŚRUBOWY TYP CLIPFIX 35-5

SZYNA NOŚNA NS 35/15 PERF 755mm, 35x15mm
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OPIS KOD MATERIAŁOWY ILOŚĆOZNACZENIE PRODUCENT

BLOK ŁĄCZENIOWY ŚRUBOWY 4mm2, SZARY TYP UK 5 N

BLOK ŁĄCZENIOWY ŚRUBOWY 4mm2, SZARY TYP UK 5 N

MOSTEK STAŁY TYP FBI 10-6

MOSTEK STAŁY TYP FBI 10-6
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PRZEGRODA TYP ATP-UK
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POKRYWA TYP D-UK  4/10

PRZEGRODA TYP ATP-UK

PRZEGRODA TYP ATP-UK

POKRYWA TYP D-UK  4/10

3003020

3003224

3004362

PRZEGRODA ROZDZIELAJĄCA SEKCJE TYP ATP-URTK/SP

PRZEGRODA ROZDZIELAJĄCA SEKCJE TYP ATP-URTK/SP

MOSTEK PRZEŁĄCZAJĄCY 4-POLOWY TYP SB 4-URTK/SP

3022276

0203250

0311126

BLOK ŁĄCZENIOWY ŚRUBOWY 4mm2, SZARY TYP UK 5 N

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

0311139

PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

OGRANICZNIK BEZŚRUBOWY TYP CLIPFIX 35-5 PHOENIX CONTACT

3003224

PHOENIX CONTACT

OGRANICZNIK BEZŚRUBOWY TYP CLIPFIX 35-5

3004362

PHOENIX CONTACT

OGRANICZNIK BEZŚRUBOWY TYP CLIPFIX 35-5

3022276

PHOENIX CONTACT
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PHOENIX CONTACT
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PHOENIX CONTACT
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PHOENIX CONTACT
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PHOENIX CONTACT
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PHOENIX CONTACT

PRZEGRODA ROZDZIELAJĄCA SEKCJE TYP ATP-URTK/SP

PRZEGRODA ROZDZIELAJĄCA SEKCJE TYP ATP-URTK/SP

MOSTEK PRZEŁĄCZAJĄCY 4-POLOWY TYP SB 4-URTK/SP

ZŁĄCZE POMIAROWE ROZŁĄCZNE TYP URTK/SP

ZŁĄCZE POMIAROWE ROZŁĄCZNE TYP URTK/SP
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PHOENIX CONTACT

MOSTEK STAŁY TYP FBI 10-6
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PRODUCENTOZNACZENIE OPIS KOD MATERIAŁOWY ILOŚĆ
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FO nr 1

FR4

ZS

ZS-A302

Zestawiono w tomie W5

1

Kabel FTP ZS

Kabel FTPFTP nr 10

FTP nr 1

Kabel FTP LiYCY-P 2x2x0,5 kat.5e

Kabel FTP LiYCY-P 2x2x0,5 kat.5e

Kabel FTP LiYCY-P 2x2x0,5 kat.5e

Kabel FTP LiYCY-P 2x2x0,5 kat.5e

Kabel światłowodowy

W0301

Zestawiono w tomie W5

W0302

W0303

W0304

1

1

1

ZS

Zestawiono w tomie W1.2

Zestawiono w tomie W1.2

Zestawiono w tomie W1.3

Zestawiono w tomie W1.3

YKY 5x4

YKY 5x4

YKY 5x4

YKY 5x4

YKY 3x2,5

DŁUGOŚĆ

ZS-A300

ZS-A302 ZS-A303

ZS-A303 ZS-A304

ZS-A304 ZS-A305

ZS-A274 FT-A01

TYP / PRZEKRÓJ

YKSY 10x1.5

YKSY 10x1.5

YKSY 10x1.5

YKSY 10x1.5

YKSY 10x1.5

YKYżo 3x2,5

Zestawiono w tomie W5

W220

W223

W320

W323

W423

W520

W523

W620

W623

W850

ZS FR2

ZS FR2

ZS FR3

ZS FR3

ZS FR4

ZS FR5

ZS FR5

ZS FR6

ZS FR6

ZS FR6 10

ZS FX4

Zestawiono w tomie W1.4

Zestawiono w tomie W1.5

Zestawiono w tomie W1.5

LOKALIZACJA WYJŚCIA

Zestawiono w tomie W1.6

LOKALIZACJA WEJŚCIA

Zestawiono w tomie W1.6

Zestawiono w tomie W3.2W1418

OZNACZENIE

FO 0302

FO 0303

FO 0305

FO 0306

Patchcord światłowodowy
MM ST/PC-ST/PC 62,5/125, dupleks

Patchcord światłowodowy
MM ST/PC-ST/PC 62,5/125, dupleks

Patchcord światłowodowy
MM ST/PC-ST/PC 62,5/125, dupleks

Patchcord światłowodowy
MM ST/PC-ST/PC 62,5/125, dupleks

ZS-A300 ZS-A302

ZS-A300 ZS-A303

ZS-A300 ZS-A305

ZS-A300 ZS-A306

1

2

2

2

W428 YKSY 10x1.5 ZS FR4 Zestawiono w tomie W1.4

MM ST/PC-ST/PC 62,5/125, dupleks
Patchcord światłowodowy 2FO 0304 ZS-A300 ZS-A304

W0305 Kabel FTP LiYCY-P 2x2x0,5 kat.5e ZS-A305 ZS-A306 1

W655 YKY 2x1.5 ZS FR6 Zestawiono w tomie W1.6

W851 YKYżo 3x2,5 ZS FQ1 10

W852 YKY 3x1,5 ZS FR6 10

W832 YKSY 19x1,5 ZS FT 7
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