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PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT : Przylacze kablowe SN 15KV dla dz. 197/6 — budowa

Pelplin ul. Adama Mickiewicza

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 4
Obrgb: Pelplin [Nr 0006]
Drzialki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL  : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17

w speCJa]nosc1 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL. : inz. Stanislaw Skulimowski ,
upr. POM/0127/PWOE/04

w speqalnosc1 instalacyjnej w zakresie sieci, mstq}aql
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycm} ch

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI

ZADANIE NR : OB1/34/2305435

DATA : 18 listopada 2024r.



RATEL

SP.Z O. O.

Q u.Rozanas B firma.ratel@wp.p!
<% 83-033 Gotebiewo Wielkie
Q) 502601529 o] NIP:604 0239650

= REGON: 525385344

UWAGI DOTYCZACE MONTAZU URZADZEN
ZABEZPIECZAJACYCH WEJSCIE NA TEREN DZIAEKI NR 179/20, NA
KTOREJ ZOSTANIE ZLOKALIZOWANE ZE.ACZE KABLOWE SN 15kV

USTALENIA

Projektowane ztgcze kablowe SN 15kV zostanie zlokalizowana na terenie dz. nr 179/20.
Teren dzialki jest ogrodzony. Od strony ulicy Adama Mickiewicza zlokalizowana jest brama
wjazdowa oraz furtka. Zgodnie z wymogami Inspektora Budowlanego w furtce nalezy wymienié
wkiadke na Master Key oraz nalezy zamontowa¢ skrzynke z wktadka na klucz Master key do

rozkodowania bramy wjazdowe;j.

Powyzsze prace nalezy wykonaé w obecnosci Wlasciciela dzialki Pana Remigiusza
Kocur. Szczegélty montazu powyzszych urzgdzen uzgodnié¢ z Wiascicielem dziatki Panem

Remigiuszem Kocur tel.: 609-825-498.



RATEL

SP. Z 0. O.

Q ul. R6zana 41 B firma.ratel@wp.pl
<%= 83-033 Gotebiewo Wielkie

@ 502 601529 5 NIP: 604 023 96 50

. REGON: 525385344

TOM 1

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT : Przylacze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
Pelplin ul. Adama Mickiewicza

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 4
Obreb: Pelplin [Nr 0006]
Dzialki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA )
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL : mgr inz. Jonasz Dworek

upr. POM/0166/PWBE/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych / (

SPRAWDZIL : inz. Stanislaw Skulimowski -
upr. POM/0127/PWOE/04 '_"_,/ "

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaefi
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczsiych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI

ZADANIE NR : OBI/34/2305435

DATA : 18 listopada 2024r.



T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Dziat Dokumentacji Energetycznej
E Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdarisku
n e r g a Rejon Dystrybucii w Starogardzie Gdanskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdariski
operator

Starogard Gdariski, 18.12.2024r.

UZGODNIENIE nr 2024/11/04048/34MMD/1378

Jednostka projektowa: = RATEL Sp. z 0.0., ul. Rézana 41, 83-033 Gotebiewo Wielkie

Budowa przytacza kablowego SN 15 KV wraz ze 2taczem kablowym SN 15 kV
Temat projektu: = dla potrzeb zasilania zakladu produkcyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 197/6
przy ul. Mickiewicza w m. Pelplin.

Warunki/Wytyczne: | PI23/046276 dnia 28.08.2023r.
Nr zadania inwest.: | OBII34/2305435

| Proj. ztacze kablowe SN 15 kV, T342270 +ZKSN Pelplin Mickiewicza”
| Proj. linia kablowa SN 15 kV nr $345308

Zalgezniki: | 1. Projekt budowlany - 2 egz.

Numer ekspl.:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzié do stanu niegorszego anizeli byt przed
ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator S.A. dokumentacije
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator S.A. pokrywa wykonawca robét
budowlanych.

4. Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania
i numeracii obiektow energetycznych.

5. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Kierownik
Cziatu Dokumen fJ\ I!IElfz-’rgetgcznej

I&vestaw Pitds.
\J
Sprawe prowadzi;
Jarostaw Pitas , 58 527 94 76, jaroslaw pitas@energa-operator pl
Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt



Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
97 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Energa-Operator S.A. z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.p! lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
1
Odbiorca danych osobowych moga zostac:
Uprawnione organy instytucie publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencig,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace uslugi informatyczne.
ADO moze powierzyé Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnoéci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizaci celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ZloZzenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2,3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

-0 o0 o



Harmonogram prac - podigczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylacza kablowego SN-15kV dla zasilania zakladu produkcyjnego zlokalizowanego na dz. nr 197/6 w
m. PELPLIN, ul. Mickiewicza.

EOP/KP/3/2024/11/042078 OBl1/4/2305435

Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS) 20.11.2024

Prace PPN:

Czas wylaczenia: 6’ gwk /)Wvﬂéz' 7‘{«'7;/ SN

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.):

05 Ling; £l Chn,

o

Imie¢ i Nazwisko Data Podpis




ZGLOSZENIE
buddivy lub Wykonywania_inn");éh robét budoWléiv‘lyclhy
e
PB-2 nie dotyczy budow')? i przebudowy bugiynku’miésikainegbjednorodiinnego._-

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZANO—BUDOWLAN EJ

Nazwa: STAROSTA TCZEWSKI, UL. PIASKOWA 2, 83-110 TCZEW

2.1. DANE INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: .. Energa-Operator SA | e,
Kraj: .Polska . .. ... .. Wojewddztwo: pomorskle ...........................................
Powiat: T...oviii Gmina: .. Miasto Gdansk ..............................
Ulica: . Marynarki Polskiej . ... Nrdomu: .130.. . Nrlokalu: .7............
Miejscowosé: . Gdansk Kod pocztowy: . 80:337 . Poczta: ..Gdansk ... ... ..
Email (nieobowigzhkowo): m. ..o i
Nr tel. (nieobowigzKowo): 7. .. i, SO eranane "IN S dena 2.

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

Kraj: oo WOojewOdZtwo: .. iviviiii

Powiat: ..... SIVOUY S evnon et e n e r e e e eraanas GINHNAL vvvneiit et e e st rireerarcaas
Ulica: oo, Nr domu: ............. Nr lokalu: ..............
MigjscowosE: coivviiiiiiiiiii e Kod pocztowy: .......ccuueene.. Poczta: vooviviniiiii
Adres skrzynki €PUAPY: ..o, e, e
3. DANE PELNOMOCNIKA" -

Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
x] petnomocnik ] peinomocnik do doreczen

Imie i nazwisko: JOMASZDWorek )

Kraj: POISKR Wojewsdztwo: pomerskie . SRSV

Powiat: gdanski Gmina: .. Trabki Wielkie
Ulica: .. Rézana Nrdomu: ... 41 Nrlokalu:=...........

Miejscowosé: . Golebiewo Wielkie o4 pocztowy: ...83-033  Poczta: ..o
Adres skrzynki EPUAPY . oo e,

Email (niecbowiazkowo): ﬁrmaratel@wp pl ............................................... EtO. ol
Nr tel. (nieobowiazkowo): . 502-601-529 e eaee E885 s vnn B oo o neennneneiiosas BBV erosfieen s Looand :



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

.........................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................

..........................................................................................................................

Planowany termin rozpoczecia®’: 31220248 ..o,

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo: POMOESKIC. ... ...t e e
Powiat: tezewski, .. .. ... Gmina: Miasto Pelplin...............................
Ulica: Mickiewicza ... Nrdomu: ..mccoiinvininnn. e eranenns
Miejscowosé: Pelplin........................ RO Kod pocztowy: .83=130....................

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: .dzialki nr:. 179/3, 179/20, 179/42,.179/43.-.abreb. Pelplin[Nr 0006]
Jednostka ewidencyjna:Miasto Pelplin 221404_4

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

U Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna
(Dz. U. 22620 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKY
X O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
K Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada

2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdéin. zm.)} — jezeli inwestor dziata
przez pelnomocnika.

X Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika
z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):
X Projekt zagospodarowania tereni s 3 €% .. .. ..ottt
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCN]KA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszeza si¢ w przypadkydokeyiywania zeloszenia w postaci papierowej.
> L. 1 2

Dy przypadku wickszej liczby inwestorimflelnomocnikéw tub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikow Jub

’ nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

%) Adres skrzynki ePUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkéw komunikacji elektroniczne].
W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia™ nalezy ws kazaé rowniez
planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazad¢ jednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Tczew, dnia 3 stycznia 2025 r.

WB.6743.2.185.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Starosta Tczewski zaswiadcza, Ze nie wnidst sprzeciwu do
zgloszenia nr WB.6743.2.185.2024 z dnia 20 listopada 2024 r., dotyczacego budowy przylacza
elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV w Pelplinie przy ul. Mickiewicza na terenie dzialek
ar 179/3, 179/20, 179/42, 179/43, obrgb ewidencyjny Pelplin [0006], jednostka ewidencyjna Pelplin — M
[221404 4].

Niniejsze za$wiadczenie wydaje si¢ dla spélki Energa—Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPEATY SKARBOWEJ:
Optatg skarbowa, uiszczono zgodnie z czescia IT ust. 21 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) w wysokosci 17,00 zt (siedemnascie ztotych 00/100).

iy

Otrzymuja:
1. ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

— pelnomocnik Inwestora w sprawie: Pan Jonasz Dworek, ul. Rézana 41, 83-033 Golebiewo Wielkie,
2. WB aa.

Pouczenie:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uplywem terminu 21 dni od dnia
dokonania (uzupelnienia) zgloszenia, wyda¢ za$wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie za§wiadczenia wytacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktéorym mowa w art. 30 ust. 6 i 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczegcia robdt budowlanych.

ES/ES Starostwo Powiatowe w Tczewie
Wydziat Budownictwa
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
godziny przyjmowania klientéw: pon. 7.30-12.00, wt. 7.30-15.30, 4r. 7.30-12.00, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30

tel.: (58) 77 34 891, fax: (58) 77 34 894
Stronalz2



Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych), dalej zwanego rozporzqdzeniem, informujemy, ze:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i w wymaganych zatacznikach jest Powiat
Tczewski, reprezentowany przez Staroste Tczewskiego z siedziba w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony
Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzqdzenia w celu przeprowadzenia
postgpowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku, jak réwniez w celu archiwizacji na podstawie
przepiséw prawa: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych;

odbiorcami danych osobowych moga by¢: podmioty przetwarzajace — ktérym zlecimy czynno$ci wymagajace
przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systeméw informatycznych (aktualna lista jest dostgpna
u Inspektora Ochrony Danych). Dane moga by¢ réwniez udostepniane innym podmiotom lub kategoriom
odbiorcow danych osobowych, jak stronom postgpowan administracyjnych prowadzonych na podstawie
ustaw, o ktérych mowa w ww. pkt c) i ich petnomocnikom, podmiotom dzialajacym na prawach strony
ww. postepowan administracyjnych i ich petnomocnikom, a takze uczestnikom postgpowan. Zgloszenia
dokonywane na podstawie art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego oraz informacje o wszczgeiu postgpowania
dot. art. 34a ww. ustawy podlegaja publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzgdu;

dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres
archiwizacji, okreslony ww. przepisami prawa (zezwolenia, zgloszenia — kategoria archiwalna B5, rozbidrka
obiektow budowlanych — kategoria archiwalna B10, zgodnie z JRWA; pozwolenia — co najmniej przez okres
istnienia obiektu budowlanego — zgodnie z Prawem budowlanym);

obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ww. ustaw,
konsekwencja ich niepodania bedzie brak mozliwosci rozpatrzenia wniosku;

w zwiazku z przetwarzaniem przyshuguje prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, a takze prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy rozporzqdzenia. Mozna réwniez domagaé sig ograniczenia przetwarzania
danych osobowych ze wzgledu na swoja szczegdlna sytuacje, z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia;

dane osobowe nie beda przekazywane do pafistwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej. Dane nie beda
przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.

ES/ES

Starostwo Powiatowe w Tczewie
Wydzial Budewnictwa
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
godziny przyjmowania klientéw: pon. 7.30-12.00, wt. 7.30-15.30, $r. 7.30-12.00, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30
tel.: (58) 77 34 891, fax: (58) 77 34 894
Strona2z2
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1. Temat
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowe SN

15kV dla dz. nr 197/6 w Pelplinie w rejonie ulicy Adama Mickiewicza.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

- Wymiana pojedynczego sopaSN
- Linia napowietrznaSN

- Rozlacznik napowiettzny SN~

- Przylacze kablowe SN 15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/50/20 0,114 km
- Mufy kablowe 6 kpl.
- Glowice kablowe 6 kpl.

- Ograniczniki przepig¢on
- ZXacze kablowe SN I kpl.

- Stacja transformatorowa SN\on~~~
- Transformator 160kvA
- Wymiana pojedynczego snpapn
- Linia napowietrzoaoé
- Przylacze napowiettrzne
- Szafka pomiarowa
- Przytacze kablowe
- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x240
- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x120 e
- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x35
- Kablowa rozdzielnica szafowa
- Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy 0 L
- Przecisk 0,034 km

- Przewiet



3. OSWIADCZENIE 18 listopada 2024r.

Stosowanie do tresci art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. jako
projektant i projektant sprawdzajacy o$wiadczamy, iz projekt techniczny dotyczacy: ,, Przylgcze
kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa; Pelplin ul. Adama Mickiewicza, Jednostka ewidencyjna:
Miasto Pelplin 221404 _4; Obreb: Pelplin [Nr 0006], Dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43”
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa: ,, Przytqcze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 —
budowa; Pelplin ul. Adama Mickiewicza; Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 _4;
Obreb: Pelplin [Nr 0006]; Dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43” wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi Energa-Operator SA.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

inz. St__an'i'spa'w Skulimowski
__POM/0127/PWOE/04



4. Uprawnienia budowlane
-wPZT

S. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- warunkow przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm , przepisow i zarzadzen

6. Uzgodniony Z ENERGA-OPERATOR SA PZT
-wPZT

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
-wPZT

8. Uzgodnienia branzowe
-wPZT

9. Decyzje administracyjne
- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin nr RIK.7230.44.2024 z dnia 06.08.2024r. — w PZT

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
- Nie dotyczy

11. Stan istniejacy
- Na dz. nr 179/3 znajduje sig linia kablowa SN 15kV typy HAKnFtA 3x120/3xXRUHAKXS 1x120

nr 605304 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —rys. E-01.

12. Rozbiérki
- Nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy



14. Stacja transformatorowa SN/nn
- Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne

- Nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- Od linii kablowej SN 15kV typu HAKnFtA 3x120/3xXRUHAKXS 1x120 nr 605304 nalezy
wybudowa¢ elektroenergetyczne przytacze kablowe SN 15kV typu 2x3xNA2XS(FL)2Y
1x150/50/20 w kierunku projektowanego ztgcza kablowego SN 15kV T342270 zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu —rys. nr E.01. W ztaczu zostanie zamontowana rozdzielnica 3-polowa
w uktadzie WLL.
Rezystancj¢ uziomu roboczego zlgcza oblicza sie z wzoru:

R=U/, [Q] gdzie U=50V I,=40A R,<50/40 ; R,<1,25Q).

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowei SN/nn

- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznei SN
- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowei SN/nn
- Nie dotyczy



24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

- Nie dotyczy

25. Obliczenia techniczne
- Nie dotyczy

26. Opinia geotechniczna
- Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowvm (w tym podanie powierzchni)

- Nie dotyczy

28. Kolizje/skrzyzowania

- Nowo projektowane przylacze kablowe SN 15kV bedzie krzyzowa¢ sig z siecia
elektroenergetyczna nn 0,4kV, sieciag wodociagowa, siecia kanalizacyjna, siecig gazowg,

siecig telekomunikacyjng oraz z drogg jezdna.

29. Ingerencja w zielefh wysoka

- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
- Zgodnie z pkt. 17

31.2. Ukladanie linii kablowej nn 0.4kV

— Kabel nalezy uklada¢ trasy pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopows (przecisk mechaniczny). Ulozone kable
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu rodzimego
grubosci 15cm, a nastgpnie przykry¢ czerwong folia z tworzywa sztucznego grubosci
min.0,5mm. i szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Przy zlaczu oraz mufach nalezy pozostawié
zapas kabla. Na etapie przekazania placu budowy nalezy sprawdzi¢ aktualny stan

zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy rozszerzy¢ zakres prac o wykonanie



dodatkowych prac typu: odtworzenie nawierzchni utwardzonych, odtworzenie terenéw
zielonych, wykonanie przeciskow/przewiertéw. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami
podziemnymi okresla N SEP-E-004. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy
prébne (istn. infrastruktura techniczna) oraz istniejacego kabla SN 15kV w celu potwierdzenia
lub zmiany rodzaju projektowanych muf kablowych. Rzedne kabla i ztacza zweryfikowaé na

przekazaniu placu budowy.

31.3. Oznakowanie linii kablowej SN 15kV

- Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
Jjak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych.
Zaleca si¢ wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawieraé nastgpujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- rok utozenia kabla.
- oznaczenie kabla wg normy

W ziaczu kablowym zamocowac¢ na kablu tabliczki informacyijne.

31.4. Montaz zlacza kablowego
- Nie dotyczy

32. Obszar oddzialywania inwestvcji
-wPZT

33, Uwagi

- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace

urzgdzenia inZynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomié stuzby ENERGA-OPERATOR SA w celu:
wyznaczenia nadzoru; okreslenia warunkéw odbioru robdt; uzgodnienia tresci nowych opasek
kablowych, tresci opisow kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywac¢ recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczeg6Inosci:

- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

- zachowaé przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,

napotkane urzadzenia podziemne traktowaé jak urzadzenia czynne;



- kable wolno ukiada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostalych przypadkach kable uklada¢é na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywaé warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwa 15cm
rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego (czerwona - kable
SN 15kV);
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez stuzby ENERGA-
OPERATOR SA
- wykop kablowy nalezy zasypywal i zageszcza¢ warstwami co 20cm, stopiefi
zaggszezenia uzgodni¢ z whascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
- Po zakonczeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robét, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.
- Po zakoriczeniu budowy linii kablowych SN 15kV wykona¢ pomiary
- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru
skorygowany odpowiednim wspétczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.
- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie
z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”.
- Wykonawceg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych
- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié wszystkich Gestoréw sieci, ktérych sieci znajduja
si¢ W rejonie projektowanej inwestycji.
- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne (istn. infrastruktura techniczna).
Rzgdne kabla zweryfikowaé na przekazaniu placu budowy.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW

DO DOKUMENTACIJI, a w razie niejasno$ci nalezy zwrécié si¢ z zapytaniami do inwestora.

A0
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STANEL

34. ZESTAWIENIA

Zestawienie montazowe podstawowych materialow zlacza kablowego ZK-SN T342270:

- rozdzielnica SN TPM ukiad WLL

(wyposazenie zgodnie ze schematem zasilania 15kV — rys. E-02)

- Instalacja uziemiajaca zgodnie z Rys. E-03

- zlgcze kablowe ZK-SN (zgodnie ze schematem zasilania 15kV — rys. E-02)
- piasek ,,gruby”

- »poduszka” zwirowo — piaskowa

- polbruk - kostka szara 20cmx10cmx6cm

- obrzeze chodnikowe szare - 100cmx6cmx20cm

Zestawienie montazowe dodatkowe:

- wkladka Master key w furtce zgodnie z projektem adaptacji zlacza
- skrzynka z wktadka na klucz Master Key do rozkodowania bramy wjazdowej

1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

8 m?

1 m?

7 m?

12 mb

1 kpl.
1 kpl.
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J pi ec Z ROZDZIELNICA 3—POLOWA TPM WLL prqd rozruchowy Moc odbioru (KVA) 160-750 | 400-1450 | B50-2900
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PROJ. 3xMUFA PRZELOTOWA
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mgr inz. Jonasz Dworek 4/
P ROJEKTANT: POM/0166/PWBE/17 /; / E-oz

sprawpzi: | 1NZ.Stanistaw  Skulimowéki
POM/0127 /PWOE 484

24CSJ-S M50—150 & [MEsToR ENERGA—OPERATOR SA
°- ul. Marynarki Polskiej 130, 80—557 Gdansk
UWAGE: N [FROJEKT: Przyf'qcze kablowe S.N '15I.<V dla dz. 197/6 — budowa
1. PRZED ZAMOWIENIEM MUF KABLOWYCH NALEZY SPRAWDZIC TYP ISTN. KABLA SN 15KV. a Felplin ul. Adama ‘Mickicwicza OBl/34/2305435
W RAZIE KONIECZNOSCI ZMIENIC TYP PROJEKTOWANYCH MUF KABLOWYCH. O [?SNK Schemat zasilania 15KV NR RYS.
d DATA: XI.2024 IMIE, | NAZWISKO:
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38. Informacja BIOZ
- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. Dz.U. nr 120 »W Sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych
z budowa przylacza elektroenergetycznego SN 15kV.
§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw”: budowa przylacza elektroenergetycznego SN 15kV.
§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”: elektroenergetyczna linia SN 15kV
inn 0,4kV, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz droga jezdna.
§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia SN 15kV i nn 0,4kV, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sieé¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz droga jezdna.
§ 2 ust.3 pkt.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”: przy pracach
zwigzanych z budowa przylacza elektroenergetycznego SN 15kV zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas
podiaczania nowego kabla oraz potracenia przez pojazdy podczas wykopéw dokonywanych na terenie budowy
uktadania kabli, upadek z wysokosci, przysypanie ziemia, praca w zasiggu dzwigu
§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych”: podiaczenie kabli i przewodow bedzie wykonywane w stanie
beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem
sposobu wykonywania robét.
§ 2 ust.3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczerfistwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywac si¢ wzdhuz drogi i na terenie otwartym, w

zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna
- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:

sprzet, narzgdzia oraz $rodki ochrony indywidualne;.

- Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

A



RATEL

o ul. Rézana 41
<% 83-033 Gotebiewo Wielkie

@ 502 601529

SP. Z O. O.

B firma.ratel@wp.pl

o =) NIP:604 02396 50
") REGON: 525385344

TOM I

ADAPTACJA ZEACZA KABLOWEGO SN 15kV

OBIEKT

ADRES

INWESTOR

GRUPA
ROBOT

PROJEKTOWAL : mgr inz. Jonasz Dworek

: Przylagcze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
Pelplin ul. Adama Mickiewicza

: Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 4
Obreb: Pelplin [Nr 0006]
Dzialki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

: ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

: Roboty elektroenergetyczne

2

upr. POM/0166/PWBE/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych /

SPRAWDZIL. : inz. Stanislaw Skulimowski

upr. POM/0127/PWOE/04 /)
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycz_r_xyt"h

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO : XXVI

ZADANIE NR : OB1/34/2305435

DATA

: 18 listopada 2024r.



ZPUE S.A.

S 7 )
29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢ | -

tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

Koronea .-

Ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFs typu:
ZK-SN 3-polowe (TPM WLL) bez sterowania

PROJEKT DO ADAPTACJI
Obiekt: Ztacze kablowe SN 15KV z rozdzielnica 3-polowg TPM-WLL
Pelplin ul. Adama Mickiewicza OBI/34/2305435
_ Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 4
Adres obiektu: ]
Obreb: Pelplin [Nr 0006]
Dziatka nr 179/20
Inwestor/ ENERGA-OPERATOR SA
adres inwestora ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk

Autorzy Projektu

Branza Imi¢ i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis

Budowlana: Leszek Galczewski 2024.03 Nr upr. KL-29/87, KL.-33/94
Autorzy Adaptac;ji 1
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Nr upr. 2011/Gd/85
_ el POM/BO/3214/01
Budowlana: Krzysztof Milinski 2024.04 w specjalnostiKanstrukcyjno-
budowlanej

Wloszczowa - 2024
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24.05.2024, 10:01 KOCUR Pelplin - WP Poczta

AP pocata

Od: PUH KOCUR, [0 24 maj 2024 09:42 (19 minut temu)
Do: mnie firma.ratel@wp.pl

Temat: KOCUR Pelplin

Bezpieczenstwo: 6 Szyfrowanie TLS Wigcej informacji

Dzien dobry

Jako Wiaéciciel dz. nr 179/20, na ktorej w przyszioéci zostanie posadowione zlgcze kablowe SN 15kV zobowigzuje sie
zapewni¢ calodobowy dostep do zlacza pod nr telefonu: 609 825 498

@( R‘ uop AC U R rozdrawianm

TRANSPORT / SPEDYCJA

Remigiusz Kocur

Wiasciciel

tel. kom. +48 609 825 498

e-mail: remigiusz.kocur@grupakocur.pl
web: www.grupakocur.pl

PUH KOCUR Remigiusz Kocur
ul. Mickiewicza 33

83-130 Pelplin, Polska

NIP: 5932214529

https://poczta.wp.pl/w/maiIs/show?id=d0885e355e8550c43580aa34&mailid=d0885e355e8550c43580aa34&label=1

17
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29-100 Wloszczowa

ul. Jedrzejowska 79 ¢ l p”g
tel. (041) 38-81-000 i

fax (041) 38-81-001

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU

Uwagi:

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe
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Ziacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFs typu:
ZK-SN 3-polowe bez sterowania

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROL] |
ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

A0



tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001 nr str.

36-160 Whoszczowa 7””9 Cze5é budowl ZK-SN 3-polowe
ul. Jedrzejowska 79 ¢ L ZeSC puaowlana
|Koronea | ¢

CZESC BUDOWLANA

1  Opis techniczny.

1.1  Zastosowanie ziacza.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zlacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFs 24kV, zlozone z wielkowymiarowych elementow
zelbetowych razem z czgécia fundamentowa.

Ziacze kablowe typu ZK-SN  3-polowe, jest przystosowane do wspélpracy z siecig
kablowg lub kablowo-napowietrzna Sredniego napiecia w ukladzie pierscieniowym lub
promieniowym,

Stuzy do rozdzialu energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.. miejskich stacji

transformatorowych, odbiorcéw uzytecznosci publicznej oraz odbiorcoéw przemystowych.

1.2 Podstawa opracowania i normy.

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$é 1:
Postanowienia Wspélne”;

2. PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$é
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wigcznie™;

3. PN - EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie

napiecie.”;

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe 4
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ZPUE S.A. o I’

29-100 Wioszczowa ., ZK-SN 3- olowe
ul. Jedrzejows;a 79¢ lﬂ”a, CZ@SC bUdOWIana P

tel. (041) 38-81-000 Koronea nr str.

fax (041) 38-81-001

1.3 Oznaczenie zlacza.

ZXacze zostalo oznaczone za pomocg symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczeg6lnych symboli jest nastepujace:

ZK-SN - zlgcze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFj
z obstugg z zewnatrz;

3-polowe — liczba pél rozdzielnicy SN w izolacji gazu SF;

1.4 Posadowienie.

Posadowienie zlacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie
przygotowania podloza zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia zlgcze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktére po zamontowaniu w czesei
fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ziacza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym
wykopie nalezy ulozyé uziom otokowy i podlaczyé ze zlaczami kontrolnymi w zlaczu
kablowym.

Pod zlaczem nalezy wykonad podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okolo 350 mm.
Nalezy zwroci¢ szczegdélng uwage, aby powierzchnia podsypki byty wypoziomowana. Na tak

przygotowane miejsce nalezy: ustawié¢ bryle glowna ztacza a nastepnie dach.

Projekt budowlany ztacza ZK-SN 3-polowe 5




ZPUE SA. ' R
29100 Wioszczowa 'lp”e . ZK-SN 3-polowe
:Ili .:ggﬁe;gvsk:ozs c 24 CZQSC bUdOWIana
el. =0~ =
fax (041) 38-81-001 —— nr str.

1.5 Budowa ziacza.

Zkacze jest modutows prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca si¢ z nastepujgcych
elementow:
- obudowa betonowa z fundamentem,
» rozdzielnica SN,

«  dach betonowy prefabrykowany.

Kable SN i nN z zewngtrz wprowadzone 8§ przez otwory przepustowe, uszczelnione

wkiadami produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w czgsci fundamentowej.

Wewngtrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
biatym. Zewngtrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem silikonowym w kolorze szarym
(RAL 9023). Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewngetrznej stronie stacji

wykonane sg z aluminium lakierowanego w kolorze RAL 9023.

Masa i gabaryty zlacza
Dhugo$é [mm] 1500
Szerokos¢ [mm] 1100
Wysoko$¢ [mm]:

bez dachu, z czgécig fundamentows 2350

z dachem betonowym 2450

od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1800

Masa [kg]:

obudowy z wyposazeniem oraz dachem 2900
Powierzchnia zabudowy: 1,65 m?
Kubatura zabudowy: 3,87 m’

Projekt budowlany ztacza ZK-SN_3-polowe 6




ZPUE SA. E
29-100 Wioszczowa Zp”g L, ZK-SN 3-p0|owe
ul. Jsdrzejowska 79 ¢ A Czes¢ budowlana

fax {041 ) 38-81-001 —— nr str.

1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

e Oswietlenie — naturalne lub sztuczne z Zewnatrz.
e Wentylacja grawitacyjna.

¢ Instalacja uziemiajaca.

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

o Sciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubo$ci 60 mm.

e Dach betonowy prefabrykowany w kolorze RAL 9023.

e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana w kolorze RAL 9023

® Opaska i dojscie do ztgcza z polbruku (kostka szara 20x10x6) zgodnie z rys. nr E-01.
- obrzeze chodnikowe 20 x 6 x 100
- grubos¢ warstwy podbudowy — 15¢cm
- material na podbudowe — zwir o frakeji do 2mm o wierzchniej warstwie mieszanki

cementowo-piaskowej o proporcji 1/4 - zageszczony mechanicznie

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN 3-polowe 7
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1.8 Warunki gruntowo-wodne:

Lokalizacje zlacza kablowego przewidziano w terenie, gdzie nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, $wiezych form osuwiskowych, spelzéw
zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujgcych podloze budowlane. Dila
potrzeb projektu przyjeto, ze w poziomie posadowienia fundamentu wystepujg grunty nosne np.
W postaci gruntéw niespoistych (piaski $rednio zaggszezone) lub gruntéw spoistych (glina i glina
piaszczysta w stanie plastycznym). Wystepujace w terenie inne warunki posadowienia,
kazdorazowo wymagaja dostosowania sposobu fundamentowania do warunkéw miejscowych
w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny
by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych wlasciwe uprawnienia budowlane. Stan
gruntu na dnie wykopu, odpowiadajgcy przyjetym powyzej warunkom, nalezy kazdorazowo
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub stosownym protokélem odbioru, kazdorazowo
podpisanym przez osobe uprawniong.

W projekcie przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepuja proste warunki gruntowo—wodne.
Obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

Projekt budowlany zigcza ZK-SN_3-polowe 8
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Brak miejsc;)wego planu
483 zagospodorowoniowg/

46.0rzestrzennego -
46.04 - Proviet zebiiowe ZL 463
k4.1f1 4 SEEE

SZCZEGOL:

granice dziafek

Wojewodztwo:  pomorskie
Powiat:  tczewski
Jednostka ewidencyjna:  221404_4, Pelplin — M
Obreb: 0006, Pelplin
Dziatka:  179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/8, 179/17,

+

179/19, 179/20, 179/22.179/23 179/24,

179/29, 179/30

Na zielono zaznaczono

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6.211.26.15.3.1; 6.211.26.15.1.3 6.211.26.153.2: 6.211.26.15.1.4

Obiekt: Pelplin, ul. Mickiewicza

D pracy. 6640.970.2022

Uktad wspdirzeanych pfaskich: *2000" s. 6
Ukfad wysokosciowy: PL—-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzier: (04.05.2022 r.

Mapa powstafa na podstawie pomiaru bezposredniego
w terenie, pliku ked programu Turbo Map v 9.2

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prownego granic.

Kolorem czarnym whreslono granice uzyskane

z danych zgromadzonych w PODGIK - operatdw techn.

Dane na granice i uzytki uzyskano z pliku ked

Kolorem rézowym oznaczono punkty graniczne, ktdrych dane z czesci graficznef
ewidencji gruntow i budynkdw nie spetniajg wymagari dokfadnosciowych
okreslonych w standardach technicznych.” Pozostate punkty graniczne,
znajdufgee sig w zakresie aktudlizacyi spefniajg wymagania dokfadnosciowe.
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie.
Dla dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kgtem wystgpowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi,

179/43

LEGENDA:

Proj. ztqcze kablowe SN 15kV
+ opaska i dojscie do ziqeza z polbruku

Proj. przylqcze kablowe SN 15kV
4 Proj. mufa kabliowa SN 15kv
Rura ostonowa

Dojazd do ztqcza

18
ul. R6zana 41
RATEL Sp. z o.0. 83-033 Gotebiewo Wielkie

INWESTOR: ENERGA—OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
PROJEKT: Przytqcze kablowe SN 15kV dia dz, 197/6 — budowa
ADRES: Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4
Obreb: Pelplin [Nr 0006]

Dziatka nr 179/20
[RYSUNEK:

Projekt zagospodarowania terenu

NR ZADANIA: OB /34 /2305435

SKALA:
1:500

DATA: IV.2024

IMIE | NAZWISKO:

L1

179/29
Bp

\ 46.3

—_——
—_——

PROJEKTANT:
BRANZA: KON—
STRUKCYJNO~
BUDOWLANA

mgr inz. Krzysztof Milinsky
Upr. Nr POM/BO/3214/?,1/; )

o

PROJEKTANT:
BRANZA:

ELEKTRO-
ENERGETYCZNA

inz.Stanistaw Skulimow':{ki /"
Upr. Nr P0M/0127/PwdE//(y'_ >

|

SPRAWDZIL.:
BRANZ2A:

ELEKTRO-
ENERGETYCZNA

. 74
mgr inz. Jonasz Dworek /
Upr. Nr POM/0166/PWBE/17 /

NR RYS.

E-01




224/ |

SEYSOEZ/YENEO npiefoid op ouemordepy

7
71 f ' foads m| }
\\_.w.\ "J_ 0/P12S/0S/NOd §8/PD/L 10Z “1dn IN DISUIIN Joizshzry | remoldepy

MSON Mmejshiezid Jemooerdo

K106 z yopiny

‘njunsis emzeN

PBIEE-TN “£8162-TH JdNn N PSMIzolRD %ez587 | pemopiafold

:sidpod

‘efusiumesdn Gl €0'¥20T

1 :uounshy |

by euloq eeis Eleq

(TTM-WdL) emojod ¢ NS-MZ
NS amojqey ezokjz

‘eluemooesdo jolwpazid

02Z/6L1 Ju exte1zq
[9000 4N] undied :a2190

v ¥0vL2z ulidiad oisel ‘eulfouspims eyisoupap Pe10

ASUepO /G6-08 ‘0¢ | fenisiod pueukiey ‘n

VS OLVIIdO-VOHINT ojsemy

CONONOY

VYMOZOZSO 001-62
Bysmolazipdr ‘in
¥'S ANdz
° ‘Jussnpold

|d-andz@eono :pew-o
1d-andz mmm jr:dny

A

0801

TIM POIN WAL NdA} 9.4

fobjozi m NS DolUBIZPZO

G8.

<

00L1L

MARNTRRARAT NN EAN

L LT S 7 2P 7,

=

\\\\\\\‘\\\N\\\\\\\\[ NN

Z/I |

A

00g1

|'l

Ainyesede aluszozsaiwzol - K106 z yopip\

A8




ELEWACJA FRONTOWA
1650

- ‘
| |
| | |
| | |
o o
| I ! 8 g
~
l ) -
S |
o ey e s WY v W i Y e ¥ ‘
CO o e
LD LD oy O C e
LD D oy OO CO ey
v Y v Y v Y aa— o oy
LD D 0 T [ . Y et N svni— Y c—
: === === |
LoD oDy oy D
| LoD ooy /ey [ i m— N . W c— ‘
B !
! |
6,50 '
46,50m n.p.m. ‘
’ P | 1205 |
g — -..I '
Producent: Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA
ZPUE S.A.

ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl

e

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Obiekt: Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelpiin 221404_4
1€XL " Obreb: Pelplin [Nr 0008]

e-mail: office@zpue.pl Dziatka nr 179/20
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B2
Zigcza kablowe SN 2024.03 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 3 polowe (TPM-WLL) Projektowat| L eszek Gatczewski Nr upr. KL-20/87, KL-33/94

Nazwa rysunku:

Elewacja frontowa

Opracowat: Przemystaw Noske

4/

Nr upr. 2011/Gd/85 POM/BO/3214/01
w N : . "

) )

Adaptowat: Krzysztof Militiski

Adaptowano do projekiu: OBI/34/2305435




46,50m n.p.m.

ELEWACJA TYLNA

)

Producent:

ZPUE SA ® Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA
ul. Jedrzéjbwska ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
29-100 WLOSZCZOWA Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4

hittp:// www.zpue.pl : Obiekt:  opreb: Pelplin [Nr 0006]
e-mail: office@zpue.pl Reonca Dziatka nr 179/20

Adaptowano do projektu: OBI/34/2305435

Przedmiot opracowania; Data Skala Format: A4 [ Rysunek nr: B3
Zlacza kablowe SN 2024.03 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 3 polowe (TPM-WLL) Projektowat|  Leszek Galczewski Nr upr. KL-20/87, KL-33/94
Nazda rysunki: Opracowat: Przemystaw Noske N
Elewacja tylna Adaptowat: [ Krzysztof Minski |\ uer 2011/GaS ol ; 4?9
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Elementy stuzgce

Elementy stuzace
do przenoszenia dachu

do przenoszenia ztacza

—

S —
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1000
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| &
| 46,50m n.p.m.
| EEEE : i -
|
= 9 Wykop 1
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1 [
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e
' E———.
] =
(=]
0
1\1
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otokowy <.
e
1
-.1030--’- .)---.----
-
\ Podsypka piaskowo-zwirowa
15>0,98
Przewod
uziemiajgce
Producent: ® | Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA
ZPUE S.A. R L .
ul. Jedrzejowska ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
29-100 WLOSZCZOWA ekt Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA TYTULOWA

OBIEKT : Przylacze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
Pelplin ul. Adama Mickiewicza

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 4
Obre¢b: Pelplin [Nr 0006]
Dzialki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL.  : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych ( Zf

/

SPRAWDZIL : inz. Stanistaw Skulimowski A
upr. POM/0127/PWOE/04 2 7

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instjal'a’éji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczriych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO : XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DATA : 18 listopada 2024r.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowe

SN 15kV dla dz. nr 197/6 w Pelplinie w rejonie ulicy Adama Mickiewicza.

2.2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Na dz. nr 179/3 znajduje si¢ linia kablowa nn 0,4kV, SN 15kV typy HAKnFtA
3x120/3xXRUHAKXS 1x120 nr 605304, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna sieé

telekomunikacyjna, sie¢ gazowa oraz droga jezdna zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —
rys. E-01.

Na dz. nr 179/43 znajduje si¢ linia kablowa nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa sie¢ telekomunikacyjna,
oraz droga jezdna zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

Na dz. nr 179/42 znajduje si¢ linia kablowa nn 0,4kV oraz sieé wodociagowa zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. E-01.

Na dz. nr 179/20 znajduje si¢ linia kablowa nn 0,4kV oraz sieé wodociagowa zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie:

- budowa przylacza kablowego SN 15kV

typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/50/20 2x0,047 km (dhugos¢ trasy)
- zlacze kablowe SN 15kV 1 kpl.
2.4. Informacje i dane

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- warunkow przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm, przepiséw i zarzadzen

- Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43
nie s wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorska. Inwestycja nie spowoduje niszczenia i uszkodzenia
drzew i krzewow, ciggéw zadrzewien i zakrzewien przydroznych. Zamierzenie budowlane nie
bedzie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie §rodowiska.

Inwestycja nie spowoduje lokalizowania jakichkolwiek reklam. Inwestycja przewiduje



zagospodarowanie mas ziemnych, powstatych podczas prac budowlanych w postaci ponownego
zasypania rowu kablowego.

- Wplyw eksploatacji gorniczej — zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenéw
goérniczych.

- Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

- Nie okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

- Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

- Od linii kablowej SN 15kV typu HAKnFtA 3x120/3xXRUHAKXS 1x120 nr 605304 nalezy
wybudowaé elektroenergetyczne przylacze kablowe SN 15kV typu 2x3xNA2XS(FL)2Y
1x150/50/20 w kierunku projektowanego ztacza kablowego SN 15kV T342270 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. nr E.01.

- Kabel nalezy uktada¢ trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm oraz metody bezwykopowa (przecisk mechaniczny). Ulozone kable nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu rodzimego grubosci
15cm, a nastgpnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm.

i szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Przy zlaczu oraz mufach nalezy pozostawié¢ zapas kabla.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.

- W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. E-01 kabel nalezy
ukfada¢ metodg bezwykopowa (przecisk mechaniczny) w celu ochrony utwardzonych powierzchni
drogowych, zapewnienia braku zakl6cefi w ruchu drogowym.

- Zamierzenie budowlane nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw, zmiany stosunkéw wodnych

oraz zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.



2.5 Informacija o obszarze oddzialvwania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji miesci siec w calosci na dz. nr: 179/3, 179/20, 179/42,
179/43. Przytacze kablowe SN 15kV zostanie ulozone wylacznie w obrgbie ww dziatek. Zgodnie
z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004 nie spowoduje to w zaden sposob oddzialywania na dziatki
sasiednie.

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku przylacze kablowe SN 15kV
ufozone w ziemi nie bedzie emitowaé zadnego pola elektromagnetycznego na dziatki sasiednie.

Zgodnie z art.73 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001
roku projektowana inwestycja nie znajduje sic na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani
w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wod
podziemnych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren
nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przylacze kablowe zapewnia:

- ochrong przed hatasem — kabel utozony w ziemi nie emituje dzwiekow

- bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektéw — kabel ulozony i zasypany warstwa ziemj —
brak dostepu dla 0s6b postronnych

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznanin warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania

odrgbnej dokumentacji geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslam jako proste.

mgr 4., 5z Dworek
WBE/17

X
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OSWIADCZENIE 18 listopada 2024r.

Zgodnie art.34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego

Os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu: .»Przylgcze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 —
budowa; Pelplin ul. Adama Mickiewicza; Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 4;
Obrgb: Pelplin [Ny 0006]; Dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43” wykonany jest zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

inz. Stanis}a__\\":"lzulimowski
v
POM/0 127/PWOE/04

Yy,
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdatisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:zaklad produkcyjny
Adres (Nr dziatki):Pelplin, ul. Mickiewicza 52A
gm. Pelplin , dziatka numer 197/6
Grupa przylaczeniowa: I
Moc przylgczeniowa: 600 kw
Miejsce nia;
GPZ - GPZ SUBKOWY [05700]
Linia 15 kV Mestwina [05700-02-604100]
Obiekt Linia [SN] T-60300 Pelplin Zbozowiec-T-61266 Pelplin SWISSPOR [605304]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przylaczanej w zigczu kablowym SN-15kV
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdtpracy
z sieciy;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Wybudowat ziacze kablowe SN-15kV (3-polowe, w 2 polach liniowych zainstalowat roziaczniki, w polach odejéciowych do stacji
zainstalowat wylacznik z wyzwalaczem z bezposdrednig nastawq pradowa), kidre nalezy wples¢ dwoma odcinkami kabla typu
SN-15kV 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczeri (min. 150 mm2) do linii kablowej nr 605304 relacji T340300
*Pelplin Zbozowiec" a T-61256 “Pelplin SWISSPOR*.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzer, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci s przylaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powsdowanymi przez urzadzenia, instelacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Od projektowanego 2lacza kablowego SN-15kV naleZy wybudowac abonencka linie kablowg SN-15kV (typ i przekréj wg.
potrzeb) do proj. abonenckiej stacji fransformatorowe;j.

Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowa 15/0,4 z transformatorem o mocy wg. potrzeb.

Charakter stacji: abonencka-koricowa.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowoscl instalacji przylaczanej”.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

igoQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
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Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Siraly nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa
a w obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazert Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dlawik (sie¢
skompensowana)
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c) Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wyigczenia zwarcia doziemnego 3 )
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1.5 s
w stacji110/15 kV GPZ SUBKOWY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzal urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A|
Inne ustalenia:
Dolyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekly budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz zlacza kablowego SN-15kV (zgodnie

Z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdanisku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Opracowa projekt abonenckiej stacji transformatorowsj oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-

OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku - Wydziat Dokumentacji Energetyczne).

Szczegblowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej, zlacza kablowego SN-15kV oraz trase linii kablowych SN-15kV
nalezy uzgodni na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim,

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Opracowac instrukcje wspdtpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnié jg z Regionalng Dyspozycjg Mocy
Oddzialu w Gdarisku.;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
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Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozfiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych,

na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obisktu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu

© umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji fub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor™ ™
Departamentu Zae23¢ania

\%\ 0& Majatkiery Sigciowym
My /" romone it

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarnsku

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdarisk \ |
3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim \ [

ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdaiiski
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Tczew, dn. 27.09.2024 r.

Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Znak sprawy: GG-RNK.6630.1.192.2024
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 27.09.2024 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Elektroenergetyczne przytacze kablowe SN 15kv

m.Pelplin

Lokalizacja:| |\ tiewicza dz. nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

DWOREK JONASZ
ul. Rézana 41, 83-033 Gotebiewo Wielkie

ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:|  JONASZ DWOREK Inne upr.: budowlane: POM/0166/PWBE/17

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Maria Zaruska, kierownik, Referat Narad Koordynacyjnych

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wp’fywu:| 13.09.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
pozytywne z uwagami
projekt uzgodni¢ w ENERGA Os$wietlenie Rejon Ustug Tczew
skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonac zgodnie z uwagami i zaleceniami gestoréw
sieci uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej
trasa brak uwag

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

T

Nazwa instytucji Stanowisko

Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
. Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | CHOPIN Telewizja Kablowa Stanowisko pozytywne Tomasz Schmidtke
Sp.zo.0. Bez uwag.
ul. Przemystowa 3
84-200 Wejherowo
elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Maria Zaruska, dn. 27-09-2024 08:27:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Tczewie

ul. Hugona Kottataja 5B,
83-110 Tczew
elektroniczny

2 |ENERGA - OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Adam Szopinski
Oddzial w Gdarisku Rejon uzgodnienie nr 2024/08/01406/34MMD/0975 z dnia 05-09-2024
Dystrybucji w Starogardzie
Gdariskim
ul. Pelpliriska 24,
83-200 Starogard Gdariski
elektroniczny
3 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Arkadiusz Ratajczak
ul.Artura Grottgera 7 | Lokalizacja bez uwag. Projekt uzgodni¢ w ENERGA Oswietlenie.
81-809 Sopot
elektroniczny
4 | GPEC Tczew Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Mateusz Stachniak
bez uwag
ul. Rokicka 16,
83-110 Tczew
elektroniczny
5 | NETIA S.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Poleczki 13, - prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. {mniej niz 2m)
02-822 Warszawa nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczeg6ing
elektroniczny ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
6 | Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne Robert Miczewski
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdarisku
ul. Watowa 47,
80-858 Gdarisk
elektroniczny
7 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Michata Batuckiego 10/12,
93-273 todi
8 | PELKOM Sp.z o.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Ernest
ul. Starogardzka 12,
83-130 Pelplin
elektroniczny
9 | PERN S.A. Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski
ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Plock
elektroniczny
10 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski

Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni Tczew, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt

Dokument wygenerowat(a): Maria Zaruska, dn. 27-09-2024 08:27:29

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne naleiy
wykonywaé recznie.

5. Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Przewierty w poblizu istniejacej sieci gazowej wykonywa¢ pod
nadzorem Gazowni

7. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejqcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny

11 | Starostwo Powiatowe w Stanowisko pozytywne Andrzej Barej
Tezewie, Wydziat Inwestycjii | o, uwag
Remontéw

ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew
elektroniczny

12 | Urzad Miasta i Gminy Pelplin Stanowisko pozytywne tukasz Stanek
Plac Grunwaldzki 4,
83-130 Pelplin
elektroniczny

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Tczewskiego
Maria Zaruska, kierownik, Referat Narad
Koordynacyjnych

Dokument podpisany przez
MARIA ZARUSKA
"""" Data:;? 24:09:%’7‘08:32:0’7'CEST"""
00pis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni 0 sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 22021 r. poz.1990 z pézn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z2021r. poz.1990 z péin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. p0z.1990 péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Zaruska, dn. 27-09-2024 08:27:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny -~ mozna go zweryfikowa¢ tytko odpowiednim programem
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Wojewbaztwo:

Powiat:

pomorskie
tczewski

Sekcje mapy: 6.211.26.15.3.1; 6.211.26.15.1.3; 6.211.26.15.3.2; 6.211.26.15.1.4

Obiekt: Pelplin, ul. Mickiewicza

ID pracy: 6640.9/0.2022

Ukfad wspotrzednych pfaskich: "2000” s. 6
Uktad wysokosciowy: PL—EVRF200/-NH

Mapa aktualna na dzied: 04.05.2022 r.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego
w terenie, pliku ked programu Turbo Map v 9.2.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

z danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn.

Dane na granice [ uzytki uzyskano z pliku ked.

Kolorem rézowym oznaczono punkly graniczne, ktdrych dane z czgsci graficzne;

ewidencji gruntow i budynkow nie spefniajg wymagar dokfadnosciowych
okreslonych w standardach technicznych. Pozostafe punkty graniczne,
znajdujgce sig w zakresie oktualizacji spefniajg wymagania dokfadnosciowe.
W celu okreslenia przebiequ granic wymagane jest odrebne postgpowanie.

Dia dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigZeri sfuzebnosciami gruntowym.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:
Dziatko:

221404_4, Pelplin - M
0006, Pelplin

179/3 179/4, 179/5, 179/6, 179/8, 179/17,
179/19, 179/20, 179/22, 179/23, 179/24

179/29, 179/30
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Proj. ztqcze kablowe SN 15kV
+ opaska i dojscie do ztqcza z polbruku

Proj. przylqcze kablowe SN 15kV
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Proj. mufa kablowa SN 15kV
Nr dziatek, ktérych dotyczy
zadanie inwestycyjne

Rura ostonowa

Rzedne kabla (zweryfikowa¢
na przekazaniu placu budowy)

iy

Hﬂﬂﬂﬁiﬂm

M\

-~
o

jﬁ—
[
5 3

M

il
[OTTT

T[T

o~
o

BLIJOT

W.

nnn

[

LDLLT,

=
[

AnBnARAR AR

N

4556

©
o
@

innRnnRNRRANANN

gLt

452

'S

45.8

(2]
\ (92
>
| %|5977600
\O
aged |

e X
4547 4652
k 46,34
e 5 51 %\ 46.35__ AdD150
[46.08 \ % G
\\ =
] s
i) ”
|¢6.93 i 48350
. 5.13
e (=)
| §§ 4 |« h 40150
\ @ - ;
= b 4517\
e e \/g
\ |
| -
,L/ 7 %’ = \
\ | | LK SN 15kV NR 605304 TYPU 3xXRUHAKXS 1x120
\ 45.98 2 . | LK SN 15kv NR 605306 TYPU 3xXRUHAKXS 1x120
ot S IS \ » . »
4584 — > #52 KIER. T-61266 "P ISSPOR
) 45,25\ 2 46.8ENERGA/GPERATOR SA ODDZlA‘TWSBDAWSPﬁYv
‘/4‘ 613 Diial okumentacji Energetyf.ﬂw: -
, 1 K Uzgodnieni z je trasy i lokalizacjl
RN \ 483 prmektovﬂa?y?‘z j@ 2 Wﬂ
45.91 \ \\ \ Uz}iomeme P. ..........
1
1 97/6 T \ . Datp uzgodnienia |
| \ 2 & kb
| R flost rysunkow |
\ \ 46.47 — — % - 1.Projekt budowlan
e ze ¢
46.2 | 9 /2 - 410,
= e - =
) | [f46.48 e 705Inia od obowiazku
. ! ety dzajace] rozpoczecie
\ 46.2 o %, dofrzgania pro y
1= PROJ. Z y E SN 15k ot hudow okreslone] w ustawie
4575 \ 6.42 | obo jor e
- . ) ) Z ROZD St LOWA TPM Prawo Budowlane oraz QS’.F\O.‘??:? {r‘ibp“rl*misé\'l
T \ ! Rzedna posddowienia)- Iqeza (spgd| fundam ur);zahésyoﬁ*ﬁeﬁ'fﬁf}h’:““"""““” a5
\ \ | Rzedna terenu iseu hospddiieniq zlq {UEYS0H R.p.m. s Allsia
\ b i 4.)zgdgnienie jest wazne 31313
A proj. |‘ 1
roj. gl |  PROJ. MUFA PRZEJSCIOWA I
aainl 4 A% 50 /22 | i d==T1I& | TYPU CHMP(H)SV3—1 24kV 50-150/P \
\ 3 AT\ 3 L Vo PROJ. 3xMUFA KABLO TOWA \
7 ! . B A\ _\ = | 24CSJ-S 0 \
) ‘ 5\ . : \ b= \ Rierownik \
s 45.9 % 46,29\ 1.D. g ) iatu Doku
5, 8 = :
R<l,250 (/.\q w | \ 7.2 e
=% |? T8 5 ; S 77 = \\ \
= S S e = S |
46. \ = A110BS=1m,7 PRZECBK  » Tr - \
3% 46. W\ = \ L SR 1?0‘72x1o -
22— \/4 N o 4N = B
- proj. 4 it T34029047 7 \
83 B 46.29Pk \»w By \\ -
RII 54 46.4 47.3 R E i 179 /28
40 o B8 46.5 \\ L \prok& CY HP8O | / L e
46.5, SRS160-2x7m \ ; | B -
2\% . \ fur Al (| 47.6.47.5 [ . o —
P \ 'ro kp o Kl \ 5 r
\ \ o\ HRG 7.4 \
31\ 2584 :
\ \\ 4> Lj 3 \ I'b‘ 475 \, —-\\ \ |
PROJ. PRZYUMCZE KABLOWE SN 15KV 174 /29 €\ 475 475 -~ I N
\ 3xNA2XS(FL)2% 1x150/25/20 \ \ 7 | %
! 1=2x57m(2x4Ym) Bp : L \ . \ \ kp .
\ \ ) 47.0 .4\7 ER’: \ ) e \- | \/\L S
\ 4.3 s L 2564 o e S T
\ LK SN 15kV NR 605304 TYPU HAKnFtA 3x120 \ \ :‘\i 3 : ﬁ///Z/y /20
|| KIER. T340300 "Pelplin Zbozowiec” \ \\ \\ ; |
4 . 7
L 6,85 2\ s ul. Rozana 41
o prti\lRATEL P: Z 0.0:. 53 035 Gotebiewo Wielkie
. r.
o Bk ||| NwesToR: ENERGA—OPERATOR  SA
\ oo ‘ W ul. Marynarki Polskiej 130, 80—557 Gdansk
=32 — — 36997 \ ;
e i PROJEKT: Przytqcze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
- N \| : : ; -
197 /4 5 \\ ||ACRES:  Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4
" = | 2 . Obreb: Pelplin [Nr 0006]
r Eors
i \ 47.00 Dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43
RIVb b g - L 16.78 \ Y
ol BN = o TSN Projekt zagospodarowania terenu SKALA:
T T NER e | 520 Fom P NR ZADANIX: OB| /34 /2305435 N 1:500
i o e 47.02| |\ [GATA: v.2024 [IMIE | NAZWISKO:
\ — BT \EHE - b\ O S mgr inz. Jonasz Dworek NR RYS.
et 4 o
" 463 ) 3| LK erovekTanT: | UPT- Nr POM/0166/PWBE/17
i.b. = w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
47,00 \\ instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetyc: ch E 0 1
. : - : - -
179 /30 inz. Stanistaw Skulimowski
/ }15> * |sprawoz: | UPT- Nr POM/0127/PWOE/04
. Bi LA \ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
) i.b. . instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektro getycznych

/,
10D




BURMISTRZ

Miasta i Gminy

Pelplin

83-130 PELPLIN

Plac Grunwaldzki 4

Pelplin, dnia 06.08.2024 r.

RIK.7230.44.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego

{Dz. U. z 2023 poz. 775 z pézn. zmianami); art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1i 2 oraz art. 19 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645 z pdin. zmianami);

na wniosek: RATEL Sp. z 0.0.

ul. Rézana 41, 83-033 Gotebiewo Wielkie

Inwestor: ENERGA ~ OPERATOR S.A.

Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

w sprawie:  uzgodnienia lokalizacji projektowanego przytacza kablowego SN 15kV

w pasie drogowym drogi gminnej ul. Mickiewicza w Pelplinie,
na dz. nr 179/3, 179/42, 179/43 obreb Pelplin oraz wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane,

postanawiam:

uzgodni¢ projektowanego przytacza kablowego SN 15kV w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Mickiewicza w Pelplinie, na dz. nr 179/3, 179/42, 179/43 obreb Pelplin oraz wyrazi¢ zgode
na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane, z nastgpujacymi uwagami:

1.

Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych powinien uzyska¢ decyzje Prezesa
Zarzadu Pelkom Sp. z o0.0. (83-130 Pelplin, ul. Starogardzka 12) na zajecie pasa
drogowego i prowadzenie robdt oraz umieszczenie urzadzen obcych w pasie
drogowym,

O rozpoczgciu rob6t w pasie drogowym nalezy powiadomi¢ Pelkom Sp. z o.o.
z wyprzedzeniem minimum 3 dni.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposéb zapewniajacy przejezdno$é drogi
gminnej, zapewniajgcy przejicie pieszym oraz ograniczajacy ucigzliwosci dla osdb
trzecich.

Ewentualne przejScia pod nawierzchniami drég, chodnikéw oraz innych
utwardzonych nawierzchni wykonywaé za pomoca przewiertu sterowanego /
przecisku.

Wszelkie uszkodzenia mienia bedace skutkiem prowadzonych robét bedg usuniete na
koszt Inwestora.

Obszar, w ktérym prowadzone beda prace musi by¢ nalezycie zabezpieczony przed
osobami trzecimi.

Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ przed rozpoczgciem prac budowlanych
pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia budowy, jezeli takowe jest wymagane
odrebnymi przepisami prawa.

W przypadku napotkania podczas robét ziemnych urzadzen melioracyjnych lub
innych urzadzer nie zaewidencjonowanych na mapie - nalezy je odbudowadé.

Teren objety robotami, po ich zakorczeniu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

M



KR

Niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawe do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe w mys!
art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. Gmina Pelplin uzyczy Inwestorowi tereny, ktérym sq : grunty
stanowigce czes¢ dziafek gminnych w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu budowlanego w celu
realizacji inwestycji.

Jest to upowaznienie do ztoZenia oswiadczenia przez Inwestora o dysponowaniu nieruchomosciq na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsza decyzja traci waznos¢, jezeli Inwestor przed uptywem 2 lat nie uzyska pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot jezeli takowe byto wymagane odrebnymi przepisami prawa.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuije sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
catosci zgdanie strony.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku
za poérednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Pelplinie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

Zataczniki:
- opieczetowana mapa z przebiegiem projektowanej sieci -1 egz.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.a/a
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Przylacze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
Pelplin ul. Adama Mickiewicza

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 _4
Obreb: Pelplin [Nr 0006]
Dzialki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17
ul. Szkolna 3A
86-160 Warlubie

DATA : 18 listopada 2024r.
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Opis informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 W sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa przytacza kablowe nn 0,4k V.
§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow”: budowa przylacza kablowego SN 15kV.

§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejqcych obiektow budowlanych”: elektroenergetyczna linia SN 15kV i nn 0,4kV,
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sieé telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzacé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia SN 15kV i nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystqpienia”: przy pracach zwigzanych z budowa
przylacza kablowego SN 15kV zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas podfaczania nowego kabla oraz potracenia przez
pojazdy podczas wykopow dokonywanych na terenie budowy ukladania kabli, upadek z wysokosci, przysypanie ziemia, praca w
zasiggu dZwigu, praca przy specjalistycznych maszynach (,,kret”) wykonujgcych przeciski mechaniczne, wcigganie kabli do rur
utozonych metoda przecisku mechanicznego.

§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przysigpieniem do realizacji
robdt szczegdlinie niebezpiecznych”: podigczenie kabli i przewod6w bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego i kierujacego zespolem pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystgpujacych zagrozeni oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robot.

§ 2 ust.3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgeych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjqcq szybkq ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen™:

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywaé si¢ wzdluz drogi i na terenie otwartym, w zwigzku z czym droga ta
stanowi drogg ewakuacyjna dla prawidtowego i bezpiccznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:

sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowia zany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie pried rozpoczeciem

budowy. planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia "planu bioz", Opracowany plan bezpiecieristwa winien zostaé uzgodniony :

Inwestorem.

mgr inz. Jonasz Dworek

ul. Szkolna 3A
86-160 Warlubie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA TYTULOWA

OBIEKT : Przylacze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
Pelplin ul. Adama Mickiewicza

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4
Obreb: Pelplin [Nr 0006]
Dzialki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL : inz. Stanistaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04 M
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instal aj"'('l

i urzadzen elektrycznych i elektro'energetym?ch

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO : XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
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Spis zawartos$ci projektu zagospodarowania terenu
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4. CHARAKTERYSTYKA ZELACZA KABLOWEGO E-01.1 — CZESC RYSUNKOWA ..o str. T
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowe

SN 15kV dla dz. nr 197/6 w Pelplinie w rejonie ulicy Adama Mickiewicza.

2.2, Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Na dz. or 179/3 znajduje si¢ linia kablowa nn 0,4kV, SN 15kV typy HAKnFtA
3x120/3xXRUHAKXS 1x120 nr 605304, sieé wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna sieé
telekomunikacyjna, sie¢ gazowa oraz droga Jjezdna zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —
rys. E-01.
Na dz. nr 179/43 znajduje sig linia kablowa nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa sie¢ telekomunikacyjna,

oraz droga jezdna zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.
Na dz. nr 179/42 znajduje si¢ linia kablowa nn 0,4kV oraz sieé wodociggowa zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.
Na dz. nr 179/20 znajduje si¢ linia kablowa nn 0,4kV oraz sie¢ wodociggowa zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu —rys. E-01.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie:

- budowa przylacza kablowego SN 15kV

typu 3xXNA2XS(FL)2Y 1x150/50/20 2x0,047 km (dtugosé trasy)
- zlacze kablowe SN 15kV 1 kpl.
2.4. Informacje i dane

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- warunkow przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm, przepiséw i zarzgdzen

- Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43
nie s3 wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrona konserwatorska. Inwestycja nie spowoduje niszczenia i uszkodzenia
drzew i krzewéw, ciagéw zadrzewien i zakrzewien przydroznych. Zamierzenie budowlane nie
bedzie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepis6w o ochronie srodowiska.

Inwestycja nie spowoduje lokalizowania jakichkolwiek reklam. Inwestycja przewiduje



zagospodarowanie mas ziemnych, powstalych podczas prac budowlanych w postaci ponownego
zasypania rowu kablowego.

- Wplyw eksploatacji gérniczej — zamierzenie budowlane zlokalizowane Jest poza granicami terenow
gorniczych.

- Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

- Nie okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

- Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

- Od linii kablowej SN 15kV typu HAKnFtA 3x120/3xXRUHAKXS 1x120 nr 605304 nalezy
wybudowaé elektroenergetyczne przylacze kablowe SN 15kV typu  2x3xNA2XS(FL)2Y
1x150/50/20 w kierunku projektowanego zlacza kablowego SN 15kV T342270 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. nr E.01.

- Kabel nalezy ukladaé trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm oraz metods bezwykopowg (przecisk mechaniczny). Ulozone kable nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu rodzimego grubosci
15¢m, a nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm.

1 szeroko$ci nie mniejszej niz 30cm. Przy ziaczu oraz mufach nalezy pozostawi¢ zapas kabla.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.

- W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. E-01 kabel nalezy
ukfada¢ metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny) w celu ochrony utwardzonych powierzchni
drogowych, zapewnienia braku zaklécen w ruchu drogowym.

- Zamierzenie budowlane nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw, zmiany stosunkéw wodnych

oraz zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.



2.5 Informacia o obszarze oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catoéci na dz. nr: 179/3, 179/20, 179/42,
179/43. Przylacze kablowe SN 15kV zostanie ulozone wylgcznie w obrebie ww dzialek. Zgodnie
z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004 nie spowoduje to w zaden sposéb oddziatywania na dziakki
sasiednie.

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku przylgcze kablowe SN 15kV
utozone w ziemi nie bedzie emitowaé Zadnego pola elektromagnetycznego na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z art.73 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001
roku projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani
W granicach stref ochronnych ujeé wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wéd
podziemnych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren
nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przylacze kablowe zapewnia:

- ochrong przed hatasem — kabel ulozony w ziemi nie emituje dzwiekow

- bezpieczenstwo uzytkowania i dostgpnosci obiektéw — kabel utozony i zasypany warstwa ziemi —
brak dostepu dla oséb postronnych

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ~ pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania

odrgbnej dokumentacji geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslam jako proste.
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STAROSTWO POWIATOWE
w TC Zewis N
ul, Pld.)k{\wa 2
83-110 I‘f‘ZEw
(35)

£

ul. R6zana 41
RATEL Sp. z o.0. ;;’ 033 Golebiewo Wielkie

INWESTOR: ENERGA—OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80—557 Gdansk

PROJEXT: Przytqcze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa

ARES:  Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4
Obreb: Pelplin [Nr 0006]
Dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

RYSUNEK:  Charakterysytka zlqcza kublowego SKALA:
NR ZADANA: OB /34/2305435 -
DATA: X1.2024 [INIE | NAZWISKO: /
mgr inz. Jonasz Dworek MR RYS,
prosmaw. [Upr. Nr POM/01?61/PWBE/17 /
yine] w

. r" 4
inz.Stanistaw Skuhmowskn ,-<- E-01 -1
sprawpz: | UPT. Nr POM/0127/PWO hE?/QK

w specjalnosci lmhlucy]noj w zdl

instalocll |




OSWIADCZENIE 18 listopada 2024r.

Zgodnie art.34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu: .»Przylgcze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 —

budowa; Pelplin ul. Adama Mickiewicza; Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 4,
Obreb: Pelplin [Nr 0006]; Dziatki nr: 179/3, 1 79/20, 179/42, 179/43” wykonany jest zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

inz. Stanislaw _'Siuiimowski
POM/0127/PWOE/04

Yy,



' . ul. R6zana 41 P4 firmaratel@wp.pl
R A E 9 83-033 Gotebiewo Wielkie bt ’ @wp.p
O 502601520 o) NIP:604 0239650

SP.Z0o.0. s REGON: 525385344

ZALACZNIKI

STRONA TYTULOWA

OBIEKT : Przylacze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
Pelplin ul. Adama Mickiewicza

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4
Obreb: Pelplin [Nr 0006]
Dzialki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdanisk

BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jonasz Dworek

upr. POM/0166/PWBE/17 /
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 4/‘
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych | "

SPRAWDZIL : inz. Stanislaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instafadji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyyr{ych

.f/}
S
KAT. OBIEKTU

BUDOWLANEGO : XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DATA : 18 listopada 2024r.

OBI/34/2305435
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2 Enoraa
& Energa

operator
L'lumer P/23/046276 [Miejscowoﬁ Gdarisk Data 28-08-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdafsku
1. Przylgczany obiekt:
Nazwa:zaklad produkcyjny
Adres (Nr dzialki):Pelplin, ul. Mickiewicza 52A
gm. Pelplin, dziatka numer 197/6
2 Grupa przylaczeniowa; 1l
3 Moc przylaczeniowa: 600 kW
4 ' przylaczenia:
GPZ - GPZ SUBKOWY [05700]
Linia 15 kV Mestwina [05700-02-604100)
Obiekt Linia [SN] T-60300 Pelplin Zbozowiec-T-61266 Pelplin SWISSPOR [605304]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przylaczanej w 2gczu kablowym SN-15kV
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizac przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy
z sieciy;
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN: _
Wybudowat zlgcze kablowe SN-15kV (3-poiowe, w 2 polach liniowych zainstalowat roziaczniki, w polach odejéciowych do stacji
zainstalowat wylacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawq pradowa), kiére nalezy wples¢ dwoma odcinkami kabia typu
SN-15kV 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczes (min. 150 mmz2) do linii kablowej nr 605304 relacjl 7340300
*Pelplin Zbozowiec" a T-61256 "Pelplin SWISSPOR".
7.1.2.  Stagja transformatorowa;
Nie dotyczy.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy. _
7.14.  Wyposazenie urzadzet), instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Od projektowanego ziacza kablowego SN-15kV nalezy wybudowaé abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekréj wg.
potrzeb) do proj. abonenckiej stacji transformatorowe.
Wybudowaé abonenckg stacje transformatorows, 15/0,4 z transformatorem o mocy wg. potrzeb.
Charakter stacji: abonencka-koricowa.
Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasno$ci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Owiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.
8. Wymagany stopielt skompensowania mocy biemej:
fge QI: 0.4
igoQV: 0
S. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Migjsce zainstalowania:
abonencka stacja transformatorowa
92 Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:

%\/

Te i amery s it s T —



(. Energa

93.
9.4.

9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12,
121.

122,

12.3.

operator

Spos6b pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Siraly nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczylu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub piposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwg kontroino-pomiarows
a w obwodach wtdmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwod6w napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegbinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobory mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatadii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) Inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej .
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV: ’
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Sysiem ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV: ‘
a)  Sposbb pracy punkiu neutralnego sieci Siet 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
t) Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 $
e)  Moc zwarciowa na szynach 15kV 230 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wislofazowego 1.5 s
w stacji110/15 kv GPZ SUBKOWY
Rzeczywista warloé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego.

Opracowat projekly budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz zigcza kablowego SN-15kV (zgodnie

z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdaliskim - Dziat Dokumentacji Energetyczne.

Opracowat projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckie] linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-

OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku - Wydziat Dokumentacji Energetyczne).
Szczegolowa lokalizacje abonenckie] stacji transformatorowej, ziacza keblowego SN-15kV oraz trase finii kablowych SN-15kV

nale2y uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Opracowat instrukcje wspoipracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej | uzgodni¢ j z Regionaina Dyspozycjg Mocy

Oddzialu w Gdansku.,
Dotyczy umowy o przylaczenie:

- e ey



124.  Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujgeych przepisach doftyczacych

13.
kompatybiino$ci elektromagnetycznej.
4. Przy realizacji ninigjszych warunkow Przylaczenia naleZy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii eleklrycznej okresla Rozporzagzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektrosnergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku
16.  Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine $4 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dzialajac na podstawie art 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poan,
Zm.) w zwigzku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, e zapewni dostawg energii dia obiektu przylaczanego:
~ po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- Po Zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,
(-]
A\
Ciunel Aleksandra
OPRACOWAL
Otrzymujg: 1.  Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku \
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk
3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim \/

ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski



GG-RNK.6630.1.192.2024

Tczew, dn. 27.09.2024 r.

Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Znak sprawy: GG-RNK.6630.1.192.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 27.09.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Efzedgnibt narady:| Elektroenergetyczne przytacze kablowe SN 15kV

Lokalizagja:| ™-PelPlin -
acja: ul. Mickiewicza dz. nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

DWOREK JONASZ
ul. Rézana 41, 83-033 Gotebiewo Wielkie

inwestor:| ENERGA - OPERATOR S.A.
| ul- Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Proje:ktant: JONASZ DWOREK Inne upr.: budowlane: POM/0166/PWBE/17

Whioskodawca: |

Przewodniczacy:| Maria Zaruska, kierownik, Referat Narad Koordynacyjnych

Sposéb przeprowadzénia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 13.09.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

pozytywne z uwagami

projekt uzgodni¢ w ENERGA Oswietlenie Rejon Ustug Tczew

skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonac zgodnie z uwagami i zaleceniami gestoréw
sieci uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej

trasa brak uwag

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestmm

Lp. ’
= Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | CHOPIN Telewizja Kablowa Stanowisko pozytywne Tomasz Schmidtke
Sp.zo.0. Bez uwag.
ul. Przemysiowa 3
84-200 Wejherowo
elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Maria Zaruska, dn. 27-09-2024 08:27:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronal1z3



GG-RNK.6630.1.192.2024

2 | ENERGA - OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Adam Szopinski
Oddziat w Gdarisku Rejon uzgodnienie nr 2024/08/01406/34MMD/0975 z dnia 05-09-2024
Dystrybucji w Starogardzie
Gdarnskim
ul. Pelpliriska 24,
83-200 Starogard Gdariski
elektroniczny
3 | Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Arkadiusz Ratajczak
ul.Artura Grottgera 7 Lokalizacja bez uwag. Projekt uzgodni¢ w ENERGA Oswietlenie.
81-809 Sopot
elektroniczny
4 | GPEC Tczew Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Mateusz Stachniak
bez uwag
ul. Rokicka 16,
83-110 Tezew
elektroniczny
5 | NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Poleczki 13, - prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
02-822 Warszawa nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegélng
elektroniczny | ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ [
zgodnie z normami;
- wprzypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
| Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; 1
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
6 | Operator Gazociagow Stanowisko pozytywne Robert Miczewski
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdarisku
ul. Watowa 47,
80-858 Gdarisk
| efektroniczny
7 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Michala Batuckiego 10/12,
93-273 L6dz
8 | PELKOM Sp.z o0.0. Stanowisko pozytywne Krzysztof Ernest
ul. Starogardzka 12, |
83-130 Pelplin ' :
elektroniczny
9 |PERNS.A. Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski
[ ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Ptock
elektroniczny
10 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski

Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Tczewie

ul. Hugona Kotiataja 58,
83-110 Tczew
elektroniczny

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Tczew, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt

Dokument wygenerowat{a): Maria Zaruska, dn. 27-09-2024 08:27:29

JeteidEkumerit)jest wiystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tyltko odpowiednim programem
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Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m.

6. Przewierty w poblizu istniejacej sieci gazowej wykonywa¢ pod
nadzorem Gazowni

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny

11 | Starostwo Powiatowe w Stanowisko pozytywne Andr2ej Barej
Tczewie, Wydzial Inwestycjii | ge, uwag
Remontéw

ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew
elektroniczny

12 | Urzad Miasta i Gminy Pelplin Stanowisko pozytywne tukasz Stanek
Plac Grunwaldzki 4,
83-130 Pelplin

L elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca érodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Tczewskiego
Maria Zaruska, kierownik, Referat Narad
Koordynacyjnych

Dokument podpisany przez
MARIA ZARUSKA
"""" Data:;2024:09.9708:32:07-CEST

pis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.z 2021 r. p02.1990 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j.
Dz. U. 22021 r. p0z.1990 z pézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Maria Zaruska, dn. 27-09-2024 08:27:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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Sekcje mapy: 6.211.26.15.5.1; 6.211.26.15.1.5; 6.211.26.15.5.2; 6.211.26.15.1.4 Wojewodztwo:  pomorskie
Powiat:  tczewski

Obiekt: Pelplin, ul. Mickiewicza Jednostka ewidencypa:  221404_4, Pelplin ~ M
ID pracy: 6640.970.2022 Obreb: 0006, Pelplin
Ukfad wspotrzednych plaskich: "2000" s. 6 Dziatka:  179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/6, 179/17,
Uktad wysokosciowy: PL—EVRF200/-NH 179/19, 179/20, 179/22, 179/23, 179/24,
Mapa aktuaina na dzien: 04.05.2077 . 179/29, 179/30

| - . —y WAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego
w terenie, pliku ked programu Turbo Map v 9.2 SALA 1500
Uwago:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

z danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn.

Dane na granice i uZytki uzyskano z pliku kea.

Kolorem rézowym oznaczono punkty graniczne, ktdrych dane z czgsci graficznej
ewidenci gruntéw | budynkdw nie spetniajg wymagar dokfadnoSciowych
okreslonych w standardach technicznych. Pozostafe punkly graniczne,
znajdujgce sie w zakresie aktudlizacji spefniajg wymagania dokfadnosciowe.
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postgpowanie.

Dia dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kgtem wystgpowania ewentualnych obcigzefi stuzebnosciomi gruntowymi.

N

\

i,

S

/ |

/ i
5;\\t%>

T
LA

7
[
/;T\
\L\/
=
il
o0
]
=
w
w
Y o
'
=
V9
y =

N

\
\

\ 74
457 X,/ Br

E
iﬁ\[

il 1HTﬁlTﬁnum.nn.7L
e

l

\/\T
i
1]1]

\

\

s
ES
o
W0
P70
%‘% 3

Xi

-
o
o

=N
e
N

%

L #o "
Q ~~ Q Q S
| A 1 =
2p et B
Q B Q r ") @ . \ 452 : y rj
[F—Zdhe/ \ N L 800
| Q Q/ ¢ = \ 42 34

]
o

[
nNARARAA

5
L

J\o
%_ i
T

Ty
/
-
7{ .
[

T~ / /;: \ |
/[\\ / g \ @E
= /\4 // 75] \ . | =
/ = }
/\\ \j E} \ #‘ E‘

o
w©

T Ef
InannRARARAARI

/77

\\\[\\
mﬁ%%.
i

T

LK SN 15kV NR 605304 TYPU 3xXRUHAKXS 1x120
LK SN 15kV NR 605306 TYPU 3xXRUHAKXS 1x120

KIER. T—61266 ;r(?{?AWS }QYIISSPOR"

45.8ENERGAGPERATOR SA ODDZIAL

Diial ¥ Gkumentaci Energetyczne] )
je trasy i lokalizacjt

Uzgodnieni 7&
pro;ekmv:?nzg‘ \11 sei elekgtoenerggtycznycn

1024

Uzhodnienie okARE L JACA/ &
\ RIl

Datp uzgodnienia

\ nc-s\i rysurkow

1.Préjekt bl

1
I

M AT
n ﬁmﬂ]ﬂﬂ

mIT

LTI
L&lITT

ye czpyEe—""

‘.“. al liery ¢

7 Wygziatem Niery ey
. god Tnia od chowiazhu
- Soi

i £ 3. Nm@legsze uZ
Y detrzgma o
obhot budow
{| prawo Budowia

preadzajace
long) w
wiedzialnosci

PROJ. ZtaczE'd
z RozoRELit

Rzedna posddowienial- P
, Rzedna terenu ww—aHgj PUES0M Rpm.
- ib.® 14, .;ggfin\etwlv? jest wazne 5@
‘..« "1 PROJ. MUFA PRZEJSCIOWA e
!l \ { TYPU CHMP(H)SV3-1 24kV 50-150, \
y ‘\ | PROJ. 3xMUFA KAB A \
‘1 : | 24CSJ-S
iz \ | ) RITOWNK \
46 -, DZiatu DokumefitaciiEnergetyczne |
. . \\
'\ | 55 sta as \
‘/,e&‘r I \ |
: kp. \ \
\I340290477 | _.__“//
‘s | i A S o el
’ 1179/2 -
AL~ { / Zt <p.
PRZECISK 53 ‘x_,Y HP80 s T
SRS160-2x7m i \ 47.6.475 \ Bi _— r_ fffff
5&7.41 . A1 Sl WO POW[A]"OWE
; § G u P'{szw .\,,‘\ |
/ . asikowag 2 _— Lo s i S ]
ZE KABLOWE SN 15kV1 70 /29 a5 . : 0
M 1x150/25/20 :f Zr || \3 11?3;1)C,ZEW "
(B2 4 1 \
i i 1
( AR ) \’1 BE
: oM & /47.83 By oo L) s
46.3 \ \ 4564 PRl
LK SN 15kV NR 605304 TYPU HAKnFtA 3x120 : T%/Y/ AO
2 ‘1
ul. Rézana 41

KIER. T340300 "Pelplin Zbozowiec”

IRATEL SP. Z 0.0 5: 035 coreviewo Wielkie

4685
( A\
LEGENDA: . B "k ||[wESToR: ENERGA—OPERATOR  SA
Proj. ZYQCZ.O kablowe SN 15kV S | ul. Marynarki Polskiej 130, 80—557 Gdansk
+ opaska i dojscie do zlqcza z polbruku BTN PROJEKT: Przytqcze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
) _\ 4% __—\
S Proj. przylqcze kablowe SN 15kV : e ADRES:  Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404_4
dl. catkowita kabla (di. trasy kabla) : Obreb: Pelplin [Nr 0006]
m2 i
L Dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43
SKALA:
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1NR ZADANIR: (3R] /34 /23054 35
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mgr inz. Jonasz Dworek NERRES
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BURMISTRZ

Miasta i Gminy

Pelplin

83-130 PELPLIN
Plac Grunwaldzki 4 Pelplin, dnia 06.08.2024 r.

RIK.7230.44.2024

DECYZIA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego

(Dz. U. 2 2023 poz. 775 z péZn. zmianami); art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1i 2 oraz art. 19 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645 z péin. zmianami);

na wniosek: RATEL Sp. z o.0.

ul. Rézana 41, 83-033 Gotebiewo Wielkie

Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A.

Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

W sprawie: uzgodnienia lokalizacji projektowanego przytacza kablowego SN 15kv

w pasie drogowym drogi gminnej ul. Mickiewicza w Pelplinie,
na dz. nr 179/3, 179/42, 179/43 obreb Pelplin oraz wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane,

postanawiam:

uzgodni¢ projektowanego przytacza kablowego SN 15kV w pasie drogowym drogi gminne;
ul. Mickiewicza w Pelplinie, na dz. nr 179/3, 179/42, 179/43 obreb Pelplin oraz wyrazi¢ zgode
na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowilane, z nastgpujacymi uwagami:

1.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien uzyska¢ decyzje Prezesa

Zarzadu Pelkom Sp. z o0.0. (83-130 Pelplin, ul. Starogardzka 12) na Zajecie pasa

drogowego i prowadzenie robét oraz umieszczenie urzadzen obcych w pasie

drogowym.

O rozpoczeciu rob6t w pasie drogowym nalezy powiadomi¢ Pelkom Sp. z o.o.

z wyprzedzeniem minimum 3 dni.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposéb zapewniajacy przejezdno$¢ drogi

gminnej, zapewniajacy przejscie pieszym oraz ograniczajacy ucigzliwosci dla oséb

trzecich.

Ewentualne przejscia pod nawierzchniami drég, chodnikéw oraz innych

utwardzonych nawierzchni wykonywaé za pomoca przewiertu sterowanego /

przecisku.

Wszelkie uszkodzenia mienia bedace skutkiem prowadzonych robét beda usuniete na

koszt Inwestora.

Obszar, w ktérym prowadzone beda prace musi by¢ nalezycie zabezpieczony przed

osobami trzecimi.

Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych

pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy, jezeli takowe jest wymagane

odrebnymi przepisami prawa.

W przypadku napotkania podczas robét ziemnych urzadzen melioracyjnych lub

innych urzadzen nie zaewidencjonowanych na mapie - nalezy je odbudowad.

Teren objety robotami, po ich zakoniczeniu nalezy doprowadzic pde' istan;

pierwotnego. w Tczewie
ul. Piaskowa 2

83-110 TCZEW
(35)

M



A

Niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawe do ztozenia wniosku 0 pozwolenie na budowe w mysl
art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. Gmina Pelplin uzyczy Inwestorowi tereny, ktérym sq : grunty
stanowigce czes¢ dziatek gminnych w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu budowlanego w celu
realizacji inwestycji.

Jest to upowaznienie do zfoZenia o$wiadczenia przez Inwestora o dysponowaniu nieruchomosciq na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsza decyzja traci waznosc, jezeli Inwestor przed uptywem 2 lat nie uzyska pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robot jezeli takowe byto wymagane odrebnymi przepisami prawa.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
catosci zadanie strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku
za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Pelplinie w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

Zataczniki:
- opieczetowana mapa z przebiegiem projektowanej sieci -1 egz.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.a/a
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ul. Rézana 41 ped firma.ratel@wp.pl
R A ’ E 83-033 Golebiewo Wielkie @wp.p
@ 502 601 529 NIP: 604 023 96 50

0 -
SP.ZO. 0. 2" J) REGON: 525385344

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Przylacze kablowe SN 15kV dla dz. 197/6 — budowa
Pelplin ul. Adama Mickiewicza

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Miasto Pelplin 221404 _4
Obrgb: Pelplin [Nr 0006]
Dziatki nr: 179/3, 179/20, 179/42, 179/43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL  : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17 /
ul. Szkolna 3A
86-160 Warlubie

DATA : 18 listopada 2024r.

OBI/34/2305435
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Opis informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. DzU. nr 120 ,,w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczace zagrozef, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych z budowa przytacza kablowe nn 0,4kV,
§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — , zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektéw”: budowa przylacza kablowego SN 15kV.

§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ~Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”: elektroenergetyczna linia SN 15kV i nn 0,4kV,
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, siec telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia SN 15kV i nn 0.4kV, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.4 wiw Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgeych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz migjsce | czas ich wystgpienia”: przy pracach zwigzanych z budows
przylacza kablowego SN 15kV zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas podlaczania nowego kabla oraz potrgcenia przez
pojazdy podczas wykopéw dokonywanych na terenie budowy ukladania kabli, upadek z wysokosci, przysypanie ziemia, praca w
zasiggu dZwigu, praca przy specjalistycznych maszynach (-»kret™) wykonujacych przeciski mechaniczne, weiaganie kabli do rur
utozonych metoda przecisku mechanicznego.

§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — »wskazanie sposobu prowadzenie instruktasu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych”: podtaczenie kabli i przewod6w bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopus,zczajqcego i kierujgcego zespolem pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania migjsca pracy, ze wskazaniem
wystepujgcych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robot.

§ 2 ust.3 pkt.6 w/w Rozporzgdzenia — »Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrosenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgeq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen”:

nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywaé si¢ wzdtuz drogi i na terenie otwartym, w zwigzku z czym droga ta
stanowi droge ewakuacyjna dla prawidiowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:
Sprzet, narzgdzia oraz $rodki ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Na podstawie w/w informacii Kierownik budowy jest obowiazany sporzad-ié lub zapewnié sporzadzenie przed ro: gczeciem

Inwestorem.

mgr inz. Jonasz Dworek / ¢
POM/0166/PWBE/1 7,/”
ul. Szkolna 3A (
86-160 Warlubie

STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEw

(35) /{6



