
          

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist. YAKXS 4x70 mm2  

 

Budowa linii kablowej nn – ETAP1 
Stacja S6-01656 Rybno Sportowa, moc transformatora: 250 kVA 
Ist. obwód nn: AL 4x50 mm2 – 190 m,  YAKY 4x50 mm2 – 75 m,  YAKY 4x70 mm2 – 360 m, 
Zakres prac: 
- od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nn zlokalizowanego przy granicy działki 394/3 (P1-Rs/LZV/LZR/F) wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2 – długość trasy około 40 m, 
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn - 1 szt. przy granicy dz. nr 353/1 i 353/2, 
- uzgodnić lokalizację projektowanego złącza kablowo-pomiarowego z zasilanymi odbiorcami w formie pisemnej na załączniku graficznym 
WBS: B/25/039207   WP: P/25/036747, Przyłącze do: Rybno, gmina Rybno, Nr działki: 353/1          WP: P/25/083932, Przyłącze do: Rybno, gmina Rybno, Nr działki: 353/2  
Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski 

Budowa przyłącza kablowego nn wraz 

ze złączem kablowo-pomiarowym nn 

 

Istniejące złącze kablowe nn  



 

Miejsce przyłączenia - Istniejące ZK  

 


