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Kartuzy, 17.11.2025r.

UZGODNIENIE nr 2025/10/04759/35MMD

Temat projektu:

Budowa i przebudowa linii kablowej nn 0,4kV

Sierakowice dz. nr 22/6
Warunki/Wytyczne: | P/25/001071
Nr zadania inwest.: | OBI/35/2501560
Numer ekspl.: | =

1. Projekt budowlany (projekt zagospodérowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.

| 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

T+48 58 52795 95
F+48 58 527 95 17

Regon 190275904

Energa-Operator S.A. Sqd Rejonowy Gdarisk-Pélnoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90  www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110400 z

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.
2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robdt budowlanych.
4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeraciji
obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robét budowlanych, okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

6. W przypadku demontaiu sieci Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku jednocze$nie wyraza zgode na
demontaz linii elektroenergetycznych SN i nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

Sprawe prowadzi;
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl




Dzial Dokumentacji Energetyczne;
E ner g d Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku
operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)
uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

4)
5)

7

—

T+48 58 527 95 95 Energa-Operator S.A. Sqd Rejonowy Gdarisk-Pélnac
F+48 58 52795 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036  gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedziba w Gdarisku.
przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (I0D) moze Pani/Pan skontaktowac sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2k
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczeri ADO wynikajgcych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy instytucje publiczne

b.Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencije,

d.Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty swiadczace ustugi obstugi prawnej,

f.Podmioty Swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzer; wykorzystywanych przez ADO,

g.Podmioty swiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania
czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia
ochrony prywatnosci oraz bezpieczeristwa Twoich danych osobowych.

Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4, W
zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki
wytgczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,

Z uprawnien mozna skorzystac¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z




STAROSTWO POWIATOWE W ‘.n
KARTUZACH
Wydzial Budownictwa

ul. Kosciuszki 26

83-300 Kartuzy

tel. 58 685-34-57
e-mail:budownictwokartuskipowiat.com.pl

ISO9001:2015

B.6743.3082.2025.MH Kartuzy, dnia 07.11.2025 .
ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r.,, poz. 572 z péin. zm. ), art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1i 2 - ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2025 r., poz. 418 z p6in. zm. )

po przeanalizowaniu dokumentéw przedtozonych przez inwestora:

ENERGA- OPERATOR S.A., z siedzibg w Gdarisku,
w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik Pan Rafat Leszczyriski
dotyczacych zgtoszenia robét budowlanych z dnia 21.10.2025 r., polegajacych na budowie linii kablowej 0,4 kV na

dziatkach o nr ew. gr. 22/37, 22/29, 886, 22/38, 22/6, 34/13 obreb Sierakowice, gmina Sierakowice,

Starosta Kartuski
zaswiadcza,

#e zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreslonym w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo budowlane i nie
sprzeciwia sig prowadzeniu wymienionych robét.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiqzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, dia ktérych wymagane jest dokonanie zgfoszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

2. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ sporzqdzenie projektu technicznego, z zastrzeieniem art. 34 ust. 3b, w przypadku budowy, o ktdrej
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest
zobowigzany ustanowié kierownika budowy w przypadku budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-4.

4. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowiqzany
przekazat kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

5. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej podlegajq obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

6. Roboty budowlane naleiy rozpaczqé nie péiniej niz po uplywie 3 lat od okreélonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Zwaolniono z oplaty skarbowe] na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej.

Kierownik Refaratu gs\Pozwoleri
i Zgloszen Inwestycji | rukturalnych
(dokument podpisa tronicznie)

Zalgczniki:
Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, zataczniki projektu budowlanego)

trzymujg:
é'BENERGA- OPERATOR S.A., z siedziba w Gdarisku- pelnomoenik: Rafat Leszczyriski (+ 1 egz. Projektu)
Tafa (+ 1 egz. projektu)

Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Sierakowice (+ kopia zgloszenia) — e-Doreczenia
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (+ 1 egz. projektu i kopia zgtoszenia)

MH/07.11.2025
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Egz. nr 1 ARCHIWALNY
INWESTORA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa linii kablowej 0,4 kV

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Sierakowice, gm. Sierakowice, pow. kartuski, kod
pocztowy 83-340

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 220504_2.0013.22/37,
220504 2.0013.22/29, 220504 _2.0013.886,
220504 2.0013.22/38, 220504_2.0013.22/6,

220504_2.0013.34/13

INWESTOR: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

OPRACOWAL: Karolina Ignatowska

PROJEKTOWAL: Rafat Leszczynski
Nr uprawnien 245/Gd/2002
Specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

mgrinz, Rafat Leszczynski

Upr;awnienia budow| do projektowania
i kisrowania rob udowlanymi bez
ogramc;eﬁ w speefalnosgiinstalacyjnej
w zakresie sieci, urz ri'glektrycznych

oraz elektroenergetycznych, @

Nr ewid. 245/Gd/2002

Pazdziernik 2025 .

ETI-Tech Rafal Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41



1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pod nazwa: Budowa linii kablowej 0,4 kV do dz. nr 2216 w
m. Sierakowice, realizowane w celu przylgczenia odbiorcow do sieci elektroenergetycznej.

Zakres zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowe:

1 Linia kablowa YAKXS 4x120 mm2 244 m
2 Zigcze kablowe KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F 2 szt.

Projekt obejmuje demontaz nastepujgcych urzadzen:
1 Przylacze kablowe YAKY 4x120 9m
2 Przytgcze kablowe YAKY 4x70 7m

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nieruchomosci bedace przedmiotem opracowania sg terenami czgsciowo zabudowanymi
i uzbrojonymi. Na terenie inwestycji znajdujg sig sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz

elektroenergetyczna.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Projektuje sie ztgcza kablowe, 2 szt. oraz rozigcznik na stupie nr 206 (proj. nr 206/2), ztacza
wykonane z tworzywa termoutwardzalnego SMC z fundamentem z tworzywa termoutwardzalnego SMC,
wyposazone w zamek typu master key oraz zaciski V-K. Zigcze(a) posadowi¢ zgodnie z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu (rys. 1).

Ponizej zestawiono dobrane zigcze(a) kablowe z zasilajgcym kablem oraz aparatem
zabezpieczajgcym — stosownym do wydanych warunkow technicznych.

Nr ztacza Typ ztgcza Typ_kabla [mm2]  Nr dziaki Typ_zabezp In [A] P [kW]

KRSN-P2/2F-

NH2/2R-NHOO/F YAKXS 4x120 22/6, 886 (rezerwa) ETIMAT T, 3P 50 25,5

1 Z35...

KRSN-P2/2F- T 22129 (rezerwa),

& 2. NH2/2R-NHOO/F 22/37 (rezerwa)

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow: projektowany obiekt nie generuje $ciekdw;

c) uktad komunikacyjny: nie projektuje sig uktadu komunikacyjnego;

d) sposéb dostepu do drogi publicznej: obiekt objety robotami budowlanymi posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej / posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgca droge wewnetrzna;

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 3



e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:
Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzadzenia:
o istniejgca stacja transformatorowa T-8445 Poreby, transformator o mocy 100 kVA.
Dobrane urzadzenia i osprzet zestawiono w kartach montazowych.
Istniejgca rozdzielnica stacyjna sktada sig z 7 pél, wykonana z tworzywa PCV.

Nr obwodu 06
Ib [A] 63
Ib [A] proj. 100
Typ zabezp. gF

W ramach projektowanej sieci elektroenergetycznej 0.4 kV nalezy:

e wybudowaé linie kablowg 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 od istniejgcej stupowe] stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr T-8445 Poreby (obwéd nr 06, T-8445 Poreby) do projektowanego
zlacza kablowego Z35... typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F (dz. 22/29) oraz Z35... typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHOO/F (dz. 22/6). Na stupie nr 206 (proj. nr 206/2) wykona¢ podziat sieci T-8845-
06/T-8845-200 wg projektu.

- Uktadanie kabla:

Kabel nalezy ukladac¢/zabezpieczaé zgodnie ze wskazanym miejscem i/lub wytyczong trasg
przedstawiong na rysunku nr 1., w wykopie, na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Ukiadany
kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm. Nastgpnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 c¢cm
i przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,56 mm. i szerokosci nie mniejszej niz 30 cm.
Glebokosé uktadania kabla — 0,7 m (linia kablowa nn), pod droga - 1,1 m (gorna powierzchnia rury ostonowej
od nawierzchni drogi) i na uzytkach rolnych 1,1 m.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi oraz drogami okresla norma SEP-E-004. W
tych miejscach kabel nalezy uklada¢ w przepustach, a przy zejéciu kabla ze stupa zastosowaé rury
ostonowe. Pasy drogowe nieurzadzone - rzgdne terenu traktowaé jako docelowe.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Przyjaé istniejgce rzedne terenu jako punkt
odniesienia. Teren przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Przeznaczenie (zwrot/utylizacja) demontowanych materiatéw nalezy ustali¢ w trakcie budowy z insp.
budowy EOP oraz Dzialem Eksploatacji, Rejon Dystrybucji w Kartuzach zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami w EOP, powstale odpady zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.

Wymagane warto$ci uziemienia:

- Istniejgca stacja transformatorowa nr T-8445: Rw < 1,25 Q
- Projektowane zigcze(a) kablowe: Rw <10 Q
- Istniejgcy(e) stup(y) nn z ogranicznikami przepigé¢: Rw < 10 Q
f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu: realizacja inwestycji nie wplynie na

zmiane uksztattowania terenu oraz nie powoduje zmian w ukltadzie zieleni.

ETI-Tech, Rafal Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 & 4



1.4, ZESTAWIENIE
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym

powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig czesci zewnetrznych budynku,

takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony: nie dotyczy;

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw: nie dotyczy;

c)

powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy;

d) powierzchni innych czesci terenu: nie dotyczy.

1.5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
s3 wymagane: teren zamierzenia budowlanego jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata nr XlII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011- brak
ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu w zakresie budowy infrastruktury
techniczne;.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sgwpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska: teren zamierzenia budowlanego hie jest wpisany do
re]estru zabytkow, gminnej erdeanI zabytkdw oraz nie jest Iokallzowany na obszarze objetym ochronq
konserwatorskg. W razie natrafienia w takcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac
prace, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomi¢ organ stuzby ochrony zabytkéw, a nastepnie

przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych;

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli

zamierzenie budowlane znajduja sie w granicach terenu gérniczego: dzialki objete opracowaniem
nie podlegajg wplywom eksploatacji gorniczej, teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego;

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzieg,
dla ktc’:rych. nalezy sporzadzié raport o oddzialywaniu na érodowisko, a projektowane obiekty budowlane
i ich otoczenie nie wplywa na powstanie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, normami i przepisafni ogdolnymi
z zakresu ochrony érodowiska, majac na uwadze, aby nie naruszy¢ korzeni drzew, krzewdw. W otoczeniu
projektowanych robét brak jest siedlisk zwierzat badz roélin chronionych, w tym miejsc legowych ptakow.

Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:
e nie wplywa na powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
o nie koliduje z istniejgcym zakrzewieniem/zadrzewieniem oraz nie wymaga wycinki istniejgcego

zakrzewienia/zadrzewienia;
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1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi: dla projektowanego obiektu liniowego nie sg okreslone wymagania

dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

1.7. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
o Projektowane obiekty budowlane zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Przedmiotowa inwestycja
zostata zaprojektowana na podstawie warunkéw gruntowych: proste, jednorodne grunty nosne
z poziomem wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i nie wymaga wykonania badan
geotechnicznych. Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalajg na

budowe obiektu w miejscu przyjetej lokalizacji i zatozonej gtebokosci.

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu zostat ustalony na podstawie przepiséw odrebnych: Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) art. 5 ust. 1; norma N-SEP-E-003
(Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.) pkt 19.2, tab. 7, N-SEP-E-004
(elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) pkt 3.1.5.1, tab. 1, 3.1.5.2 i tab.
2: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z p6ézn. zm.), art. 43;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych, § 97 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z p6zn. zm.).

Obszarem oddzialywania sg dziatki objete opracowaniem: dz. nr: 22}0504_2.0013.22/37,
220504 _2.0013.22/29, 220504_2.0013.886, 220504_2.0013.22/38, 220504 _2.0013.22/6,
220504 2.0013.34/13 w m. Sierakowice, pow. kartuski. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci
na dzialkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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1. TEMAT
Budowa linii kablowej 0,4 kV

2.  ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T-8445 Poreby

Wymiana pojedynczego stupa SN:

Linia napowietrzna SN:

Rozigcznik napowietrzny SN:

Linia kablowa SN:

Mufa kablowa SN:

Mufa kablowa nn:

SRN4 70-120 S2

kpl.

Glowica kablowa SN:

Ogranicznik przepigé SN:

Ogranicznik przepigé nn:

ASA 500-10

szt.

Zlgcze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:

Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:

Linia napowietrzna nn:
dt. trasy/dt. catkowita

Przytacze napowietrzne:
dt. trasy/dt. catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczace cbwodu):

Szafka pomiarowa:

Przytacze/a kablowe:
di. trasy/dt. catkowita
(zbiorczo przylgcza dotyczace obwodu)

Linia kablowa nn:
220/244 m

YAKXS 4x120

. 06

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy:

RSA 1/3

kpl.

Przecisk:

Przewiert.
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4.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Uprawnienia projektanta: informacje zawarte w odrebnym opracowaniu — ,projekt zagospodarowania
terenu”.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa =z Inwestorem ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku,
nr ZN/4166/3535MZ1/2025/2501560/1 z dn. 23.05.2025 .
- Warunki techniczne nr P/25/001071
- Uzgodnienia branzowe
- Ogledziny i inwentaryzacja sieci w terenie
- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z naniesionymi urzgdzeniami

- Normy i przepisy.

6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Informacje zawarte w odregbnym opracowaniu — ,Zataczniki projektu budowlanego”.

7. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu — ,Zatgczniki projektu budowlanego”.
8. UZGODNIENIE BRANZOWE — NIE DOTYCZY

9. DECYZJE ADMINISTRACYJNE —NIE DOTYCZY

Informacje zawarte w odrgbnym opracowaniu — ,Zatgczniki projektu budowlanego”.

10. MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA

Informacje zawarte w odrgbnym opracowaniu — ,Projekt zagospodarowania terenu”.

11. STANISTNIEJACY

Nieruchomosci bedace przedmiotem opracowania sg terenami czeéciowo zabudowanymi i uzbrojonymi. Na
terenie inwestycji znajdujg sie siecii wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz
elektroenergetyczna.

12. ROZBIORKI — NIE DOTYCZY
13. LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA) — NIE DOTYCZY
14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn — NIE DOTYCZY

15. LINIA nn (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

e wybudowaé¢ linie kablowg 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 od istniejgcej stupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr T-8445 Poreby (obwod nr 08, T-8445 Porgby) do projektowanego
zlacza kablowego Z35... typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F (dz. 22/29) oraz Z35... typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F (dz. 22/6). Na stupie nr 206 (proj. nr 206/2) wykona¢ podziat sieci T-8845-
06/T-8845-200 wg projektu.

16. OSWIETLENIE ULICZNE — NIE DOTYCZY

17. PRZYLACZA SN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) — NIE DOTYCZY

ETI-Tech, Rafal Leszczynski
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18. PRZYLACZA nn (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) — NIE DOTYCZY
19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN —NIE DOTYCZY
20.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn — NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII nn
W ramach ochrony przeciwprzepieciowej linii nn na slupie nr 206 (proj. nr 206/2) nalezy zamontowac

ograniczniki przepie¢ typu ASA 500-10.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRTZNEJ SN
—NIE DOTYCZY

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn
—NIE DOTYCZY

24, OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nn

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla sieci 0,4 kV zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Ochronie podlegajg wszystkie czgsci przewodzgce
dostepne i obce mogace znalezé sie pod napigciem  w warunkach zakléceniowych. Ochrong
przeciwporazeniowg instalacji odbiorczej nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Warunki

skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzié poprzez wykonanie pomiarow.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.1. SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, SPADKI NAPIECIA

A. PROJEKTOWANA SIEC - WARUNEK SPEENIONY dU<10%, lw<lz OK

T-8445 Poreby
Pj=7kW!/odb.

Lp Nazwa odbiol Typ ldd[A] L[m] Ib/lw[A] typ PilkwWl kK PsikW] lo[A] lz[A]  dU[%]
Transf. 100 KVA 1000249 oF 2764,7

1 proj.Z35... YAKXS4x120 266 15 745 0508 37,8 575 2551 0,09

2 proj. Z35... YAKXS4x120 266 219 67,5 0536 36,2 551 1061 1,30

B. NAJDEUZSZA SIEG - WARUNEK SPEENIONY dU<10%, Iw<lz OK Pj=7kW/odb.

Lp Nazwa odbiol Typ ldd[A] L[m] Ib/lw[A] typ PikwW] ki PsikW] lo[A] Iz[A]  dU [%]
Transf. T00KVA 100/249  oF 2764,7

1 proj. Z35... YAKXS4x120 266 15 745 0508 37,8 57,5 2551 0,09

2 proj.Z35... YAKXS4x120 266 219 67,5 0,536 362 551 1061 1,30

3 Z-206/[1-2  YAKXS4x120 266 78 42 0595 25 380 866 1,60

4 7206111  YAKY4x25 99 42 35 0657 23 350 606 2,31
St-206/1

B oroined  TAKYERS g9 s 28 0714 20 304 370 3,56
St.-206

8 oroj, nr2oaiz NSXSNAKS0  ges g4 21 081 17 259 345 3,75

UWAGI:

1. Obliczenia wykonano dla wktadek 500 V, ETI Polam.

2. Spadki napiecia nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych.

3. Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41



26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu: ,projekt zagospodarowania terenu”.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZNIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

ki

(W TYM PODANIE POWIERZCHNI)

Zarzadca nieruchomosci: Wtasciciel prywatny
dz. 22/37

Urzgdzenie nazwa Urzadzenie typ D/IS
Linia kablowa YAKXS 4x120  0,0369
Rura ostonowa DVK/SRS 110  0,1100

Zarzgdca nieruchomosci: Gmina Sierakowice
dz. 886

Urzadzenie nazwa  Urzadzenie typ D//S
Linia kablowa YAKXS 4x120 0,0369
Rura ostonowa DVK/SRS 110 0,1100

Zarzgdca nieruchomosci: Wiasciciel prywatny
dz. 22/38

Urzgdzenie nazwa  Urzadzenie typ  D//S
Linia kablowa YAKXS 4x120  0,0369
Rura ostonowa DVK/SRS 110 0,1100

28. KOLIZJE/SKRZYZOWANIA

Projektowane urzadzenia kolidujg 2z nastgpujgcymi

POZA KORONA
Ln Jedn. s
33 m 1,22
15 m 1,65

Razem 2,87

POZA KORON

Ln Jedn. s
46 m 1,70
11 m 1,21

Razem 2,91

POZA KORONA

Ln Jedn. s
107 m 3,95
8 m 0,88

Razem 4,83

m2

m2

m2

wodociggowa, kanalizacyjna,

telekomunikacyjna. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi oraz drogami okreéla

norma SEP-E-004. W tych miejscach kabel nalezy uktada¢ w przepustach, a przy zejsciu kabla ze siupa

zastosowag rury ostonowe. Pasy drogowe nieurzgdzone - rzedne terenu traktowac jako docelowe.

29. INGERENCJAW ZIELEN WYSOKA — NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWARTORSKA —NIE DOTYCZY

31.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje zawarte w odrgbnym opracowaniu: ,Projekt zagospodarowania terenu’”.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu: ,Projekt zagospodarowania terenu”.
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33. UWAGI
- rozpoczecie robot nalezy zglosié do wlasciwych instytucji w terminie zgodnym z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);
- wszelkie roboty na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat
‘w Gdansku, nalezy uzgadniaé¢ w: Rejon Dystrybucji w Kartuzach;
- przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami poszczegdlnych gestoréw sieci,
zarzgdcami/wlascicielami drég/nieruchomo$ci oraz z ustaleniami zamieszczonymi w opinii ZUDP;
- po wykonaniu prac teren przywroci¢ do stanu poprzedniego;
- pozostate po wykonaniu prac odpady unieszkodliwi¢ we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami;
- do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ protokét odbioru etapowego, protokoly pomiaréw, rezystancji
uziemien ochronnych oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

Dodatkowe wytyczne

- System ochrony od porazen:

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla sieci 15 kV zastosowano uziemienie ochronne
oraz dla sieci 0,4 kV samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Ochrone
przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z nhormami:

1. PN-EN 50341 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV"

2. N-SEP-E-004 ,Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

3.-PN-EN 50522:201 ,Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV". '

4. PN-HD 60364-4:41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia”

- Oznakowanie trasy kabla:

Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale znaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy miejscach charakterystycznych fakich jak mufy,
skrzyzowania, wejscia do przepustdw rurowych. Zaleca sie¢ wykonanie znacznikéw z tworzyw sztucznych
z trwalymi opisami.

Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
- symbol, numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy,
- znak uzytkownika kabla i rok ulozenia kabla.

Sposob wykonania i tres¢ tabliczek uzgodni¢ w: Rejon Dystrybucji w Kartuzach

- Ukladanie kabla:

Kabel nalezy ukladac/zabezpiecza¢ zgodnie ze wskazanym miejscem iflub wytyczong trasg
przedstawiong na rysunku nr 1., w wykopie, na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Ukladany
kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm
i przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego gruboéci min. 0,5 mm. i szerokoéci nie mniejszej niz 30 cm.
Glebokos¢ uktadania kabla — 0,7 m (linia kablowa nn), pod droga - 1,1 m (gérna powierzchnia rury ostonowe;j
od nawierzchni drogi) i na uzytkach rolnych 1,1 m.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi oraz drogami okresla norma PN-76/E-05125
oraz SEP-E-004. W tych miejscach kabel nalezy ukiada¢ w przepustach, a przy zejsciu kabla ze stupa

zastosowac rury oslonowe. Pasy drogowe nieurzadzone - rzedne terenu traktowac jako docelowe.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 —— 9
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34.2. ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ 0,4 KV

ODCINEK SIECI Osprzet
Ele|2|a |58
= > & S g
TYP zla2|le|z2 |28
I PRZEKROJ gz =0 | 5 |oa
Lp. PRZEWODU o |5 [& ]2 R
oD [1] DO [2] =lad e g
W «D
= foh
[mm2] [szt] | [koll | [m] | [kpll | [szt]
T-8845 obw. 200
1 St-206 | St-206 [ AsXSn 4x50 14 ] 2 120 [ 1
SUMA: | 14| 2 | 20 | 1 6

34.3. ZESTAWIENIE MONTAZOWE STACJI 15/0,4 KV

Stacja nr T-8445 Poreby

1

Wkiadka bezp. nn

WT-2/gF, 100 A, 500 V (ETI Polam)

34.4, ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE STACJI 15/0,4 KV
Stacja nr T-8445 Poreby '

1

Whktadka bezp.

WT-1/gF, 63 A, 500 V (ETI Polam)

34.5. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE PRZYtACZA KABLOWEGO 0,4 KV

ODCINEK SIECI DE.
TYP O
= | PRZEKROJ L
: oD [1] DO [2] PRZEWODU %_
5}
[mm2] [m
T-8845, obw. 600, 200
1 T-7164 Z-601 YAKY 4x70
proj. YAKXS :
2 | 4x120 Kier. Z-206/M1-211 YAKY 4x120 9
Z35...
SUMA: 17
Podsumowanie:
Demontaz linii kablowej: YAKY 4x70 8m
Demontaz linii kablowej: YAKY 4x120 9m

3 szt

3 szt

Przeznaczenie (zwrot/utylizacja) demontowanych materiatow tj. stupéw, przewodéw nalezy ustali¢ w trakcie

budowy z insp. budowy EOP oraz Dziatem Eksploatacii, Rejon Dystrybucji w Kartuzach zgodnie

z obowiazujgcymi procedurami w EOP, powstate odpady zagospodarowaé we wtasnym zakresie zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

ETI|-Tech, Rafal Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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e I ec 83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41

www.eti-tech.pl NIP 591 151 37 €4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa obiektu: Sierakowice, dz. 22/6

Mapa aktualna na dzien: 22.09.2025 r.

Data sporzadzenia: 06.10.2025 r.

Godto mapy: 6.221.20.21.(3.2, 3.4)

Id. zgtoszenia: G.6640.4747.2025

Nazwa jed. ewidencyjnej: Sierakowice

Id. jed. ewidencyjnej: 220504 2

Nazwa obr. ewidencyjnego: Sierakowice

Id. obr. ewidencyjnego: 220504_2.0013

Uktad wspétrzednych prostokatnych: PL-2000 strefa 6
Uktad wspotrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

UWAGA:

istnienia stuzebnosci gruntowych w granicach projektowanej
inwestycji.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
do inwentaryzacji powykonawczej.

Granice dziatki nie byly przedmiotem aktualizacji.

MAREK KOWALSKI
GEODETA=— -
Upr. MG.P. i B. Nr,.1288’4/

pleczatke | pedpls geodety upravmlonego

Nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych i nie wyklucza sig]

niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone

SZKIC ORIENTAGYJNY 1:50000

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informujg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za

ztozenie fafszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac
geodezyjnych

G.6640.4747.2025

Organ sfuzby geodezyjnej, ktoéry
otrzymat zgfoszenie

Starostwo Powiatowe
w Kartuzach
Wydziat Geodezji

ODGIK w Kartuzach

Wykonawca prac geodezyjnych

Eti—Tech
Rafat Leszczyriski

zakres opracowania

Nr oraz data sporzqgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokdt Weryfikacji
G.6640.4747.2025_110044
20—-10—-2025 .

Imie i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

Marek Kowalski
Nr uprawnien 12884

Psy

MAREK KOWALSKI 2,
GEODETA— -
Upr. M.G.P. i B. Nr 12884

)
~

Widok
Skala 1:250

UWAGI:

1. Po wykonaniu WLZ i podpisaniu umowy
dystrybucji przez odbiorce odcinek kabla od
projektowanego ztagcza KRSN-P2 do zigcza
Z-206/1-2/1 zdemontowac. Przytacze utylizuje
wykonawca.

2. Proj. przeniesienie istn. licznika nr 30479340
do proj. Z35... po podpisaniu umowy
dystrybucyjnej przez Podmiot Przytgczany

4» LEGENDA Jox

O  DZIALKI W ZAKRESIE
— ——— PROJ. LINIA KABLOWA nn
PROJ. RURA OStONOWA

@ POTWIERDZAM ZGODNOSC

Ox

o PROJ. Zt ACZE KABLOWE
< PROJ. MUFA

kopii z oryginatem mapy do celéw projektowych.

[Proj.] - PROJEKTOWANE URZADZENIA
[Istn.] - ISTNIEJACE URZADZENIA

*Z-xx - NR ZK NA UZYTEK PROJEKTU

Z...- NR ZK NADANY NA ETAPIE WYKONANIA

eli>tedn

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ETI-Tech Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
NIP 591 151 37 64, tel. 725 400 450, www.eti-tech.pl

ZN/4166/3535MZ1/2025/2501560/1

P/25/001071| ZAD/2025/93

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA: 1:500
Linia kablowa nn 0,4 kV do dz. 22/6 AR
w m. Sierakowice gm. Sierakowice. PB
Obreb 0013 Sierakowice. PATA” 06.2025
TYTULRYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NRRYS: 1.1

IMIE I NAZWISKO:

UPRAWNIENIA:

PROJEKTANT

mgr inz. Rafat Leszczynski |245/Gd/2002

4 Q_\_\

SPRAWDZIL:




ETI-Tech Rafal Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
NIP 591 151 37 64

eti¢>tech

www.atl-tech.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa obiektu: Sierakowice, dz. 22/6

Mapa aktualna na dzien: 22.09.2025 .

Data sporzgdzenia: 06.10.2025 r.

Godlo mapy: 6.221.20.21.(3.2, 3.4)

Id. zgtoszenia: G.6640.4747.2025

Nazwa jed. ewidencyjnej: Sierakowice

Id. jed. ewidencyjnej: 220504_2

Nazwa obr. ewidencyjnego: Sierakowice

Id. obr. ewidencyjnego: 220504_2.0013

Ukiad wspétrzednych prostokatnych: PL-2000 strefa 6
Ukiad wspdirzednych wysoko$ciowych: PL-EVRF2007-NH

UWAGA:
Nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych i nie wyklucza sig
istnienia sluzebno$ci gruntowych w granicach projektowanej
inwestycji.

Nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone
do inwentaryzacji powykonawczej.

Granice dziatki nie byly przedmiotem aktualizacji.
MAREK KOWALSKI

 GEODBTA=-
Upr. MG.P. i B. Nr 12884

pleczqtké | pedpls geodety upravmicnego

N -

>/ 206.00

\"-é\k\- To0120 N

stn.AsXSn 4x50;°36 y
(T-8445<200) kier./SL-205

ind = Ps
A0} PsV

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, Zze jestem S$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fafszywego oSwiadczenia.

Istn. AsXSn 4x50, 52 m

008.7 \
o

“YAKY 4xp5 (T-8445-200)
kier. Z-206/[1-1
0j. zasilanie z T-8445-06

26/6 Br
Psy
Istn, St-206/1/K

Wstn. 2xDANA-10
roj. zasilanie z T-8445-06

itn. AsXSn 4x50, 30 m

(T-8445-200) kier, SE-207 VL

Identyfikator zgtoszenia prac
G.6640.4747.2025

2akres oprocowania

 QEODBFAz=—
Upr, MG.P. 1 B. Nt 12884

Marek Kowalski

Imie i nazwisko oraz nr uprawnief
Nr uprawnieri 12884

zawodowych kierownika prac

geodezyjnych

S two Powi
Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry tq;oaqv:'_ct)uz;)gvhlutowe
otrzymat zgtoszenie Wédziaf Geodezji

ODGIK w Kartuzach

: Eti—Tech

Wykonawca prac geodezyjnych Rafat Leszczynski
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu i"mf;(é{ Weryfikacji
zawierajqgcego wynik pozytywne] G.6640.4747.2025_110044 :
weryfikac]i 20-10-2025 r. MARERK KOWALSKI

\T-8445-200) kier. S-206
Bloj. zabilanie z T-8445-06

istn. St-206/RONK

Istn. E-10,5/10
Proj. 2x ASA 500-10, RE < 100

Z09.3/

18845-200/T-8445-06, kier. St-206/1

=

¢» LEGENDA

O DZIALKI W ZAKRESIE

<% POTWIERDZAM ZGODNOSC ~ LIETX

[Proj.] - PROJEKTOWANE URZADZENIA

kopii z oryginalem mapy do celow projektowych.
[Istn.] - ISTNIEJACE URZADZENIA
*Z-xx - NR ZK NA UZYTEK PROJEKTU

‘(CZ :
62 ‘ /g/ﬂm\jﬂ ;
Z... - NR ZK NADANY NA ETAPIE WYKONANIA

@&ﬁ @ﬁ;l ETI-Tech Rafat Leszczynski

83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
PRACOWNA PROJEKTOWA | NIP 591 151 37 64, lel. 725 400 450, waw.eti-tech.pl

ZN/4166/3535MZI/2025/2501560/1 P/25/001071| ZAD/2025/93
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA: 1:500
Linia kablowa nn 0,4 kV do dz. 22/6 —
FAZN PR

w m. Sierakowice gm. Sierakowice.
Obrgb 0013 Sierakowice. OATA: 06,2025

TYTUERYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RS 4 o
IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: t
PROJERTANT| mgr inz. Rafal Leszczynski |245/Gd/2002 R j\
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Proj. Z35...
Istn. T-8445 KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH0O/F
Poreby
1,12, 13
5=100 kVA
15/0.4 KV WTZ-2 WTZ-2 WT-00igF|  WT-00/gF
' bl T o SOV VO g 500V \O g
A - (oA ¢ [GAN ¢ (AN o
D? ! o [400Al ! o [160A] W < [160A] \} <
proj. WT-1/gF PEN
500 V g
—— o [
1004 ¢y 4 4 4 g
400 A = 1
| ] |
iy 1 I |
I \ Pro. = l | | Dz.nr22/37 Dz.nr22/29
| | RE<10Q | I (rezerwa) (rezerwa)
|| _pro vawxs oo + Feznzsa_ _| LA Pro YAKXS 4120 FeZn 2558 __ __
| 85 m | 206/219 m
Z-601
% Proj. wprowadzenie b Proj. nr Z35...
| YAKY 4x70 do proj. ztgcza |
| | [E | Z-206/1-211
7K1
. ; YAKY 4x70
L 3 YAKYAT0,7m-demontez,, __ __ __ __ N R

UWAGI:

70m

Proj. przeniesienie istn. licznika po podpisaniu
umowy dystrybucyjnej przez Podmiot Przylaczany

Uklad sieci: "TN-C"

Ochrona przy uszkodzeniu:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Proj. Z35...
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F
Licznik nr 304793340
(z przeniesienia)
P1 [ 3f
kwh
11,12, 13
WTZ-2 WTZ-2 o WT—UU’Q{
g T e gﬁ 500V \° g
moA £g @A 5% (AN
@A = [an0Al o g = [0A W<
£
(=3
PEN
4'3

=

- zastosowad wkiadki topikowe 500 V, ETI Polam
* - obudowa przyslosowana do plombowania
Zestaw ukladu pomiarowego sklada sig z:

- ogranicznika mocy

- tablicy licznikowej uniwersalne]

- listwy zaciskowej

Proj. 2x ASA 500-10
Proj. RE<10Q

Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdarisku
Dziat Dokumentacji Energetycznej
Dokumentacje projektowa sprawdzono pod

wzgledem zgodnosciz P | 2500 TQ‘-’-/}

Uzgodnienienr 22 SjA@.eUTS2(35mme

Data uzgodnienia

.............. 1700 | 0 O

i yni
—— pznese! 1 ds. Dokuméftacii€nergetyczne
RES10Q | (rezema) b6 5 kW zwigkszenie /

| mocy 0 9 kW arcin Masowa

P/25/001071
| Proj. YAKXS 4x120 + FeZn 25x4
J I,/// 6M10m
| Z-2061-2 2:206/1-1
l Proj. nr Z35... Proj. nr Z35...
| W e ¥l
I
YAKY 4x12£>3m-demomai o YAKYdxt20 || _YAKY4x25 | |
- - - T T e8m 42m ) |
g |x
w s
53
Proj. demontaz przylacza z B
po podpisaniu umowy dystrybucyjnej e l
i wykonaniu WLZ % |
§ SL-206/1/K
Proj. nr 1
SP-Wojska 2XDANA-10
Polskiego 46 Proj. zasilanie z T-8845-06

RES100
Proj. 2x AsXSn 4x70

AsXSn 4x50

St-205 %m 8845-06/T-
(T-8445 obw. 200) f, S{';(;?}Og’i;&gK
/g E-10,5/10
ks
SP-Wojska ( = E
Polskiego 44 % s
|§ kierunek
e stL-207
3 1% (T-8445 obw. 200)
Z-206-2 «
Z-206-1

31

L _YAKY4x120 |

12m

ETI-Tech Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
NIP 591 151 37 64, tel. 725 400 450, www.eti-tech.pl

etié>tedn

PRACOWNIA PROJEKTOWA

w m. Sierakowice gm. Sierakowice.

ZN/4166/3535MZ1/2025/2501560/1 P/25/00107 1| ZAD/2025/93
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA: .500
Linia kablowa nn 0,4 kV do dz. 22/6 FATA:
" PB

PATA: 06,2025

Obregb 0013 Sierakowice.
TYTULRYSUNKU: — Schemat strukturalny 0,4 kV - projekt NR R o
|IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA:
imgr inz. Rafal Leszczynski | 245/Gd/2002

(Rt




kierunek

cm

Istn. T-8445
Poreby
typ: STSa 20/250

aodt, nr 82124
przed stacjq
(bez uziemn.)

KAFL35
nr 087529 8% XINA2

ogr. przepie¢ SN 3x AAsXSn 50
. oK ARERAN U

Uklad sieci: “TN-C"

Ochrona przy uszkodzeniu:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

HDA-18-NA
[~ ————— %
I Uktad pomiarowy
| i
——————————————— T AMIISG-1N
I
| ogr. przepigé nn kWh
ASA 500-10
b e e e 4‘5‘%——@} kond. 2 kvar WAGO
|
|
|
I
I AXYKXS 1x120
I
: Istn. rozdzielnica nn x-polowa
- slupowa WT-2/gG
| -obudowaz tworzywa 400v
' o
: 400 A =
|
I YKY 5x1,5 mm2
: przekl. prad. (\3 YKY 7x2,5 mm2
I 150/5 A i
I
I
| 3x (P 40x10), 100 200 300 4QD 500 600 700
L1,L2,L3
l 1 )
| WT-1/gF WT-1/gF WT-1/gF WT-1/gF WT-1/gF WT-1/gF
| 500V 500V | 500V 500V ! 500V 500V
| (00 ¢ o [BA )y o [0A g & [ 1> 5 [0Aq & (64 5 [0 g o
| 400 Al 2 [ooA 2 [a00A Z [400A] _ = [400A Z 400 A Z  [400 Al =
I A
1 3x(AP80x5) T . = " " " "
=y 4y P v U Uy
8 &
= =
w w
§< 5S
o> o >
— e 3 =) & B o §
<1250 ¥ s % % % % %
- Ny [ =
& & & z < < S
< < > 5 s > s
Z-401
Kierunek St-101 SE-201 Z-301 (rezerwa Z-501 Z-601 23516674
wyposazona)

o ETI-Tech Rafat Leszczyriski
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Istn. T-8445
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37. INFORMACJA BIOZ
Informacje zawarte w odrgbnym opracowaniu: ,Zatgczniki projektu budowlanego”

38. ZDJECIA Z INWENTARYZACJI
Widok stacji T-8445_Poreby

Miejsce przylaczenia

Trasa kabla
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ZAY.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa linii kablowej 0,4 kV

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Sierakowice, gm. Sierakowice, pow. kartuski, kod
pocztowy 83-340

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 220504 _2.0013.22/37,
220504 _2.0013.22/29, 220504 _2.0013.886,
1220504_2.0013.22/38, 220504_2.0013.22/6,
220504_2.0013.34/13

INWESTOR: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdaﬁsku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pazdziernik 2025 r.

ETI-Tech Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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Numer P/25/001071 Miejscowos¢ Kartuzy Data 16-01-2025
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714,

7.1.5,

7.1.6.

7.7,

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Sierakowice, ul. Wojska Polskiego 67
gm. Sierakowice , dzialka numer 22/6

Grupa przylgczeniowa:  grupaV

Moc przylaczeniowa: 255 kW (zwiekszenle mocy o: 9 kW)
Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ SIERAKOWICE [05200]

Linia 15 kV Slerakowice - Skrzeszewski Miyn [05200-20-087500]
Stacja SN/inn Pargby [8445]

Obwod nn 600 [8445-600]
Obiekt Obwéd [nN] 600 [8445-600]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowat linig kablowa YAKXS 4x120 zasilong z istniejacej stacjl transf. T-8445 obwéd "600" do kablowej rozdzielnicy
szafowej naziemnej zintegrowanej KRSN-P2/2R-NH2/2R-NHOO/F zainstalowanej w granicy dzialki 22/29 wg projektu. Kabel
YAKY 4x70 obecnie wychodzacy ze stacji T-8445 z obwodu "600" przepiaé do ww. zlgcza.

Wykonaé weinke w istniejacy kabel YAKY 4x120 i zainstalowat kablowa rozdzielnice szafowa naziemna zintegrowana KRSN-
P2/2R-NH2/2R-NHO0/F w granicy dzialki 22/6.

Na slupie 206 dokona¢ podzialu sieci pomigdzy obwodem "200" a "600".

Wyposazenie urzadzen, Instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacjl lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Po wykonaniu WLZ i podpisaniu umowy dystrybucji przez odblorce odcinek kabla od projektowanego zlacza KRSN-P2 do
zlgcza 2-206/1-2/1 zdemontowag. Przylacze utylizuje wykonawca.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Wybudowaé WLZ od projektowanego zlacza KRSN-P2 do istniejgcej instalacji budynku.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej",

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
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tgo Ql: 04
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej;

uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nicobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukji Ruchu i Eksploatacji
Siect Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 KV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

7

; w stacji 110/15 kV GPZ GPZ SIERAKOWICE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  Systemochrony od poraze uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

] Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam, [kV][ Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia;
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Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢é wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresm obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na_podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm,) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem wfozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlaneKierownik
Dzlatu Przytaczed

Ofrzymuja: 1. Wnioskodawca

i
Keler Bogdan /7 pg::stowski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 40

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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ETI-Tech Rafal Lesrcayfiski
B3-400 Kadciarzyna, ul. Zurawinowa 41
MNIP 591 151 37 64

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa obiektu: Sierakowice, dz. 22/6

Mapa aklualna na dzien: 26.05.2025 .

Data sporzgdzenia: 28.05.2025 .

Godlo mapy: 6.221.20.21.(3.2, 3.4)

Id. zgloszenia: G.6640.4747.2025

Nazwa jed. ewidencyjnej: Sierakowice

Id. jed. ewidencyjnej: 220504_2

Nazwa obr. ewidencyjnego: Sierakowice

Id. obr. ewidencyjnego: 220504 2.0013

Uktad wspéirzadnych prostokatnych: PL-2000 strefa &
Ukiad wspétrzednych wysakosciowych: PL-EVRF2007-NH

UWAGA:

Nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych | nie wyh.luqza sieH
istnienia sfuzebnosci gruniowych w granicach projekiowanej
inwestycii.

Nie wyklucza sig isinienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly 2glaszone
do inwentaryzacj powykonawszej.

Granice dziatki nie byly przedmiotem aktualizacji.
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Uzgodnienie w zzarasie fras ¥ | lekalizaci

Projektowanych urzadzen elektrsener getycznych

Data uzgodnienis

llegs rysurtkew

Uzgadnienie ni 2025"75[96’27{{7’;/1}‘!0

UWAGI:

1. Po wykonaniu WLZ i podpisaniu umawy dystrybucji przez odbiarce
adcinek kabla od projektowanego zlgcza KRSN-P2 do zlgcza Z-206/1-2/1
zdemontowac. Przytgcze utylizule wykanawca. _,_
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ETI-Tech Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul, Zurawinowa 41
NIF 581 151 37 64, tal. 725 400 450, voww.ati-lech. pl

@t “»ledn

FRACOWHNA FROJEKT OWA

ZN/4166/3535MZ1/2025/2501560M

SPRANDZIL:

P/25/001071| ZAD/2025/93

MAZWA OBIEKTU BUDOW_ANEGC: = SRALA 4 20

Linia kablowa nn 0,4 kV do dz. 22/6 7 T

w m. Slerakowice gm, Slerakowice. e @__ _—

Obreb 0013 Slerakowice, AT 06,2025
TYTLERVELNAL: pRO,JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pEERES 1.1
| ['MIE | HAZWISKC NAZWISRO: UPRAWNIEN A .
PROJEKTANTI mgr InZ. Rafat Leszczyniski |245/Gd/2002

(Rl




eti$>tech

www.eti-tech.pl

ETI-Tech Rafal Leszczyriski
83-400 Kokcierzyna, ul. Zurawinowa 41
NIP 591 161 37 64

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa obiektu: Sierakowice, dz. 22/6

Mapa aktualna na dzien: 26.05.2025 .

Data sporzgdzenia: 28.05.2025r.

Godlo mapy: 6.221.20.21.(3.2, 3.4)

Id. zgloszenia: G.6640.4747.2025

Nazwa jed. ewidencyjnej: Sierakowice

Id. jed. ewidencyjnej: 220504_2

Nazwa obr. ewidencyjnego: Sierakowice

Id. obr. ewidencyjnego: 220504_2.0013

Uklad wspélrzednych prostokatnych: PL-2000 strefa 6
Uktad wspdlrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

UWAGA:
Nie przeprowadzono badania ksiag wieczystych i nie wyklucza sig|
istnienia sluzebnosci gruntowych w granicach projektowanej
inwestycji.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone
do inwentaryzacji powykonawczej.

Granice dziatki nie byly przedmiotem aktualizacji.
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Energa-Operator S.A Oddzial w Gdansku

Dzial Dokumentacji Energetyczne

Uzgodnienie w zakresie trasy i lokalizacji
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych

“Jzgodnienie nr 2"2 gfa ‘.5/002/(/{ [} ‘;/D(HO

D;a\uzgodmz-ma Zf. 09.. 5”:!1
llosé ryswnkow  ............n0 &Kot

1. Projekt budowlany ¥
ze Standardami t
2. Do uzgodnien
uzgodnione tytuty pra
z Wydziatem Nieru
3. Niniejsze ut
dotrzymania

w zakresie stosow
budowy i norm
4. Uzgodnienie jest wazne 3 lata.
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(G.6630.1653.2025.MB

Kartuzy, dn. 29.10.2025r.
STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.1653.2025.MB

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 29.10.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z p6én.
zm.)

Przedmiot narady:| -PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ-

Gmina: Sierakowice, Obreb: Sierakowice, dz.: 22/6, 22/29, 22/37,
22/38, 886

Lokalizacja:

LESZCZYNSKI RAFAL
ul. Zurawinowa 41, 83-400 Koscierzyna

ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
ul, Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdarisk

Whnioskodawca:

Inwestor:

Projektant: RAFAL LESZCZYNSKI Inne upr.: budowlane: 245/Gd/2002

Karolina Burandt-Karczewska

P i : ; . " . .
eewodiicaacy Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 22.10.2025r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
P Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR S.A. Uczestnik nieobechy na naradzie
ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdanisk
elektroniczny

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Stanowisko pozytywne Emilia Gtodowska
0.0.

ul. Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 |GMINA SIERAKOWICE Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
elektroniczny

4 |Hawe Telekom Sp. z 0.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa

Dokument wygenerowal(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 29-10-2025 13:10:20
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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G.6630.1653.2025.MB

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul, Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkotiska 6/A4, 80-387
Gdarnisk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Jacek Michniak

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarsk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

11

Przedsiebiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji Sp.
z 0.0.

ul. Kartuska 12

83-340 Sierakowice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wiéniewski

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Sildatk

12

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE)
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Karolina Burandt-
Karczewska

13

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8

81-660 Gdynia
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

WNIOSKODAWCA

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 29-10-2025 13:10:20

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 314.431-510.

Z upowaznienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Dokument podpisany przez Karolina
Burandt-Karczewska
Data: 2025.10.29 13:10:44 CET

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.). W my$l| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajqce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pén. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 29-10-2025 13:10:20
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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. ETI-Tech Rafat Leszczyriski
e I ec 83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41

www.ati-tech.pl NIP 591 151 37 64

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa obiektu: Sierakowice, dz. 22/6

Mapa aktualna na dzien: 22.09.2025 r.

Data sporzgdzenia: 06.10.2025 r.

Godto mapy: 6.221.20.21.(3.2, 3.4)

Id. zgtoszenia: G.6640.4747.2025

Nazwa jed. ewidencyjnej: Sierakowice

Id. jed. ewidencyjnej: 220504 _2

Nazwa obr. ewidencyjnego: Sierakowice

Id. obr. ewidencyjnego: 220504 _2.0013

Ukiad wspotrzednych prostokatnych: PL-2000 strefa 6
Uktad wspotrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

UWAGA:

Nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych i nie wyklucza sig]

istnienia stuzebnosci gruntowych w granicach projektowane]
inwestycji.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na

niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, kidre nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji powykonawczej.

Granice dziatki nie byty przedmiotem aktualizacii.

MAREK KOWALSKI
GEODETA=— -
Upr. MG.P. 1 B. Nr,.1238’4/

pleczatis | pedpls geodety upravmicnego

21/2

SZKIC ORIENTAG YJNY 1:50000

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informujg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za

ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac
geodezyjnych

G.6640.4747.2025

Organ sfuzby geodezyjnej, ktoéry
otrzymat zgfoszenie

Starostwo Powiatowe
w Kartuzach
Wydziat Geodezji

ODGIK w Kartuzach

Wykonawca prac geodezyjnych

Eti—Tech
Rafat Leszczyriski

zakres opracowania

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokdt Weryfikacji
G.6640.4747.2025_110044
20—-10—-2025 .

Imie i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

Marek Kowalski
Nr uprawnien 12884

J

O

—+

WARERK KOWALSKI

GEODETA— -
Upr. M.G.P. i B. Nr 12884

TR T

—~

Widok
Skala 1:250

G

Dokumentacja projektowa nr
.6630.1653.2025.MB
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 29-10-2025

Karolina Burandt-Karczewska

[ierownik Referatu Uzgadniania,Dokumentacji Projektoyd
PRZEWODNICZACY NARAD‘/

KOORDYNACYJNEJ

Starosta Kartuski

Z up. Starosty

Karolina Bura
Karczewska

dt Elektronicznie podpisany przez
nat- Karolina Burandt-Karczewska

Data: 2025.10.29 13:11:21

+01'00'

Kolor szary - proj. wg

odrebnego opracowania

- demontaz kabl

UWAGI:

1. Po wykonaniu WLZ i podpisaniu umowy
dystrybucji przez odbiorce odcinek kabla od
projektowanego ztgcza KRSN-P2 do ztgcza
Z-206/1-2/1 zdemontowac. Przytgcze utylizuje

wykonawca.

2. Proj. przeniesienie istn. licznika nr 30479340
do proj. Z35... po podpisaniu umowy
dystrybucyjnej przez Podmiot Przytgczany

a

4» LEGENDA

Oox

@ POTWIERDZAM ZGODNOSC OXx

kopii z oryginatem mapy do celéw projektowych.

Dokument podpisany przez Rafat

Leszczynski; ETI- TECH Rafat Leszczynski

Data: 2025.10.22 11:45:29 CEST

O  DZIALKI W ZAKRESIE
— ——— PROJ. LINIA KABLOWA nn
PROJ. RURA OSLONOWA
o PROJ. ZLACZE KABLOWE
< PROJ. MUFA

[Istn.] - ISTNIEJACE U

[Proj.] - PROJEKTOWANE URZADZENIA

RZADZENIA

*Z-xx - NR ZK NA UZYTEK PROJEKTU
Z...- NR ZK NADANY NA ETAPIE WYKONANIA

ETI-Tech Rafat Leszczynski

@Eﬁé} [t@@h 83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41

PRACOWNIA PROJEKTOWA | NIP 591 151 37 64, tel. 725 400 450, www eti-tech.pl
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WOJT GMINY
Sierakowice, Sierakowice, dnia 10 lipca 2025 roku
woj. pomorskie

RID.6853.109.2025

Inwestor:

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
Petnomocnik:

Rafat Leszczynski
przedsiebiorca prowadzqcy dziatalnosc
gospodarczq pod firmq:
ETI-Tech

Rafat Leszczynski

ul. Zurawinowa 41

83-400 Koscierzyna

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 889
ze zm.), atakze § 2 ust.1 Obwieszczenia-Prezesa Rady Ministréw z dnia 1 sierpnia 2016 1. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2024 poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztoZonego przez Pana Rafata Leszczyiiskiego
petnomocnika inwestora: Energa Operator S.A. o uzgodnienie projektu przytacza energetycznego do dz. o nr
ew. gruntu 22/6 obreb Sierakowice przebiegajacego w pasie drogowym drogi o nr ew. dz. 886 obreb
Sierakowice.

UZGADNIA SIE:

uzgadnia sie: projekt przytacza energetycznego do dz. o nr ew. gruntu 22/6 obreb Sierakowice
przebiegajacego w pasie drogowym drogi o nr ew. dz. 886 obreb Sierakowice oraz przyblizenie obiektow
budowlanych w odlegtosci mniejszej niz to wynika z ustawy o drogach publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 21
marca 1985r. od drogi gminnej (o nr ew, dz. 886 obreb Sierakowice).

zezwalam: na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. dz. 886 obrgb Sierakowice
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

ZOBOWIAZUJE SIE:
Zobowiazuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do:
i wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym

na podstawie art. 40 cyt, ustawy i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za umieszczenie
w pasie drogawym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
pod rygorem zastosowania art 162 kpa.

2, Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

e powiadomi¢ tutejszy Urzad o rozpoczeciu prac.

o w razie przebudowy drogi gminnej zobowiazuje sie wtasciciela urzadzenia do przetozenia przytacza
elektroenergetycznego w drodze nr o nr ew. dz. 886 obreb Sierakowice wedtug wskazari Urzedu Gminy
Sierakowice.

o w przypadku wykonywania prac budowlanych miejsce wykonywania robét prawidtowo oznakowac

fax 58 681 95 75
el  RR AR1 QK NN



teren po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

po zakonczeniu uktadania przytacza wykonac jego inwentaryzacje po wykonawcza

zawiadomic¢ tut. Urzad o dokonaniu czynnosci odbiorczych

na wykonane prace ziemne wykonawca udziela 24 miesigcznej gwarancji

w przypadku modernizacji drég, przetozenie przytacza elektroenergetycznego bedzie dokonane zgodnie

z zasadami ponoszenia kosztdw, wynikajacymi z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.)

e zachowat wszelkie parametry zawarte w projekcie

e w przypadku przejécia przez jezdnige o nawierzchni bitumicznej prace nalezy wykonaé
przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukcji nawierzchni bitumicznej w catej
dtugosci pasa drogowego.

e Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku niedotrzymania

powyzszych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzadzenia objete niniejsza decyzjg nie zostana

wbudowane.

UZASADNIENIE:

Powyzsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie z art. 107 KPA,
odstepuje sie od sporzadzenia uzasadnienia.

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien wystgpi¢ do Urzedu Gminy
Sierakowice w trybie i na warunkach okreslonych w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 1 sierpnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwole na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane (Dz. U. 2025
poz. 418), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

POUCZENIE

Na podstawie art 127 § Ta ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja w pierwszej instancji, od
ktérej organ odstqpit z powodu uwzglednienia catosci Zqdania, jest ostateczna i nie przystuguje od nigj
odwotanie.

Do decyzji moze byc¢ wniesiona skarga do sqdu administracyjnego zgodnie z art 16 § 2 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego. Skarge mozna wnies¢ za posrednictwem Wéjta Gminy Sierakowice w terminie
30 dni od dnia doreczenia decyzji zgodnie z art 53 § 1 oraz 54§ 1 ustawy Prawo postepowania przed sqdami
administracyjnymi ( Dz. U. z 2023 r poz. 259 ze zm.)

Otrzymuja:

1, adresat

adres do korespondencji:
ul Miyhiska 7/5

83-400 Koscierzyna

2.a/a

fax 58 6819575
tel. -58 6819500 - - S

sirraknwire®@s<ieraknwire nl www.sierakowice.nl



ti$otech

www.eti-tech.pl

Tach Ralal Leszozynski
100 Kosclarzyna, ul. Zurawinowa 41
591 151 3764

APA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

wa obiekiu: Sierakowice, dz. 22/6
'a aktualna na dzien: 26.05.2025 r.
1 sporzadzenia: 28.05.2025 1.

o mapy: 6.221.20.21.(3.2, 3.4)
gloszenia: G.6640.4747.2025

wa jed. ewidencyjnej: Sierakowice

ed. ewidencyjnsj: 220504 2

wa obr. ewidencyjnego: Sierakowice ¥e
ibr. ewidencyjnego: 220504 2.0013 '
id wspoirzednych prostokatnych: PL-2000 strefa 6
id wspdlrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH 21/2

AGA:
przeprowadzono badania ksigg wieczystych i nie wyklucza sig|
enia siuzebnoéci gruntowych w granicach projektowane
1styci.

wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
Yjszej mapie urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone
wentaryzacji powykonawczej.

lce dziatki nie byly przedmiotem aktualizacii.
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