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Numer P/24/064473 Miejscowos¢ Wejherowo Data 30-09-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny

Adres (Nr dziaki): Domatowo, ul. Lakowa
gm. Puck , dzialka numer Domatowo-24/34

2, Grupa przyltaczeniowa:  grupa V

Moc przytaczeniowa: 125 kW

4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ WEJHEROWO [03800]
Linia 15 kV kier. T-95475 Kapino Osada [03800-2-909200]
Stacja SN/nn Domatowo Dziatki [T366166]

Obwaod nn kier. Z3600291 (YAKXS 4x120) [T366166-01]
Obiekt Obwdd [nN] kier. Z3600291 (YAKXS 4x120) [7366166-01)

w

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;

6. Rodzaj przylgcza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspoipracy 2
siecia;

714.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy

7.1.2. Stacja fransformatorowa:
T366166 Domatowo Dziatki

7.1.3. Urzadzenia nn:
Wykonanie wplecenia w istniejacy kabel YAKXS 4x120 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

. umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu,

ATS Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
nie dotyczy

7.4.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji fub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
nie dotyczy

7.1.7. Demontaze:
nie dotyczy

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej™.;

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
tge QI: 04
tgpQiv: 0

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1.

9.2

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

12.2.
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V

e

Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czfonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartoS¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 5
w stagji 110/15 kV GPZ GPZ WEJHEROWO

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [KV] | Moc znam. [KW] ] Prad rozruchu [A] l

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;
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16.

17.

18.

mperator
Dotyczy umowy o przylgczenie:
nie dotyczy
Inne wymagania:
nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno&ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 6232 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

7
ds. P.'zg{.;-izen

), Wiertel Damian

| ~y
OPRACOWAL ZATWERDZH!2!
tel, 58 527 93 51

Otrzymujs: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo



ye/se 8b/se LhST
19514 gﬁmm —
ovise 9L/8C — - —
174514
(44" T T
€1/9¢ @N
dnzs¥Td | 5
aIN;g60Z09eZ | _ e ————— ——
4INZSH1d ANZVAZVYSY L | e |
I8 £0250822 INZYSY-Td S —— 3IN SpSELeEZ | AAZVSE Ld
JIN 960209¢2 h = 3IN 683.09£2
ANZUAZVYSH 1d

diIN s20Z19

YR
AAZTVAZYSY-Zd
3IN.6v£909£Z

[

gLive

LE1ve
seive

SM00HN-M/ZHN-JZ/2d-NSHM |
3IN"006209¢£Z: i
AINZYSH L d

3IN ££8019¢2

Llve

HAZVYSY"bd
JIN‘GELE09EZ

vive

fauemoibajuiz lemopezs Aolujeizpzol femojqey sluemojelsuiez zeio
$2£280/0Z/d BM 0ZLX¥ SYXHVA 1998 *[0id m Bluaos|dm sjueuoyAM

] e g_

€Lv¥90/veid 0CLXy SYXDIVA quiog=1
‘npjelfoid Bm pljeizp Aojuelsb m [suoimoosleiwn 4/8ZTVAZ1/SH-Ldf

/QOHN-S/ZHN3Z/2d"NSHN
2N 0E0809¢2

] {
IEm e e v N — ‘rN SY~ A
osIve oelve am == i .\w_z.wmmwsmun : ANTUSH-L |
HAZVSH 1 a4 e e e = = TIN.BSBLLSEZ
JIN 8L6v0962 H/OOHN-HZ/ZHN-4Z/Zd-NS¥) _ vl
g AMTUAZVSY-Zd e

3IN £506096Z
3IN 222609€2Z
e
gery ozve szive veIve czve




