PROTECIEL

Rafat Paluch

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Obroncow Wybrzeza 14A/1
telefon: 501-142-718
e-mail: protech@onet.eu
NIP: 593-177-77-56 REGON: 220931745

PROJEKT TECHNICZNY

ENERGA - Operator S.A. Oddzial w Gdansku

INWESTOR 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa linii kab'lovw.'ej nn-O,.4l'(V dla zasilenia budynkéw wielorodzinnych
BUDOWLANEGO w Pruszezu Gdanskim ul. Lilli Wenedy.
OBSZAR STACJI: T-51124 Pruszcz Gd. Lotnisko Osiedle 1
'NUMER WARUNKOW BUDOWY: P/23/071748, B/23/077037
ADRES 1 KATEGORIA. ook s Gt Ll Weney
OBIE U BUDOWLAREGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Numer jednostki e.w1den?yjne1: 220401 _1 (Pruszcz,Gd.anskl)
ADRESOWE Numer obr¢bu ewidencyjnego: 0009 (Pruszez Gdanski)
Numery dzialek ewidencyjnych: 1/46, 1/48, 1/23
ZESPGE -l (IMIBI TR KREMER. | 7 Zarpes DATA kst netdl
AUTORSK1 i NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA

mgr. inz. Kamil . L

Opracowal Skarzyski - Branza elektryczna wrzesien 2024
~ do prtr)jekig\;;niia i kierowania o o
robotami budowlanymi bez
inz ograniczen w specjalnosci
. p instalacyjnej w zakresie sieci

Projektant Rafal mstaiacygne) w . * Branza elektryczna wrzesien 2024
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N _or POM/0146/PWOE/06
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci instalacyjno -
Sprawdzil Wiestaw inZynieryjnej w zakresie Branza elektryczna wrzesien 2024 é"/
Jedryszek instalacji elektrycznych

nr GT-111-630/128/75
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1. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego
nn-0,4kV w miejscowosci Pruszcz Gdanski przy ul. Lilli Wenedy w celu zasilenia budynkow
wielorodzinnych. Dzialki nr 1/46, 1/48, 1/23 obreb 0009 Pruszcz Gdanski.

Obszar stacji T-51124 Pruszcz Gd. Lotnisko Osiedle 1.

Numer warunkéw budowy i przyltaczenia: P/23/071748, B/23/077037

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Typ

llosé / dtugosé trasy /
dtugos¢ catkowita

1. | Wymiana pojedynczego stupa SN - - B
2. | Linia napowietrzna SN - -
3. Roztacznik napowietrzny SN - -
4, Linia kablowa SN - —
5. Mufy kablowe | SMHSV4 95-240 2 kpl.
6. | Glowice kablowe - -

7. Ograniczniki przepieé — .

8. | Ztacze kablowe SN - - )

9. | Stacja transformatorowa - —

10. | Transformator - — -
'11. | Wymiana pojedynczego stupa nn - .- |
' 12. | Linia napowietrzna nn —-- —_—

' 13. | Przytacze napowietrzne — B -
| 14. | Szafka pomiarowa - -

15. | Przylacze kablowe B - —

16. | Szafka pomiarowa - L

17. Linia kablowa nn YAKXS 4x120 76m

YAKXS 4x240 5m

18. Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F 1 kpl.

KRSN-0/5R-NH2/F 1 kpl.

19. | Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy -— —— )

20. Przecisk HDPE 110 2x11m

21. | Przewiert sterowany - =
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3. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu: ,,Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilenia budynkéw wielorodzinnych w Pruszezu
Gdanskim ul. Lilli Wenedy” wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma shuzyé.

Stosowanie do tresci ast. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
jako projektant oswiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy: ., Budowa linii kablowej nn-
0.4kV dla zasilenia budynkéw wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim ul. Lilli Wenedy”
sporzagdzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzeniami
budowlanego.

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa: ,,Budowa linii kablowej nn-0,4kV dla zasilenia
budynkéw wielorodzinnych w Pruszczu Gdanskim ul. Lilli Wenedy” wykonany jest zgodnie

z obowigzujgcymi standardami technicznymi Energa-Operator S.A.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r o Prawie
Autorskim Dz. U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

ZESPOL " SPECJALNOSC I NUMER

IMIE I : ZAKRES | DATA
AUTORSKI UPRAWNIEN ; PODPIS
NAZWISKO R e OPRACOWANIA OPRACOWANIA

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
inz ograniczen w specjalnosci

Projektant Rafal msta_lacyjne]”vY zakresw’snecn, Brania elektryczna wrzesien 2024 A_’%
instalacji i urzadzen

Faluch elektrycznych i
elektroenergetycznych
~ nr POM/0146/PWOE/06
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci instalacyjno -
Sprawdzit Wiestaw inzynieryjnej w zakresie Branza elektryczna wrzesien 2024 é\f/
Jedryszek instalacji elektrycznych

_nr GT-111-630/128/75
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8.Uzgodnienia branzowe SZDPB — nie dotyezy

9.Decyzje administracyjne SZDPB — nie dotvezy

musizg A GUaNSKIEGO
83-0(%1 .bm;gléﬁffm Pruszez Gdanski, dnia 06.09.2024 .
Nr GK 6853.95.2024
= o DECYZJA
‘Na podstawic art. ‘59 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2023.0.645 z pozn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

L po rozpatrzeniu wniosku:

reprezentowany przez pelnomocnika — Pana Rafata Palucha, prowadzacego dzialalno$é gospodarcza
péd firmg: Protech Rafal Paluch, ul. Arctowskiego 4A/8, 83-000 Pruszcz Gdariski, w sprawie wydania
zgody na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogg fub potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogi publicznej gminnej ul. Mazepy | Wenedy oraz na terenie dzialek Gminy
_-M_[:ie";i'_ékiéjff’ms'z'_c_zf Gdariski: dz. nr 1/48, 1/23 obreb 9, in. Pruszez Gdasski.

I == )

I,} ' _éI. - Zezwalam na lokalizacje linii kablowej SN-15kV i nn 0,4kV (dla zasilenia budynkéw
- wielorodzinnych B1, B2, B3) w pasie drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 1/48, 1223 (ul.
i ' ‘Wenedy), obreb 9 m. Pruszez Gdanski, zgodnie z dokumentacja projektows uzgodniona i

o i"ffqétemplowanq pieczecia Urzgdu Miasta, stanowigea zalgeznik graficzny nr 1 do decyzji. Na

Pt FI' powyzsze dziatki nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym (Referat

=i iéé?_ds‘:ﬁodarki Komunalnej w Pruszezu Gdariskim ul. Krétka 4, 83-000 Pruszez Gdafiski).

-1
L

- = = <t liE

||_$J'§tal-a1n nastéimj,g,c,g warunki umieszczenia urzadzei w pasie drogowym: .;im,q“

r = . ALy W
dnie #;:' 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jed }n‘“
G2310:665 z pézn. zm.) Gmina Miejska Pruszcz Gdadski informuje, ze w przypadku

S_il_d?cf k?hzy waioskowanych urzadzen z inwestycja reahlzm?.

02 wﬂ,ﬁlﬁ%@ budowie, przebudowie
for 8.4, Oddzial w Gdafisku, ul. Marynarki Polsk

Bk )b
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2. Przed rozpoczgeiem robét budowlanych inwestor jest zobowia; 1 do
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia buddwy
budowlanych; i -

by uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecic pasa dt:ego'
robot g
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzq&é‘r’g 05%11- prze
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub p‘o\‘.‘rze"ﬁmm uchu dro

3. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie p'_§‘a dro rgowau
ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pﬁi’all,ciﬂycb (teks
Dz.U.2023.0.645 z poZn. zm.) przed przystapieniem do wykonania prac Inwestc
do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robst w pasie drogowym ('Refﬁ@
Komunalnej w Pruszczu Gdanskim ul. Krétka 4, 83-000 Pruszcez Gdanski) tj.: q

a) decyzji administracyjnej zezwalajace] na zajecie pasa drogowego W 0

pasie drogowym, P,

b) decyzji administracyjnej zezwalajacej na umieszczanie w pasie

4 infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzama'f 0

U ruchu drogowego,

i ¢) z w/w decyzjami zwigzane s oplaty, do wyliczenia kté’rngh

e, na podstawie uchwaly Rady Miasta Pruszcz Gdariski,

! d) w przypadku nie wywiazania si¢ z w/w obowiazkéw z
art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

|
-|_.._

®d wydanej decyzji stuZy stronie prawo wniesienia odwotanis ¢
f %deo&awczego w Gdansku za poéredmctwem Burmistrza Pru [
~ od daxygcj otrzymama 'l

,zm!é}]alﬁwradczenw 0 zrzeczemu sie prawa do wnfés
aijag'dec-gzja slAje me;‘estatccma i prawomocna- g
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11. Stan istniejacy

W granicach opracowania znajduje sie elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV
typu YAKY 4x120mm2 zasilana z obwodu 05 stacji transformatorowej T-51124
Pruszcz Gdanski Lotnisko Osiedle |. Obszar objety zakresem inwestycji znajduje
sig¢ na terenie miejskim. Na terenie objetym zakresem inwestycji zlokalizowana
jest infrastruktura podziemna (elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV, sieé¢
kanalizacyjna) oraz droga jezdna zgodnie z PZT — rys. E-01 Nie wyklucza sie
istnienia  innych urzadzen infrastruktury podziemnej, ktére nie zostaty zgtoszone

do inwentaryzacji geodezyjne;.

12. Rozbiorki - nie dotyczy

Nalezy zdemontowac istniejgcg linie napowietrzng SN-15kV nr 053700 pomiedzy
projektowanymi stupami nr 70, a 70A. Dodatkowo nalezy zdemontowac¢ istniejgcy
stup nr 70 typu 2xZN-12/O. Trase linii napowietrznej oraz zakres demontazu

pokazano szczego6towo narys. nr1i 2.
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Projektuje sie powigzanie nowe;j linii kablowej nn-0,4kV z obwodem 05 stacji T-51124
zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/077037. W tym celu nalezy zamontowaé
ztgcze kablowe typu KRSN-00/4R-NH2/F (proj. nr Z3316995), a nastepnie wykonaé
wcinke kablowag w istniejaca linie elektroenergetyczng poprzez wykonanie dwoch muf
kablowych oraz utozenie kabli typu YAKXS 4x120 w kierunku projektowanego ztgcza

kablowego.

W celu zasilenia budynkéw wielorodzinnych B1 nalezy zamontowa¢ rozdzielnice
kablowg typu KRSN-0/5R-NH2/F (proj. nr Z3316992) zasilane kablem typu YAKXS
4x240mm2.

Zakres budowy linii kablowej nn-0,4kV pokazano szczegolowo na projekcie

zagospodarowania terenu rys. nr E-01 oraz na schemacie elektrycznym rys. nr E-02.

16. Oswietlenie uliczne - nie dotyezy

Pruszcz Gdanski, wrzesien 2024 r. 27



17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN- nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn —
nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn - nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- nie dotyczy
23. Ochrona od porazen pradem elektr. stacji transformatorowej SN/nn -

nie dotyczy
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C,

za$ w instalacji odbiorczej w ukfadzie sieciowym TN-S.

Pruszcz Gdanski, wrzesien 2024 r.
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26. Opinia geotechniczna - nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
(w tym podanie powierzchni)

Dziatka nr 1/23: 0,016 km

Dziatka nr 1/48: 0,024 km

28. Kolizje / skrzyzowania - nie dotyczy

29. Ingerencja w zielen wysoka - nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska- nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis techniczny:

Zgodnie z pkt. 15

Warunki uktadania kabli nn-0,4kV:

Kable uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci
minimum 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Uktadany kabel
zasypac warstwg piasku o grubo$ci 10cm, warstwa ziemi rodzimej o grubosci
15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

tacznie z kablami ukfadaé bednarke stalowa ocynkowang typu
Fe/Zn 25x4. Pod jezdnig kabel wbudowa¢ metodg bez wykopowg —
przeciskiem mechanicznym w rurze ostonowej typu SRS 110. W miejscach
wskazanych w dokumentacji oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem kabel uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy fi 110mm. Rury
ostonowe na koncach uszczelnié dfawicami zgodnie ze Standardami
ENERGA Operator.

Na kablu w ziemi zamocowac¢ trwale oznaczniki rozmieszczone co 10m
oraz w miejscach charakterystycznych (przepusty, mufy kablowe itp.). Tre$é
oznacznikow nalezy ustalic z ENERGA - Rejon Dystrybucji w Tczewie.
Na ztgczach kablowych zastosowa¢ tabliczki opisowe wg standardu Rejonu

Dystrybucji w Tczewie.
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Montaz ztacz kablowych:

Ztacza kablowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze Standardami
Technicznymi oraz ,Specyfikacjg techniczng dla ziacz/szafek kablowych
i szafek pomiarowych nn” obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Stosowac kiodki i wktadki zamkowe wg systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z Ustawg Prawo ochrony $srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001
Nr 62 poz. 627) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z p6zniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
obiektu zawiera sie w dziatce 1/46, 1/48, 1/23 obreb ewidencyjny 0009 Pruszcz
Gdanski. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz $rodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposOb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

33. Uwagi

e Wykonawcg prac powinna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii
elektroenergetycznych.

* Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami.
e Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robét nalezy uzgadniaé na roboczo

z inspektorem nadzoru.
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e Po zakonczeniu robét teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego.

e Prace budowlano montazowe wykonywaé zgodnie z normami, przepisami
i BHP.

e Przed przystgpieniem do wykonawstwa robé6t nalezy zapozna¢ sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci i uzbrojenia podziemnego

i Scisle sie do nich zastosowac¢ w trakcie wykonywania robot.

Pruszcz Gdanski, wrzesien 2024 r. 32



34. Zestawienia montazowe i demontazowe PT

Lokallzacja: Pruszcz Gdarskli ul. Lill Wenedy

lestawlenie montatowe przewodéw, kabll | osprzetu kablowego
obszar stacjl T-51124 Pruszcz Gd. Lotnisko Osledle |
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Obw. nr 04: mufa kablowa (lgcze nr 23316998) -
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