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1) Cel realizacji zadania

Celem realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego jest poprawa jakosci dostarczania energii
elektrycznej oraz pewnosci istnigjacych odbiorcéw zasilanych obecnie obwodem nN ,DoF" ze stacji
Rybarzowice 7 Brusnik [BBZ40497].

Realizacja celu niniejszego zadania zostanie osiggnigta poprzez budowe nowego obwodu nN ze
stacji Rybarzowice 7 Brusnik [BBZ40497].

2) Powigzanie 2z projektami/ programami realizowanymi w TAURON
Dystrybucja S.A.

Zadanie zwigzane z programem: Przeizolowanie linii nN.

3) Opis stanu istniejgcego
a) Stacja Rybarzowice 7 Brusnik BBZ40497 — typu STSa 20/250 z transformatorem 160 kVA,
7 polowa rozdzielnica nN (w tym pole dla agregatu i oSwietlenia).
b) Obwdd nN ,Dét” - stupy zelbeton i wirowane, sie¢ rozdzielcza napowietrzna: przewody 4x AL
50 mm? - linia nN pracuje w ukiadzie TT.
¢) Sieé oswietlenia ulicznego zasilana jest z czlonu oswietleniowego zabudowanego w staciji, jest
wyprowadzona ze stacji przewodami typu 3 x AL 35 mm?. Oswietlenie wiasnosci TNT.

4) Stan projektowany
Sie¢ nN
a1) Wybudowaé nowy obwod nN ,Wesota” (ukiad sieci TT) w nastepujacy sposob:

a. na odcinku od stacji do stupa nN ,A” — z wolnego pola stacji wybudowacé wigzke
izolowana o przekroju 4x120mm?, d. ~130m, po istniejgcej trasie.

b. od stupa nN ,A" polaczy¢ ww. wiazke z istniejacymi przewodami w strone ulicy Wesolej /
Beskidzkiej.

¢. na odecinku od stupa nN ,B” do ,C” — wymieni¢ istniejagce przewody na wigzke
izolowang o przekroju 4x50mm?2, di. ~85m,

d. na pierwszym stupie od stacji zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony w zwory.

a2) Przebudowa obwodu nr 3 ,Dot" (uklad sieci TT) realizowana w ramach proceséw
przytaczeniowych (odrebne zadanie inwestycyjne),

a3) Wymieni¢ przylacza (4 szt.) nieizolowane i typu YADYn na wigzke petnoizolowang o przekroju
min. 4x16mm?2 i acznej dt. ~ 110m i zasili¢ z projektowanego obwodu nN ,Wesota”.

a4) lIstniejace stupy linii nN dostosowaé do zmiany obcigzenia, wymienié jesli konieczne.

Powyzsze przedstawiono na rys. nr 2.

Sieé oswietlenia ulicznego

a5) Istniejace zasilanie oswietlenia ulicznego (czlon o$wietlenia ulicznego zabudowany w rozdzielni
nN stacji Pietrzykowice 1 BBZ40054) pozostaje bez zmian. Przebudowa realizowana w ramach
procesow przylaczeniowych (odrebne zadanie inwestycyjne),

5) Uwagi ogolne
b1) Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy kierowaé si¢ wymaganiami zawartymi
w standardach technicznych sieci TAURON Dystrybucja S.A., zamieszczonych na stronie
internetowej www.tauron-dysirybucja.ol.

b2) Materiaty z demontazu utylizuje wykonawca robét (po uzyskaniu akceptacji TD S.A.).
b3) Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Rybarzowice

b4) Obszar niniejszego opracowania nie znajduje sie na terenach Natura 2000/Parkéw
Krajobrazowych.

6) Zalaczniki graficzne

Rys. nr1: Orientacja
Rys. nr2: Plan przebudowy sieci nN
Rys. nr3: Schemat stacji Rybarzowice 7 Bru$nik BBZ40497

Strona 2z 2



3

%\URON
DYSTRYBUCJA

OPRACOWAL.:

Wydziat Planowania i Rozwoju (TD/OBB/OMR)

OPRACOWAL:

Michat Mleczko

TEMAT OPRACOWANIA:

i . DATA: NR RYS:
Rybarzowice 7 Brusnik BBZ40497 - budowa nowego obwodu nN
(akiualizacja nr 1) 01.2025 1
NAZWA RYS.: SKALA:
25 000
Orientacja
' A4




11103

1116 aaﬁtmaw

1110/5

111177 1085/6

= AR T
% =

1098/1
1110/6

173 111041
-]
=

i3

@

8

2

=

1109/2

~

i

11121

O

AFL 335 Zywac 1

1104 1312:2

K ... Gotowa do akcegtac
182650 ,szg:f:eao
o=

FE504 185473
!449/3
| ! 194741
| 7l
i §
184972 1854/4 | 1011 K

g
= S

gmmmnEE
4 @
b
=

by

855 1877/2
s i L]
1867/15 - | gl
t 1881 on
186779 . L L L £ !i
B67/5 Fi 1876/3 1878 8,5[m] K it
1867/16 NS S §— 3954
| 3 ok 3|
1884/2 b ans35
1870 1871 H PRV i i K
| ! 187272 H Wydziat Planowania i Rozwoju (TD/GBB/OMR)
| 1873 1875 ‘ OPRACOWAL:
! : TAURON Michai Mleczko
j ] » = i TEMAT OPRACOWANLE: DATA: NRRYS:
1876/4 075370/2019/006R04 Rybarzowice 7 Brunik BBZ40497 - budawa nowego obwadu n
1872 41872/3 B Podpiur umowa (aktualizaca e 1) 01.2025 2
g 1877/1 NAZWA RYS.: SKALAIFORMAT:
P " o 11500
D ! 1874/21874/1 j 1879 1880/1 Plan proj ip y sieci iN 1 l‘ A




L 15KV GPZ Zablooe - Zywiec 1

PAS 3%50

148

WED 213

H—

WBGH

A TRI 160KVA
TOMN2 160/20
15/ 0,4kV Y25

Pole liniowa-transfoimatorowe

A/RL1/2-RL-5 4 (3F)
WTN-3 gG
i
—.’ |
3x BPnN; |
600/5;
0.25 |
tacznik ghdwny i pomiar
e T e ——
| |
6 1 2 3 4 5 |053
a2 @2 ‘LGRZ lcaz GR2 GR 2 &mw
\ WTN-2 gG WIN-2 ¢G WTN-2 oG \ WIN-26G 5 BWIN-OCGE
150A 80A 1608 634 85 404
f=
E ! gy
3 & + <% 1 z 1
e 1= e % 2 % 3 1 %’ |
L % & |¥ x |5 © &z ]
5 5 3 13 2 |5 A S e |
: 13 gl FlE§lzE %o g
2 Pl @ & & N 3 1
————— “F————'“"---'l'ﬁ
jostoL jos102 105103 i
S 301 B-25 5 5302 B-25
frmosl| dumes|| gime= o
[ @ ) E g
5] R 5 o w
g £ Lo g
E] ] > i -
o |u KT o E
ik E§E E[8 g
¥ |3 3 |5 g |5 -
gl 3z l8 ik 3
BBZ4G407 Rybarzowice 7 Brusnik - TH|
Gauron Dystrybucja S.A. Oddziat: Blelsko - Biata
Rejon: Zywiec
Wprowadz#: Proximus
Data aktualizacji: 2016.08.01
Wprowadzono z dokumentacji: 40497_4616_4.jpg
OPRACOWAL: ] o i
Wydziat Planowania i Rozwoju (TD/OBB/OMR)
TAURON |oPRACOWAL: .
DYSTRYBUCIA Michat Mleczko
TEMAT OPRACOWANIA: . )
Rybarzowice 7 Bruénik BBZ40497 - budowa nowego obwodu nN DATA: NRRYS:
(aktualizacja nr 1) 01.2025 3
NAZWA RYS.: SKALA:
Schemat istniejacej stacji Rybarzowice 7 Brudnik BBZ40497 A- 4




