
 

Rys. 2. Stan projektowany 
 

 Proj. linia kablowa SN 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 

 Linia napowietrzna L-481-91 do likwidacji 

WBW48191 

WBW48307 

Rys. 1. Stan istniejący 
 

 linia kablowa SN 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 

 Linia napowietrzna L-481-91 

Linia napowietrzna SN L-481-91  

WBW48191 

WBW48307 

  

K-481 

3x XRUHAKXS 1x120 mm2  



 

Proj. mufa kablowa 

Rys. 2. Stan projektowany 
 

 Proj. linia kablowa SN 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 

 Linia napowietrzna L-481-91 do likwidacji 

Proj. linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 

Linia napowietrzna SN L-481-91 do likwidacji 

WBW48191 

WBW48307 
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 Proj. linia kablowa SN 3x XRUHAKXS 1x120 mm2 

 Linia napowietrzna L-481-91 do likwidacji 

Proj. linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 mm2  

dł. 505 m 

Linia napowietrzna SN L-481-91 do likwidacji 

Proj. słup krańcowy z dwoma rozłącznikami 20 kV 

WBW48191 

WBW48307 


