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Na zainstalowanie : Kotla C.O. gazowego — kondensacyjnego w kuchni

Miejscowosé ;. Gorzow Wikp.
Ulica : Slaska 65/1
Wiasciciel . Miasto Gorzéw Wlkp. — Adm nr 2
Uzytkownik
UWAGI:

1. Zabrania si¢ stosowania przy kanatach kominowych urzadzen elektrycznych typu
pochtaniacz, wentylator elektryczny.

2. W kratkach wentylacyjnych nie instalowa¢ zaluzji zamykajacych .

3. Kanal kominowy przeznaczony do odprowadzenia spalin z kotla C.0. gazowego nalezy
zabezpieczy¢ atestowanym wkladem powietrzno-spalinowym o $rednicy zalecanej przez
producenta kotla. Poniewaz kanal kominowy nr 4 sluzy do odprowadzenia spalin z
uprzedzania na paliowo stale, sugeruj¢ instalacje kotla lokalu mieszkalnym nr 1 w
systemie rozdzielczym aby wyeliminowa¢ zacigganie dymu przez kanal powietrzny, w
tym przypadku kanal kominowy wskazany w opinii nalzy zabezpieczy¢ wkladem
spalinowym a pobér powietrza wykonaé przez zewnetrzng S$ciane budynku.
Zainstalowany wklad kominowy powinien by¢ wykonany z materialéw niepalnych

Do odprowadzania spalin z Kotla C.O. gazowego przeznacza si¢ kanal kominowy nr § — po gazowym
podgrzewaczu wody zainstalowanym w kuchni lokalu mieszkalnego nr 1 , oznaczony w  szkicu-rysunku na
odwrocie .
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Szkic orientacyiny : Slaska 65/1 (kuchnia)
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- Konstrukcja kanalow kominowych : murowana — cegla pelna 210x140/mm/( mierzone przy wylocie kanalow
kominowych) .

UWAGA: Potwierdzam, ze urzadzenia grzewcze/wentylacyjne wskazane w opinii zost: odlgczone do
> 9 g Y] P podig
wskazanych kanatow kommowych.



