
demontaż wysięgnika i przystosowanie słupa do nowej oprawy - 8 szt.
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46,0W - 2szt.
61,5W - 3szt.
75,0W - 2szt.
99,0W - 1 szt.

1 - 99,0W
2 - 61,5W
3 - 75,0W
4 - 61,5W
5 - 75,0W
6 - 61,5W
7 - 46,0W
8 - 46,0W




