
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zastawek kanałowych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Tychy-

Urbanowice. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę zastawek kanałowych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków 

Tychy - Urbanowice. 

 

lp. Nazwa i specyfikacja urządzenia ilość szt. 
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Zastawka kanałowa jednowrzecionowa o następujących parametrach 

technicznych: 

a) zastawka kanałowa obustronnie szczelna, 

b) klasa szczelności: min. C  wg PN-EN 12266-1 lub DIN 19569,  

c) szerokość zastawki: S=1550 mm, 

d) grubość ramy: min 80 mm, 

e) wysokość zawieradła dla zastawki: Hz=900 mm, 

f) wysokość całkowita: H=2100 mm, 

g) napęd ręczny: koło kierownicy, 

h) możliwość wymiany uszczelnienia bez demontażu zastawki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 tygodni, licząc od daty przesłania zamówienia.  
 
 
4. Miejsce dostawy 
Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie na teren Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice, 43-109 
Tychy-Urbanowice, ul. Lokalna 14. 
Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktu z Wykonawcą w sprawie zamówienia jest 
p. Krzysztof Korbel,  tel. 32 218 01 03. 

 

5. Odbiór przedmiotu Zamówienia 
5.1. Z czynności odbioru całości przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany bez uwag 

przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru.  
5.2. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratą lub szkodami powstałymi w 
transporcie ponosi Wykonawca. 

5.3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, jak również niekompletności dostarczonego 
przedmiotu zamówienia, ujawnionych podczas odbioru, Wykonawca usunie je w terminie do 7 dni 
roboczych od daty otrzymania informacji określonej w pkt. 5.4.  W przypadku usunięcia w terminie 
wskazanym w zdaniu pierwszym, wszystkich stwierdzonych podczas odbioru wad i zastrzeżeń do 

Wykonanie materiałowe: 

- rama, zawieradło, trzpień: stal nierdzewna 1.4301 wg PN-EN 10088-

1:2014, 

- śruby i podkładki łączące elementy ze stali nierdzewnej 1.4301, 

- nakrętka i łożysko: brąz CW306G lub równoważny  

- uszczelnienie: EPDM, 

- rolki: POM lub MO58 

- pozostałe elementy, w tym kółko: stal nierdzewna 1.4301, 

i) Produkt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i dopuszczony do 

stosowania na Oczyszczalni Ścieków, 

j) Dostarczone zastawki muszą być przygotowane do montażu w 

kanale.  

k) Oferowane zastawki muszą być zgodne z normami: 

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa Badania armatury 

metalowej - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i 

kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe. 

l) PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa - Badania armatury 

metalowej - Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i 

kryteria odbioru.  



dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz braku jakichkolwiek innych uwag Zamawiającego, 
przyjmuje się iż przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie. 

5.4. Wady i usterki jak również niekompletności dostarczonego przedmiotu zamówienia, stwierdzone 
podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia, zostaną spisane w protokole usterek 
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.  

5.5. Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek Zamawiający będzie uprawniony 
do wstrzymania podpisania protokołu odbioru. 
 

6. Warunki płatności 
Rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, o którym 
mowa w pkt 5.1.  OPZ, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, płatnej na 
konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT . 
 
 
 
7. Warunki gwarancji 
7.1. W ramach gwarancji obowiązywać będą ogólne warunki gwarancji producenta, jednak nie krócej 

niż 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.  
7.2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.  

 

8. Pozostałe zapisy  
8.1. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 
8.2. Wymagane dokumenty na etapie przedstawienia oferty: karta katalogowa, rysunek oferowanych 

zastawek z wymiarami. 

8.3. Wymagane dokumenty na etapie dostawy: instrukcja montażu, deklaracja zgodności. 

 

 


