e ENTROS

Nr protokotu
14282/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa
Bramy Brama segmentowa Promsthal
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Dalsza realizacja

Podpis montera
Radostaw Kula

s

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Numer seryjny

PL-0217-PWI-001-01-01 /
21705360-1

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji

Regulacja napedu elektrycznego

Czyszczenie i smarowanie zawiaséw

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii

6010

Tak

2 szt uszczelek bocznych 230m x 2 Zle wygladajaca sprezyna

Tak

Podpis klienta
Joanna Malawska

LA

/‘\./&té—&\

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



e ENTROS

Nr protokotu
14275/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa hormann nr2
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji

Regulacja napedu elektrycznego

Czyszczenie i smarowanie zawiaséw

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii
26823

Tak

silnik mocnonsie rusza

Dalsza realizacja Nie
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

s

LA

/‘\./&té—&\

Numer seryjny
02-3245280-3-13742

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw
e-mail biuro@entros.pl

tel.: +48 177892239



e ENTROS

Nr protokotu
14270/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Hormann nr5
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji
Czyszczenie i smarowanie zawiasow

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii
30149

Tak

Do wymiany rolki dolne 2 szt

Dalsza realizacja Nie
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

UL

’&/&té&

Numer seryjny
02-3245280-5-13742

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw
e-mail biuro@entros.pl

tel.: +48 177892239



I E NTPOS 1428?/292?25%?

B scruwis z dnia 2024-12-09

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Klient Obiekt

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0. Farmacol S.A.
50-422 Wroctaw 36-060 Rogoznica
ul. Rakowiecka Rogoznica 95

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia  Nazwa Numer seryjny
Bramy Brama segmentowa Promsthal nré PL-0217-PWI-001-2 /
segmentowe 21705361-1

Zakres wykonanego przegladu —

llos¢ cykli 0
Brama sprawna Nie
Do naprawy brak wtyki zasilajacej, lewa sprezyna ma zrzucony test z czopu nalezy rozwinac i poprawic,

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x) —
Zuzyte materiaty —
Prace dodatkowe —

Dalsza realizacja Tak
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

o WL
Lowid

ENTROS ul. Warnenczyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



e ENTROS

Nr protokotu
14276/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Promsthal nr10
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Dalsza realizacja

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji

Regulacja napedu elektrycznego

Czyszczenie i smarowanie zawiaséw

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii

2768

Tak

dfawik kabla spiralnego ze sprezyna

Nie

Podpis montera Podpis klienta

Radostaw Ku

s

la Joanna Malawska

LA

/‘\./&té—&\

Numer seryjny

PL-0217-PWI-001-01-01 /
21705360-9

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw
e-mail biuro@entros.pl

tel.: +48 177892239



e ENTROS

Nr protokotu
14269/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Promsthal nr1l
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Dalsza realizacja

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji
Czyszczenie i smarowanie zawiasow

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii

2941

Tak

2,3 m uszczelki bocznej

Tak

Podpis montera Podpis klienta

Radostaw Ku

la Joanna Malawska

UL

’&/&té&

Numer seryjny

PL-0217-PWI-001-01-01 /
21705360-

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw
e-mail biuro@entros.pl

tel.: +48 177892239



e ENTROS

Nr protokotu
14278/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Promsthal nr12
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Dalsza realizacja

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji

Regulacja napedu elektrycznego

Czyszczenie i smarowanie zawiaséw

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii

3044

Tak

dfawik kabla spiralnego

Tak

Podpis montera Podpis klienta

Radostaw Ku

s

la Joanna Malawska

LA

/‘\./&té—&\

Numer seryjny

PL-0217-PWI-001-01-01 /
21705360-6

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw
e-mail biuro@entros.pl

tel.: +48 177892239



e ENTROS

Nr protokotu
14273/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Promsthal nr13
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Dalsza realizacja

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji
Czyszczenie i smarowanie zawiasow

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii

5808

Tak

zatozono linki Do wymiany dfawik kabla spiralnego

Nie

Podpis montera Podpis klienta

Radostaw Ku

la Joanna Malawska

UL

’&/&té&

Numer seryjny

PL-0217-PWI-001-01-01 /
21705360-8

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw
e-mail biuro@entros.pl

tel.: +48 177892239



e ENTROS

Nr protokotu
14281/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Hormann nrl6
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli
Brama sprawna
Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty
Prace dodatkowe

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Numer seryjny
02-3245280-4-13742

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn

Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych

Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego

Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji

Regulacja napedu elektrycznego

Czyszczenie i smarowanie zawiaséw

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii

4740

Tak

Do wymiana pokrywa puszki kabla spiralnego z dtawikiem kabla spiralnego sprezynowy, 2 rolki posrednie
zrzucone linki ,wymagana regulacja bramy utrudniony dostep

Dalsza realizacja Tak
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

Lol

/Wé&

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



e ENTROS

Nr protokotu
14285/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Hormann nrl7
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Numer seryjny
02-3245280-9-13742

0
Nie
zestaw optyki z puszkami ,ugiety panel dolny

Dalsza realizacja Tak
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

s

’Wé&

wa.
owily

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



e ENTROS

Nr protokotu
14287/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Hormann nr18
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu
llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty
Prace dodatkowe

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Numer seryjny
02-3245280-8-13742

93

Nie

Do wymiany panel dolny puszki kabla spiralnego ,pokrywy kabla spiralnego , zawiasy boczne 2 szt, uchwyty
rolek z rolkami 2 szt , 2 szt rolek dolnych , panel 3160x750 kolor wewnatrz bialy ,zewnetrzna 9006

Dalsza realizacja Tak
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

UL

"x./f/tés\

Lol

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



e ENTROS

Nr protokotu
14272/PS/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.
50-422 Wroctaw

ul. Rakowiecka

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Bramy Brama segmentowa Hormann nr19
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu

llos¢ cykli

Brama sprawna

Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)
Zuzyte materiaty

Prace dodatkowe

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Sprawdzenie stanu zabezpieczen

Sprawdzenie stanu technicznego sprezyn
Sprawdzenie stanu technicznego rolek jezdnych
Sprawdzenie stanu napedu elektrycznego
Sprawdzenie stanu technicznego linek napedowych
Sprawdzenie stanu technicznego trakcji
Czyszczenie i smarowanie zawiasow

Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej
Sprawdzenie uktadéw elektronicznych sterowania
Sprawdzenie poprawnosci dziatania radiolinii

497

Tak

w razie potrzeby wymieni¢ gume dolna

Dalsza realizacja Nie
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

UL

’&/&té&

Numer seryjny
02-+3245280-7-13742

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw
e-mail biuro@entros.pl

tel.: +48 177892239



e ENTROS

Nr protokotu
14267/PRP/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.

50-422 Wroctaw
ul. Rakowiecka
NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Rampa Rampy Hormann
przetadunkowa

Zakres wykonanego przegladu

llosé cykli
Wymiana oleju
Rampa sprawna
Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)

Zuzyte materiaty
Prace dodatkowe
Dalsza realizacja

Podpis montera
Radostaw Kula

s

Protokoét powykonawczy przegladu rampy

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Numer seryjny
923908W-01-101 001

Smarowanie i czyszczenie zawiasow

Sprawdzenie stanu potaczen spawanych

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczen
Sprawdzenie poprawnosci dziatania hydrauliki i stanu oleju
Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen elektrycznych
Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczeh serwisowych
0

Nie

Tak

Do zatozenia uszczelki boczne 2 m x 2

Nie

Podpis klienta
Joanna Malawska

LA

"\./&té_a\

Lol

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



e ENTROS

Nr protokotu
14268/PRP/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.

50-422 Wroctaw
ul. Rakowiecka
NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Rampa Rampy Promstfal nr2
przetadunkowa

Zakres wykonanego przegladu

llosé cykli
Wymiana oleju
Rampa sprawna
Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)

Zuzyte materiaty
Prace dodatkowe
Dalsza realizacja

Podpis montera
Radostaw Kula

Protokoét powykonawczy przegladu rampy

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Numer seryjny
PL-0217-PWI-001-01-01

Smarowanie i czyszczenie zawiasow

Sprawdzenie stanu potaczen spawanych

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczen
Sprawdzenie poprawnosci dziatania hydrauliki i stanu oleju
Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen elektrycznych
Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczeh serwisowych
0

Nie

Tak

ostona boczna rampy ukrzywiona nie pozwala na swobodne opuszczaniem rampy nalezy wymieni¢ badz
zdemontowac

Tak

Podpis klienta
Joanna Malawska

UL

’&/&téa‘

Lol

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



e ENTROS

Nr protokotu
14265/PRP/24-12/RK
z dnia 2024-12-09

Klient

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0.

50-422 Wroctaw
ul. Rakowiecka
NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa

Rampa Rampy Hormann nr4
przetadunkowa

Zakres wykonanego przegladu

llosé cykli
Wymiana oleju
Rampa sprawna
Do naprawy

Szacowany czas napraw (rbh *2 = x)

Zuzyte materiaty
Prace dodatkowe
Dalsza realizacja

Podpis montera
Radostaw Kula

s

Protokoét powykonawczy przegladu rampy

Obiekt

Farmacol S.A.
36-060 Rogoznica
Rogoznica 95

Numer seryjny

X

Smarowanie i czyszczenie zawiasow

Sprawdzenie stanu potaczen spawanych

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczen
Sprawdzenie poprawnosci dziatania hydrauliki i stanu oleju
Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen elektrycznych
Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabezpieczeh serwisowych
0

Nie

Nie

nie dziata brama uszczelki boczne do zatozenia 2m x 2 szt

Tak

Podpis klienta
Joanna Malawska

LA

"\./&té_a\

Lol

ENTROS

ul. Warneficzyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



I E NTPOS 14282/292?25%?

B scruwis z dnia 2024-12-09

Protokdt powykonawczy przegladu bramy segmentowej

Klient Obiekt

Grupa Farmacol Farmacore Sp. z 0.0. Farmacol S.A.
50-422 Wroctaw 36-060 Rogoznica
ul. Rakowiecka Rogoznica 95

NIP: 8992747774

Typ urzadzenia Nazwa Numer seryjny
Bramy Brama segmentowa Hormann nr4 02-3245280-6-13742
segmentowe

Zakres wykonanego przegladu —

llos¢ cykli 0

Brama sprawna Nie

Do naprawy zmniejszone napiecie na jednej fazie silnik nie jest w stanie poprawnie funkcjonowaé, po bezposrednim
podaniu napiecia na sterowanie bramy silnik dziata poprawnie, prawdopodobnie do wymiany ptyta od rampy
420s

Szacowany czas napraw (rbh *2 =x) —
Zuzyte materiaty —
Prace dodatkowe =

Dalsza realizacja Tak
Podpis montera Podpis klienta
Radostaw Kula Joanna Malawska

s W4
Lowid

ENTROS ul. Warnenczyka 66 35-612 Rzeszéw

e-mail biuro@entros.pl telx+#48 177832230



