Uwaga:
— Przyjeto poduszki ze sztywnej pianki polietylenowej,
karbowane o grubosci 40mm i dtugosci 1000mm

— Wysokos¢é maty réwna srednicy ptaszcza

— Dla drugiego rurociqgu usytuowanie i liczba
poduszek kompensacyjnych, analogicznie

Modernizacja sieci cieplnej w.p. w rejonie ul. WtoScianskiej
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