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LEGENDA:
R ap— & T INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
r £. Yvarminskiego Enea Operator Sp. z 0. 0.
ILOSC 0SOB W BUDYNKU: ‘(jﬂ_ KIERUNEK EWAKUACUI

- parter: 20 osdb

- | pigtro: 30 0sdb ( wigkszos¢ pracownikéw to elekiromonterzy pracujacy w terenie)

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL 11l

JEDNA STREFA POZAROWA

BRAK STREF ZAGROZONYCH WYBUCHEM

KLASA "D" ODPORNOSCI POZAROWEJ

BUDYNEK ZAKWALIFIKOWANY DO NISKICH - 8,34 m

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OK. 1 350 m2, W TYM PARTER OK. 800 m? 11 PIETRO OK. 550 m?

WYJSCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU (LUB INNEJ Biuro Obstugi Klienta
STREFY POZAROWE J) o linin
ul. Warminskiego 6, Bydgoszcz

PPOZ. WYL. PRADU

GASNICA (rodzaj + X-masa srodka gasniczego [kg]) F'arter

RECZNY OTRZEGACZ POZAROWY

Opracowat Marcin Maciag
HYDRANT WEWNE TRZNY
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Data opracowania wrzesien 2023 Skala: 1100
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[ === i S S S : Numer nku:
Dans dodatkE Data aktualizacji rysu 02
n osob na kondygnacj ~ 20
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BOK Dr E. Warminskiego 6

ILOSC OSAB W BUDYNKU:
- parter: 20 osdéb
- 1 pietro: 30 oséb

( wiekszosC pracownikéw to el

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL III

JEDNA STREFA POZAROWA

BRAK STREF ZAGROZONYCH WYBUCHEM

KLASA “D” ODPORNOSCI POZAROWEJ
BUDYNEK ZAKWALIFIKOWANY DO NISKICH - 8,34 m

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OK. 1 350 m2, W TYM PARTER OK. 800 m2, I 1 PIETRO OK. 550 m2

ektromonterzy pracujocy w terenie)
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LEGENDA:

= PRZEBIEG DROGI EWAKUACYJINEJ

n PPOZ. WYL. PRADU

L 3 E KIERUNEK EWAKUACJI

WYJSCIE EWAKUACYJINE Z BUDYNKU (LUB INNEJ
STREFY POZAROWEJ)

GASNICA (rodzaj + X-masa $rodka gasniczego [kg])

RECZNY OTRZEGACZ POZAROWY

=
s |

HYDRANT WEWNETRZNY

B osweTLeniE awarvINE

Dane dodatkowe:

n osdb na kondygnacji ~ 30

3,00

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Enea Operator Sp. z 0. o.

Biuro Obstugi Kiienta
ul. Warminskiego 6, Bydgoszcz

| pietro
f: 2 i,
Opracows: Marcin Maciag
Data opracowania: wrzesien 2023 Skala: 1:100
Data aktualizacji: Numer rysunku: &3




