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Przedmiot
zamoOwienia:

Przebudowa ST SN/nn »Slesin 5” nr 41716 wraz z niezbedna infrastrukturg w m.
Slesin, gmina Nakto nad Notecig, zgodnie z uzgodnionym projektem.

6.

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Przebudowa istniejacej stacji transformatorowej ST Slesin 5 nr 41716 i przystosowanie do zasilania linii
kablowych i napowietrznych SN/nn.

Budowa linii napowietrznej SN 15kV do nowo wybudowanej stacji transformatorowe;.
Wymiana stupa SN 15 kV nr 1/12/1 typu ZN z roztgcznikiem nr 4/498 na stup E13,5/15 z roztacznikiem RUN .
Wymiana linii napowietrznej SN 15 kV typu AFL-6 3x25 na PAS 3X50

Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV z nowo wybudowanej stacji do zasilania istniejgcych obwodow.
Wymiana stanowiska stupowego nr 101 typu ZN na E10,5/10
Wymiana stanowiska stupowego nr 102 typu ZN na E10,5/4,3
Wymiana stanowiska stupowego nr 103 typu ZN na E10,5/15
Wymiana stanowiska stupowego nr 201 typu ZN na E10,5/17,5
Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV typu AL. 4x35+25 na AsXSn 4X70+2x16
Demontaz elementdw sieci wskazanych w projekcie.
Szczegotowy opis materiatow stanowigcych dostawe Zamawiajgcego:
Stacja transformatorowa stupowa wraz z fundamentem.
Transformator — z istniejgcej stacji transformatorowe;j.
Rozdzielnia stupowa.
Przedmioty materialne niniejszego zamdéwienia ujete w WWD:
a) Kable nn
b) Kable SN
2. Dodatkowe informacje:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

Wytwodrcg odpaddw jest odpowiednia terenowo jednostka Zamawiajgcego. Wykonawca robot zobowigzuje
sie do przestrzegania przepisdw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpaddw s3 po
stronie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzglednié¢ powyzisze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce
utylizacje, dostarczenie odpaddéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz
ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie 8h
godzin wytgczen urzadzen sieci SN spod napiecia.

Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy urzagdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Kazde z wytaczen urzadzen sieci SN musi mieé¢ okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci do
zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne
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warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w
tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych materiatéw, urzadzen (np. obnizenia
temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla uktadania kabli, wykonywania robdt
budowlanych, ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak
mozliwosci uzyskania wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa zgdd i zezwolen). Wydtuzenie czasu
wyfaczenia wymaga sporzadzenia stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez
Zmawiajacego. W/w zdarzenia wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wytaczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

7.  Prace wymagajgce zgtoszenia wytgczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod napiecia
oraz prace zwigzane z podtgczaniem agregatéw pradotwodrczych lub ukfadow przejsciowych nalezy
uzgadnia¢ z Rejonem Nakto

8.  Zaproponowany sprzet/materiaty majg by¢ fabrycznie nowe, data produkcji ma by¢ nie wczesniejsza niz 12
miesiecy od montazu sprzetu oraz sprzet ma by¢ przeznaczony dla uzytkownikdw z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej.

9. Podstawa odbioru robot :

- wymagania okreslonych w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator;
- procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;

— procedura badan odbiorczych;

— prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. w/w prawa;

- WZ wraz ze zmianami oraz zawartg umowa.

Dziatajac na podstawie wewnetrznych zasad obowigzujacych u Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawcéw do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w:

- Zatacznik nr 7 do WZ - Przedmiar robét.

- Zatacznik nr 14 do WZ — Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.

Powyiszy zatgcznik zostanie udostepnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiajgcemu:

1. na adresy e-mail wskazane w Rozdziale | pkt 1.13. WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, przez Wykonawcdéw oryginatu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, stanowigcego Zatgcznik
nr 11 do WZ i oswiadczenia sensytywnego, stanowigcego Zatgcznik nr 4 do WZ wraz z Wykazem Informacji
Sensytywnych (Zatacznik nr 5 do WZ) oraz oryginatow upowaznienia i zobowigzania (Zatacznik nr 11.1. do W2)
dla kazdego pracownika lub osoby, ktérag Wykonawca bedzie dysponowat, ktora bedzie miata dostep do
dokumentu w zwigzku z podpisanym przez Wykonawce Zatacznikiem nr 11.1 do WZ, LUB:

2. na adres wskazany w pkt 1.3. WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego przez Wykonawcow
oryginatu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, stanowigcego Zatacznik nr 11 do WZ i oswiadczenia
sensytywnego, stanowigcego Zatacznik nr 4 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych (Zatacznik nr 5 do
W2) oraz oryginatéw upowaznienia i zobowigzania (Zatacznik nr 11.1 do WZ) dla kazdego pracownika lub
osoby, ktérag Wykonawca bedzie dysponowat, ktéra bedzie miata dostep do dokumentu w zwigzku z
podpisanym przez Wykonawce Zatacznikiem nr 11.1 do WZ.

Dokumenty zostang udostepnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie
imiennego adresu e-mail osoby upowaznionej i zobowigzanej do zachowania poufnego charakteru informacji
zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawce adresu e-mail, do ktérego
maja dostep osoby inne niz upowaznione przez Wykonawce. Wtascicielem informacji poufnej jest
Zamawiajacy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji

przez Wykonawce jest zabronione.
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N Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Stawomir to$

Date / Data:

20 3%&%&9;)Agﬁékierownika Jednostki Merytoryczne;j/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/imi¢
i nazwisko Kierownika Jednostki Merytorycznej
Data (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)
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