Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest "Modernizacja ogrzewania budynku techniczno-ustugowego i budynku magazynowo- warsztatowego

w Rejonie Dystrybucji Mogilno ul. Obronicow Mogilna 5. 88-300 Mogilno.

[

Wybranym rodzajem ogrzewania dla budynku techniczno- ustugowego i budynku magazynowo- warsztatowego jest
ogrzewanie elektryczne,
DANE DOTYCZACE BUDYNKOW :
Budynek techniczno-uslugowy: budynek wolnostojaey, czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony; wykonany w
technologii tradycyjnej -murowane;j i zelbetowej ; posadowiony bezposrednio na lawach fundamentowych , stropodach plaski
dwuspadowy , pokryty styropapg termozgrzewalna o grubosci 10cm;  Istniejaca instalacja CO jest prowadzona w rurach
stalowych , grzejniki blaszane z termostatami;
kubatura budynku:2670m3;
powierzchnia uzytkowa 513m2;
powierzchnia zabudowy : 200m2
Budynek magazynowo- warsztatowy : budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony , wykonany w technologii
tradycyjnej- murowanej i zelbetowej, posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych , stropodach plaski dwuspadowy,
pokryty styropapa termozgrzewalna o grubosci 10cm;
kubatura budynku : 2742m3;
Powierzchnia uzytkowa : 498.10m2;
Powierzchnia zabudowy: 622,5m2
W czgsei sanitarnej , pomieszczeniu socjalnym i na korytarzu - zastosowano juz ogrzewanie podlogowe zasilane z istniejacej
instalacji grzewczej z wykorzystaniem rozdzielacza podiogowego i zaworéw termostatycznych. .
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
- modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania polegajaca na wymianie zrodla ciepta wraz z wykonaniem niezbednych prac
instalacyjnych z tym zwigzanych.
-przyj¢to ,ze w zasilanie budynkach( w kazdym z osobna) w cieplo odbywacé si¢ bedzie za pomoca kaskady dwoch kotlow
elektrycznych o lacznej mocy 60kW,
-Instalacje sanitarne wraz z robotami towarzyszacymi :

. Montaz rurociagow ,

. Montaz armatury i urzadzen,

. Wykonanie izolacji termiczne;j,

¢  Transport i roztadunek,

e  Skladowanie materialow

¢  Nadzory i odbiory.
- dokonanie wizji lokalnej przed rozpoczgciem realizacji zamowienia dla kazdego budynku ( od poniedziatku do piatku w godz.
7.00-15.00)

Pozostale informacje :

- budynek administracyjny i budynek magazynowo — warsztatowy, w chwili obecnej zasilany z kotlowni olejowej
umiejscowionej w odrgbnym budynku.

- wymienione budynki zasilane s3 odrgbnym, zewngtrznym systemem rurociagéw w izolacji termicznej posadowionej na
betonowych fundamentach

-termin wykonania zamoéwienia : 10 tygodni od podpisania umowy.

6. Termin platnosci wynosi 30 dni od daty wystawienia dla ENEA Operator sp. z 0.0. prawidlowo wystawionej faktury,



