Zatgcznik nr 12 do Wz
Opis przedmiotu zamowienia

oznaczenie sprawy: RPUZ/B/0307/2024/0D/RD-5

" Enea

Operator

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybugiji
Bydgoszcz Rejon Dystrybucjo Mogilno

Przebudowa linii niskiego napiecia napowietrznej na kablowa ze stacji:
Zadanie 1 - Wymystowice 1,
Zadanie 2 - Placzkowo,

Zadanie 3 - Wierzejewice 3

Sporzadzit/a Sprawdzit/a Zatwierdzil
o /' . .
A Mewean
%J/ka §m\ 1ef A e
Dowtoszels
podpis Prowadzgcego/Prowadzacej Podpis podpis Kierownika Jednostki

zadanie Merytorycznej (osoby

upowaznionej)



oznaczenie sprawy:
Zalacznik nr 12 do WZ - Opis przedmiotu zaméwienia RPUZ/B/0307/2024/0D/RD-£

Zamowienie realizowane jest w systemie wybuduj. W celu realizacji prac nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp. Cato$¢ prac nalezy wykonaé
zgodnie z WZ wraz z zafgcznikami do WZ, a w cze$ci nieopisanej w powyzszym opracowaniu zgodnie z wytycznymi
okreslonymi, jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcieistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczacych.

ENEA Operator Sp. z 0.0. ma mozliwo$é dokonania przekopu kontrolnego, wykonanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Zadania.

. SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1.1 Wykonanie robét budowlanych na podstawie wytycznych technicznych oraz map pogladowych

2. Zakres prac wykonawczych obejmuje wykonanie robét budowlanych zgodnie z ponizszym dla poszczegéinych
zadan:

2.1. Przebudowa linii niskiego napiecia napowietrznej na kablowa ze stacji SN/nn Wymysfowice 1 — zadanie 1:

2.1.1. utozy¢ linie kablowa 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150 mm2 — 1060 m

2.1.2. zabudowad ztacza kablowo-pomiarowe ZKix-1P — 4 szt., SKP4-1P — 1 szt.,
2.1.3  wykonaé WLZ-y do poszczegdlnych budynkdw,

2.1.4  zdemontowac istniejgcg linie napowietrzna.

Szczegoty w dokumentacji projektowej

2.2. Przebudowa linii niskiego napiecia napowietrznej na kablowg ze stacji SN/nn Ptaczkowo — zadanie 2:

2.2.1. utozy¢ linie kablowg 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150 mm? — 376 m,

2.2.2. utozyé linie kablowa 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x35 mm?—38 m,

2.2.3. zabudowaé zfacza kablowe i kablowo-pomiarowe: SK3 - 2 szt., ZK1x-1P — 4 szt., SKP4-2P — 1 szt.,
2.2.4. wykonaé¢ WLZ-y do poszczegdlnych budynkéw,

2.2.5. zdemontowad istniejaca linie napowietrzng.

Szczegdty w dokumentacji projektowej

2.3. Przebudowa linii niskiego napiecia ze stacji SN/nn Wierzejewice 3 — zadanie 3:

2.3.1. utozyé linie kablowa 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150 mm?—752 m,
2.3.2.zabudowaé ztgcza kablowo-pomiarowe ZK1x-1P — 1 szt., ZK2x-2P — 1 szt.,
2.3.3.zabudowad stup typu £-10,5/17,5,

2.3.4. wykonaé WLZ-y do poszczegdlnych budynkéw,

Szczegdty w dokumentacji projektowej

3.Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu po wykonaniu zadania dokumentacje powykonawczg w jezyku
polskim, w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na ptycie CD (DVD) w
formacie PDF. Dodatkowo na plycie CD umiescié schematy i rysunki {preferowany format plikéw dwg) oraz
dokumentacje fotograficzng zgodng z wymaganiami Zamawiajacego.

4. Wybudowane elementy sieci wyposazy¢é w Tablice i znaki bezpieczeistwa zgodnie ze standardami
obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

5. Szczegbtowy opis materialéw stanowigcych dostawg Zamawiajacego:
Dostawy inwestorskie stanowig:
Zadanie 1 — Wymystowice 1 - kabel 4x150 NAY2Y-J- 1060 m — do odbioru z magazynu RD Mogilno

Zadanie 2 - Placzkowo - kabel 4x150 NAY2Y-J- 376 m i 4x35 NAYY-J-38 m - do odbioru z magazynu RD
Mogilno

Zadanie 3 — Wierzejewice 3 - kabel 4x150 NAY2Y-J- 752 m i zerdz wirowana E 10,5/17,5 z osprzetem
(konstrukcje, ustoje) — 1szt. — do odbioru z magazynu RD Mogilno
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6. Przedmioty materialne niniejszego zaméwienia ujete w WWD:

Uzyte Materiaty stosowa¢ zgodnie 2z zatgczonym wykazem WWD dostepnym na stronie:
https://www.operator.enea.pl/infoosieci/prekwalifikacja-i-certyfikacia

7. Dodatkowe informacije:

7.1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

7.2, Jezeli wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawce wykaze koniecznoéé wyciecia drzewa, to Wykonawca prac
musi uzyska¢ decyzje administracyjng na usuniecie drzewa i zapewni¢ wykonanie nasadzenia zastepczego.
Nasadzenia i usunigcie drzew prowadzié¢ zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez wiasciwy organ.

7.3. Rozliczenie za prowadzone roboty budowlane moina rozpoczat sie po osiggnieciu min. 30% zaawansowania
prac.

7.4. Rozliczenia naleznoici za wykonanie robét nastgpowal bedzie fakturami czesciowymi do wysokosci 80%
wartosci zrealizowanych rob6t, wystawionymi na podstawie protokotéw wykonywanych robét potwierdzonych
przez pracownika ze strony Zamawiajacego i kierownika robét Wykonawcy.

7.5.  Sprzet, aparatura i materiaty zastosowane w realizacji zaméwienia powinny by¢ fabrycznie nowe posiadad
wymagane prawem certyfikaty, $wiadectwa jakosci i atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca przedstawi na
Zadanie Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.

7.6. Dostarczony sprzet, materialy i urzadzenia stanowigce przedmiot zamodwienia powinny by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ z biezacej produkcji (nalezy stosowaé materialy oraz osprzet wyprodukowany nie wczesniej niz
w roku poprzedzajacym ich montaz) oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

7.7.  Niezbedne wytaczenia napigcia zapewni Rejon Dystrybucgji Mogilno dla potrzeb realizacji prac okreslonych
W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed rozpoczeciem rob6t przedstawi w formie pisemnej
wiasciwej jednostce Zamawiajacego, tj. Rejonowi Dystrybucji Mogilno harmonogram realizacji zadania.
Zamawiajacy w okresie 10 dni roboczych od wptyniecia harmonogramu poinformuje Wykonawce o jego
przyjeciu lub tez przedstawi swoje propozycje.

Nie przewiduje sig wylaczeri urzadzeri elektroenergetycznych skutkujgcych pozbawieniem zasilania w energie
elektryczng istniejacych odbiorcéw po stronie SN-15 kV.

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w Opisie przedmiotu Zamdwienia dopuszcza sie maksymainie 8 godzin
wylaczen sieci SN/nn spod napigcia. Czas wytaczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do
czasu zgtoszonej gotowosci do zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi
w Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z 0. 0.
Czas wyfaczenia urzadzen elektroenergetycznych, o ktérym mowa w niniejszym punkcie nie nalezy
interpretowac jako czas pozbawienia odbiorcéw energii elektrycznej.

Nie przewiduje sie wytaczen urzadzen elektroenergetycznych skutkujacych pozbawieniem zasilania w energie
elektryczng istniejgcych odbiorcéw po stronie nn-0,4 kV.

Liczba godzin wytgczeri moze ulec w wyjatkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne warunki
pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezaleine od Wykonawcy, uniemozliwiajace realizacje robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzeri (np. obnizenia temperatury ponizej
minimalnej dopuszczalnej temperatury dla ukfadania kabli, wykonywania robét budowlanych, ulewne deszcze,
brak mozliwosci wejécia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania wymaganych
obowiazujacymi przepisami prawa zgéd i zezwoleri). WydtuZenie czasu wytaczenia wymaga sporzadzenia
stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W/w zdarzenia wymagaja
udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby
godzin wylaczen nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

7.8. Wykonawca winien zastosowaé materialy takie jakie 53 wskazane w dokumentacji projektowej. Ewentualna
zmiana okreslonego materiatu moze nastgpi¢ wyjatkowo wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po pisemnym
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wystapieniu Wykonawcy, przed jego zastosowaniem moze wystapi¢ wylacznie z przyczyn obiektywnych,
niezaleznych od Wykonawcy zadania. Nalezy tu zaznaczy¢, Ze zastosowane materialy winny spetniaé
wymagania Zamawiajacego okreslone w standardach.

7.9. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych uméw na przesyt i dystrybucje energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia rozdzielnic umozliwiajacych opomiarowanie zuzycia energii przeznaczonej dla zasilania placu
budowy.

7.10. Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robét Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia wiasnych préb i badar kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas préb i badarn
dokonanych przez Zamawiajacego wszelkie niescistosci nalezy usuna¢ do dnia Odbioru technicznego.

7.11. Dopuszczenia do prac stanowia koszt Zamawiajacego.

7.12. Nadzdr petniony przez pracownikéw Zamawiajacego, dla ktérych Zamawiajacy uzna to za niezbedne, stanowi
koszt Zamawiajacego.

7.13. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamoéwienia charakteryzowaty
sie wysokg jakoscig, na ktérg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu ~ podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdzialy i sekcje, w czytelny i
zrozumiaty sposob,

b) sposéb pisania — zachowanie spéjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegélnych
dokumentdw oraz fragmentdw tego samego dokumentu,

¢} kompletno$¢ dokumentu — petne, bez wyrainych brakdw przedstawienie omawianego problemu,
obejmujace catos¢ z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spojnosé i niesprzecznoét dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnoéci pomigdzy wszystkimi
rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzecznosci pomigdzy
informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego
dokumentu

7.14. Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania w comiesiecznych raportach o stanie zaawansowania prac.

7.15. Rozpoczecie Odbioru kofcowego/czesciowego nastepuje po przekazaniu przez Wykonawce zadania ,Zgtoszenia
gotowosci do Odbioru” .

7.16. Niezaleinie od czynnoici Zamawiajacego zwigzanych z nadzorem nad realizacja przedmiotu umowy, Referat
Certyfikacji Zamawiajgcego prowadzi czynnosci majace na celu weryfikacje zgodno$ci wykonywanych prac ze
standardami w sieci ENEA Operator Sp. z o.0. publikowanymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Powyisze czynnosci moga by¢ prowadzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub po jego odbiorze, w
okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiazuje sie do wspotdziatania ze stuzbami Zamawiajacego
dokonujacymi weryfikacji, w szczegélnosci poprzez udostepnianie informacji o przebiegu realizacji prac,
zastosowanych materiatach oraz #rédtach pochodzenia materiatéw oraz kompetencjach pracownikéw
wykonujacych prace. W przypadku wykrycia niezgodnosci wykonywanych prac i zastosowanych materiatéw ze
standardami obowiazujgcymi w sieci ENEA Operator Sp. z o0.0. Zamawiajacy ma prawo do wezwania
Wykonawcy do ich usuniecia w czasie obowigzywania gwarancji, a Wykonawca obowigzek do ich usunigcia
kosztem i staraniem witasnym, uwzgledniajgc réwniez koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w
tym zastosowania przez Wykonawce $rodkéw dla ograniczenia braku zasilania klientéw ( np. stosowanie
agregatow pradotworczych).

7.17. Wytwércg odpaddw jest wykonujgcy zlecenie podmiot zewnetrzny. Wykonawca robét zobowigzuje sie do
przestrzegania przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpadéw s po stronie
Wykonawcy i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyisze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajace utylizacje,
dostarczenie odpadéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru technicznego inwestycji.
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7.18. Pracownicy Wykonawcy na placu budowy powinni posiadaé oznaczenia identyfikujace podmiot.
7.19. Podstawa odbioru robét :
a) wymagania okreslone w obowigzujacych standardach w ENEA Operator;
b) procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;
¢) procedura badan odbiorczych;
d) prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami dot. w/w prawa;
e) WZwraz zawartg umowa.
Ponadto, dziatajac na podstawie ZASAD PRZETWARZANIA INFORMACII obowigzujacych u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy obowigzuje Wykonawcéw do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w Wz,
przekazanych w ramach niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia.
7.20.  Dziafajac na podstawie wewnetrznych zasad obowigzujacych u Zamawiajacego, Zamawiajacy Zobowigzuje
Wykonawcéw do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w :

- Zataczniku nr 11 do Wz
Powyisze zataczniki zostang udostepnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiajacemu:

- na adresy email wskazane w Rozdziale | pkt.1.12 Wz podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
przez Wykonawcdw oryginatu oswiadczenia, stanowiacego Zatacznik nr 2 do WZ i Zatacznik nr 6 do WZ wraz z
Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zafacznik nr 7do WZ oraz oryginatéw upowaznienia oraz
zobowigzania (Zatacznik nr 3 do WZ) dla kazdego pracownika lub osoby ,ktéra Wykonawca bedzie dysponowat,
ktéra bedzie miata dostep do dokumentu w zwigzku podpisanym przez Wykonawce Zatacznikiem nr 2 do Wz i
Zatacznikiem S do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowiacych zatacznik nr 7 do Wz,

Lub:

- na adres wskazany w pkt 1.2 W2z, w formie pisemnej (papierowej),podpisanego przez Wykonawcéw oryginatu
odwiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 2 do Wz i Zatacznik nr 6 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych
stanowiacych Zatacznik nr 7 do WZ oraz oryginatéw upowaznienia oraz zobowigzania (Zatacznik nr 3 do Wz) dia
kazdego pracownika lub osoby ,ktéra Wykonawca bedzie dysponowat, ktéra bedzie miata dostep do dokumentu w
zwigzku podpisanym przez Wykonawce Zatacznikiem nr 2 do WZ i Zatacznikiem 5 do WZ wraz z Wykazem
Informacji Sensytywnych stanowigcych zatacznik nr 7 do Wz

Dokumenty zostang udostepnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie imiennego
adresu email osoby upowaznionej i zobowigzanej do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w ww.
dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawce adresu email, do ktérego maja dostep osoby inne
niz upowaznione przez Wykonawce.

Wiascicielem informacji poufnej jest Zamawiajgcy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji przez
Wykonawce jest zabronione.

UDOSTEPNIANIE INFORMACH SENSYTYWNYCH:

W przypadku gdy w trakcie przetargu lub realizacji zaméwienia dojdzie do koniecznosci udostepnienia
Wykonawcy informacji sensytywnych (wykaz informacji sensytywnych okre$lony zostat w Zataczniku nr 8 do wWz),
Wykonawca przed ich udostepnieniem zobowigzany jest do ztozenia oéwiadczenia zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
WZ.

Wihascicielem informacji poufnej jest Zamawiajacy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji przez
Wykonawce jest zabronione.

Warunki gwarancji:
1. Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji wynosi 60 miesigey od dat zakoriczenia realizacji zaméwienia.
2.Dostepnosc do czgsci zamiennych nie moze by¢ krétsza niz 10 lat, liczac od zakoriczenia realizacji zamdwienia.

3.W przypadku ewentualnego nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowiazar z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajac
dopuszcza mozliwos¢ obcigzenia Wykonawcy kosztami usunigcia wady lub usterki przez innego wykonawce.

Warunki serwisu

Serwis gwarancyjny
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Serwis gwarancyjny obejmuje :

a) Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgtoszong wade tj.: rozeznane uszkodzenia i okreslenie sposobu usunigcia
- maksimum 12 godzin od momentu zgtoszenia wady lub usterki,

b) Czas usuniecia wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw ~ maksimum 24 godz. Od momentu
zgtoszenia wady lub usterki,

c) Czas usuniecia wady w przypadku konieczno$ci wymiany zasadniczych elementéw lub wymiany catego
elementu na nowy — maksimum 5 dni roboczych(120 godz.) od momentu zgtoszenia wady lub usterki

1. Zamawiajacy nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia
wskazanego w Rozdz.Il pktl
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