WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WYMAGAN
Dostawa izolatoréw przepustowych dla Polskiej Grupy Gérniczej S.A. Oddzial KWK
So$nica — nr grupy 262-2.

A. Przedmiot zaméwienia i wymagania techniczno-uzytkowe:

1) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PELNOKUTY PTH-1/500 500A 1,2KV CERAMICZNY

2) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PELNOKUTY PTH-1/500 N 500A 1,2KV CERAMICZNY
3) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PELNOKUTY PTH-6/200 N 200A 6,6KV CERAMICZNY
4) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PELNOKUTY PTH-3-6/200 200A 6,6KV CERAMICZNY

B. Wymagania prawne:

1) Oferowane przedmioty zamoéwienia musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad. Pod pojeciem
fabrycznie nowe Zamawiajacy zada zaoferowania wyrobu stanowigcego przedmiot zaméwienia do
ktorego skompletowania uzyto wylacznie materiatdbw nowych, czyli takich, ktére nie byly
remontowane, regenerowane i uzywane.

2) Izolatory powinny spetnia¢é wymagania wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepisow, byc
zgodne z normami majacymi zastosowanie dla danego wyrobu i oznakowane z obowiazujaca
norma.

3) Dopuszcza sig sktadanie ofert rownowaznych zgodnych z wyzej wymienionymi parametrami.

C. Wymagane dokumenty, ktére nalezy zalaczy¢ do oferty:

1) Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdb spelnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zaktadow gérniczych w warunkach istniejgcych zagrozen

2) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;

3) Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsigbiorcy, matego przedsigbiorcy, sredniego
przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy

4) Karta katalogowa potwierdzajaca parametry

5) Opinia atestacyjna lub inny dokument potwierdzajacy uzyskanie cechy ognioszczelnosci i
mozliwosci zabudowy w ognioszczelnych stacjach transformatorowych

D. Przy kazdej dostawie:

1) Dowdd dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Gérniczej S.A.
2) Karta gwarancyjna
3) Swiadectwa jakosci

E. Wymagania dotyczace gwarancji:
Minimum 12 miesigcy od dostawy do magazynu Zamawiajacego
F. Inne:

Termin realizacji: do 30 dni od daty przekazania zamowienia Wykonawcy.




