
Załącznik nr 2 
  do Wniosku 

 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

 
A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy) 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

FALOWNIK NAPIĘCIA FPS 110/2/110/230/50/K3U KASETA SYSTEMU 19" 110V DC 230V 

AC 50HZ IP-20 lub równoważny 

 

            Wymagane parametry techniczno-użytkowe falownika napięcia : 

 

Napięcie wejściowe – 110 (86-138) VDC 

 

Moc znamionowa 

2 kVA/1600W 

  

Znamionowe napięcie wyjściowe  - 230 VAC +/- 10% 

Automatyczne przełączenie Bypassu w przypadku braku zasilania napięcia DC 

  

Częstotliwość napięcia wyjściowego 

50 (60) HZ +/- 5% 

 

  

Stopień ochrony 

 Min. IP-20 

  

Obudowa/wymiary  

19” RACK 3U 

Wymiary ( wys.x szer.x głęb.) 132,5x426,7x360 mm 

 

Bypass 

Wbudowany statyczny bypass 

 

Sprawność > 90% 

 

Temperatura pracy 0-45° 

 

     2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Przedmioty postępowania muszą być fabrycznie nowe. Elementy i podzespoły wykorzystane 

do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane. 

 

B. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty. 

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania  

prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.- wg. 

załącznika nr. 1 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – wg. załącznika nr.2 

3. Karta katalogowa (lub karta charakterystyki lub karta techniczna produktu lub 

dokumentacja techniczno - ruchowa) potwierdzająca charakterystykę i parametry 

techniczne wyrobu w języku polskim 

4. Oświadczenie – status przedsiębiorstwa. – wg. załącznika nr. 3 

5. Wypełniony załącznik nr. 2a 
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C. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia. 

 

1. Przy każdej dostawie: 

a. Dowód wydania materiału (WZ) 

b. Karta gwarancyjna (dokument gwarancyjny), 

c. Świadectwo jakości lub zaświadczenie fabryczne, 

d. Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji lub DTR. 

 
D. Wymagania dotyczące gwarancji:  

       Min. 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego  

 

E. Inne : Termin realizacji do 120 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego 

           Termin płatności: przelew 30 dni , wg. załączonego oświadczenia 
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