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Postepowanie zakupowe nr PST/DYS/OB/LZA/03296/2024

PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie zumowa o roboty budowlane, dla czesci

wyszczegolnionych przez Zamawiajgcego ponizej:

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Czes¢ 1 - Budowa przytacza kablowego w Zasciankach przy ul.Zascianki

Czesc 2 - Budowa przytacza kablowego w Zasciankach przy ul.Rybackiej

Czes¢ 3- - Budowa przytacza kablowego w Biatymstoku przy ul.Bitwy Biatostockiej

Czesc 4 — Budowa przytacza kablowego w Grabowce przy ul.Leszczynowej

Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa

zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu

oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy

materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda

autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych

pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w

dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowazinych w stosunku do rozwigzan okreslonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz

podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Przy wykonywaniu prac budowlanych obiektéw elektroenergetycznych objetych przedmiotem

zamowienia obowigzujg wymagania przedstawione przez Zamawiajgcego oraz wytyczne zawarte w

opracowaniu ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

dostepne na witrynie internetowej: https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Zagospodarowanie odpaddéw i materiatoéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatdw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.5.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatdw uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.5.4. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacja
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbidrki.

1.5.5. Poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét.

1.5.6. W przypadku realizacji robét budowlany na terenach nalezgcych, bgdz bedacych w uzytkowaniu
Lasow Panstwowych, Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia stosownej umowy z
wtasciwym  Nadlesnictwem badz pozyskanie z Nadlesnictwa innego dokumentu
umozliwiajacego realizacje robot budowlanych oraz poniesienie wszystkich kosztéw i optat z
tego tytutu.

Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem

ograniczen technologii).
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1.8. Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tagcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz:
Czes$é 1 -0 godzin 211/2024 (t.20933)
Czes$¢ 2—-0 godzin 160/2024 (t.20594)
Czesé 3- 0 godzin 239/2024 (t.20662)
Czes¢ 4--0 godzin 352/2024 E127 (t.20087) , 0 godzin 352/2024 E1Z8 (t.20088)
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,, MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow systemdéw zamkniec
nalezy dokonywac¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
1.9. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkdw (przedmiar robodt nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key
Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

»  Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S1:zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tagcznikach
SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

»  Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

»  Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brazowy RAL
8016.

»  Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki:
szary RAL 7035.

Termin realizacji zaméwienia
czesci 1-4 -osiem miesiecy od zawarcia umowy

oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Termin i warunki ptatnosci: Ptatnos$¢ 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Dla robot
powyzej 100 tys. zt - ptatnos¢ czesciowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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5. Miejsce realizacji zamodwienia

Teren dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

6. Dostawy inwestorskie: brak

7. Gwarancja
7.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz

z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koficowego bez uwag.

8. Podwykonawstwo

8.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

8.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyg, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

9. Uwagi:

Prace budowlane maja by¢ wykonane na podstawie dotgczonej dokumentacji
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Protokét zdawczo odbiorczy dostawy inwestorskiej

Realizujgc postanowienia umowy nr.................... zawartej pomiedzy Zamawiajacym t.j. PGE Dystrybucja S.A.

a Wykonawca

(nazwa Wykonawcy)

dotyczacej wykonania robét budowlano - montazowych w obiekcie:

(nazwa obiektu)

PGE Dystrybucja S.A. w osobie inspektora nadzoru

(nazwisko i imie nr dowodu osobistego )
przekazuje, a Wykonawca robét w osobie Kierownika Budowy

(nazwisko i imie nr dowodu osobistego )

przyjmuje wolng od wad dostawe inwestorska stanowiaca :

(nr dokumentu WZ, doktadna nazwa, ilo$¢)

data i podpis strony przekazujacej data i podpis strony przyjmujacej

Strona4z4




