
:

0,02 0 0,020,01 km

Skala: 1:2427

11810625
Linia

11810625
Linia

11810625
Linia

11810625
Linia

11810625
Linia

11810625
Linia

11810625
Odniesienie
Podwieszenie przewodu AsXSn 4x95mm2  L=405m od stacji transf. 7-0037 do słupa nr 14

11810625
Odniesienie
Podwieszenie przewodu AsXSn 4x95mm2  L=330m od stacji transf. 7-0037 do słupa nr 29

11810625
Odniesienie
- wymiana słupa nr 29 na słup odporowo-rozgałęźny typu E10,5/15
- wykonanie podziału sieci nN (podłączenie linii izolowanej do linii nN w kierunku słupa nr 30, 42 oraz 44)
- montaż 2 kpl. ograniczników przepięć
- wymiana przyłącza nieizolowanego na przyłącze AsXSn 4x25mm2 - 1 szt/14m

11810625
Odniesienie
- wymiana słupa nr 11 na słup odporowy typu E-10,5/15
- wykonanie podziału sieci nN (podłączenie linii izolowanej do linii nN w kierunku słupa nr 12)
- montaż 2 kpl. ograniczników przepięć

11810625
Odniesienie
- wyprowadzenie dwóch nowych obwodów nN nr 3 i 4 wraz z dobudową pól w rozdzielnicy RSW

11810625
Odniesienie
- wymiana słupa nr II/22 na słup odporowy typu E
- wymiana przyłączy nieizolowanych oraz YADYn na przyłącza AsXSn 4x25mm2 - 1 szt/13m

11810625
Odniesienie
- wymiana słupa nr I/1 na słup odporowy typu E
- wymiana przyłączy nieizolowanych oraz YADYn na przyłącza AsXSn 4x25mm2 - 4 szt/86m


11810625
Linia

11810625
Odniesienie
Wymiana przewodów 4xAl35+25mm2 na AsXSn 4x95mm2 + AsXSn 2x25mm2 L=520m od stacji transf. 7-0037 do słupa nr 14
- wymiana przyłączy nieizolowanych oraz YADYn na przyłącza AsXSn 4x25mm2 - 4 szt/95m
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