N
AN
AN
AN
AN
N\
AN
AN
N 66-A523
\\ ES Budziszewice
N 630kVA
N Sy
\\ 4\
AN o~ ~
\ ~
AN
AN
N
AN
\ 66-R-0714
129_' -W-0713
128 6-0-1856
127 % 12570 6-A425
Budziszewice
800kVA
126 [r’!sﬁ
4 9
1 2 3 4 ? lL_ 1"“‘ """:-’_3.2268 % _...
125 peo—3—3—> : 7
6-0-0715
124a L /60213
1247% 2
6-0-§
4 ”
123 <
6-A213 ~"
Budziszewice ~
40kVA ~
122 N )
6-1309
Budziszewice
GQQA
an
g 5-0-1582 2 & 601585
6-0546 1
Zagorze

6-1310
Budziszewigk
100kVA

6-0972

Budziszewice

160kVA

11

6-1130
Budziszewice
100kVA

6-1353
Antolin
63kVA

66-1843
Nowy Jozefow
160kVA

10 4

6-0-0730

114

6-0239
Jozefow
40kVA




eranl 68

{ 6-0310
! Zakosciele

250kVA

'\ 162"

60308 \ 157

Inowtddz

1o
15§
14 Y
13
12
11
10




160kVA

AY -
= — 12 i
10 /
11 R 11
13 -~
3 = ’///
- b = % 12
6-0 . 34 13a . 10
\ Opogzn L A1) '
OkMA ‘/} : 9
(- »-' g V
\ ‘--, / 3 ~ H ;
A\ /’//i' N 21 7N " g
~ » ' K e \
51 ~ \\
Y s Fisa-1 \\
\
AN
6-A024 S.
i Opoczno
400kVA %
v
5
4
4
3
2 i
6-0943 .
Opoczno i s
‘ 250kVA
/ 15
& \
//
2 2
e
I'd
6-0-1492 7"
»7
ww” 1
0
. . \ 1
Kt

11
6-R-0542

\" 14, 13 '

' 0 12 &)

! 6-1806
Opoczno X

6-0944

Opoczn, ¢ 100kVA

. 1 ) 13
S poe
\ g csonit A
v 6-R-8541
"R-0540 Y 6-0942
= Opoczno

6-0941

Opoczno
100kVA
4
6-0-A024
N\
\\ [
\
\
N
Mg
7 ai///,/
oAy
I ﬁ 6-1424
o ®  Opoczno
1 100kVA
\.
\
ny
)
)
\




