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100kVA

i ‘ l.EGENDA:

g s Wymiana przewod6éw nN na AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25 mm2 o dtugosci 0,2km (obwéd nr 1)

f e Wymiana przewod6ow nN na AsXSn 2x25mm?2 (o$wietlenie uliczne) o dugosei 0,45km
!l Wymiana przewodéw nN na AsXSn 4x70mm2 o dtugosci 0,25km (obwdd nr 2)
seet . Wymiana przylaczy na AsXSn 4(2)x25mm2  5szt./106m.
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