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Wola Raniżowska, Kamień

podkarpackie

kolbuszowski, rzeszowski

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin

mgr inż. Maria Darowska-Anusik

inż.  Janusz Włodyka

MADAR

         Maria

Darowska Anusik

PROJEKT

1:1000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA cz. 2

          Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV w ramach zadania "Przebudowa odcinka linii
napowietrznej 15kV Sokołów-Kolbuszowa II odg. Poręby Wolskie, Morgi gm. Raniżów"
w miejscowościach Wola Raniżowska, Kamień.

inż.  Mariusz Anusik

LEGENDA:

proj. osłona rurowa wg rys.:

proj. kabel ziemny SN 15 kV 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 lub 70/25

R1- giętkie, HDPE, sztywność 5 np. DVR

R2- sztywna, HDPE, gładka w środku, karbowana na

zewnatrz, sztywność 8 np. DVK

R3-sztywna, HDPE,gładka w środku i na zewnątrz,

sztywność 10 np. SRS

R4-sztywna, HDPE,gładka w środku i na zewnątrz,

sztywność 18 np. SRS-G

linia rozgraniczająca teren inwestycji celu publicznego

oznaczenie likwidowanych elementów istn. sieci el-en

istn./proj. słup SN 15 kV

proj. kabel ziemny nN 0,4 kV YAKXS 4x120

istn./proj. napowietrzna stacja transformatorowa

proj. złącze SN 15 kV

istn./proj. słup nN 0,4 kV

istn. sieć SN 15 kV 3xAFL-6 35

potwierdzam zgodność niniejszej mapy z

oryginałem mapy do celów projektowych:

proj. sieć SN 15 kV 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50

zakres objety osobnym wnioskiem o pozwolenie na budowę

do Starosty Rzeszowskiego

E-257/87 spec. elektryczna

instalacyjno-inżynieryjna

E-172/75 spec. elektryczna, instalacje

11400102
Pływające pole tekstowe
Punkt X, miejsce  wykonania 3 x Mufa przelotowa SN- mufy SN oraz wykonanie należy  do Wykonawcy zewnętrzengo.

11400102
Pływające pole tekstowe
Punkt Y, W tym miejscu pozostanie pozostawiony odpowiedni zapas kabli Sn do wprowadzenia na stacje trafo.

11400102
Pływające pole tekstowe
Odcinek  linii kablowej SN od punktu X do punktu Y Wykona Sekcja Wykonawstwa Układania kabli SN,
długośc wykonanego przez Sekcję odcinka SN wynosi 1700/1715m. 
Sekcja Wykonawstwa ułoży również odcinek linii kablowej nN YAKXS 4 x120 pomiedzy punktami  
B-C długości 231/252m

11400102
Pływające pole tekstowe

11400102
Pływające pole tekstowe
Y

11400102
Pływające pole tekstowe

11400102
Pływające pole tekstowe
X


