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- proj. słupowa stacja transformatorowa SN/nN rezystancja uziemienia R<1,38Ω
- proj. ZK-SN z uziemieniem R<1,8Ω
- proj. SON
- proj. trasa budowy sieci kablowej SN na całej długości w r.o. HDPE Ø160

karbowana dwuścienna giętka, koloru czerwonego (typ F),
- proj. trasa budowy sieci kablowej nN
- ist. trasa przyłącza napowietrznego nN
- proj. słup betonowy SN / nN typu E
- proj. r.o. HDPE Ø110 karbowana dwuścienna, koloru niebieskiego
- proj. r.o. HDPEp Ø110/6,3 gładkościenna wzmocniona, koloru niebieskiego
- proj. r.o. HDPE Ø160 karbowana dwuścienna, koloru czerwonego
- proj. r.o. RHDPEp Ø160/9,1 gładkościenna wzmocniona, koloru czerwonego
- proj. r.o. RHDPEp Ø200/11,4 gładkościenna wzmocniona, koloru czerwonego
- pon. montaż oprawy oświetleniowej
- rozbiórki
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Legenda:
- proj. słupowa stacja transformatorowa SN/nN rezystancja uziemienia R<1,38Ω
- proj. ZK-SN z uziemieniem R<1,8Ω
- proj. SON
- proj. trasa budowy sieci kablowej SN na całej długości w r.o. HDPE Ø160

karbowana dwuścienna giętka, koloru czerwonego (typ F),
- proj. trasa budowy sieci kablowej nN
- ist. trasa przyłącza napowietrznego nN
- proj. słup betonowy SN / nN typu E
- proj. r.o. HDPE Ø110 karbowana dwuścienna, koloru niebieskiego
- proj. r.o. HDPEp Ø110/6,3 gładkościenna wzmocniona, koloru niebieskiego
- proj. r.o. HDPE Ø160 karbowana dwuścienna, koloru czerwonego
- proj. r.o. RHDPEp Ø160/9,1 gładkościenna wzmocniona, koloru czerwonego
- proj. r.o. RHDPEp Ø200/11,4 gładkościenna wzmocniona, koloru czerwonego
- pon. montaż oprawy oświetleniowej
- rozbiórki
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