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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

dla zadania: 

EW Krapkowice – Remont tynków ścian rozdzielni 15kV i 0,4kV  
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1. Informacje wstępne 

Właściciel obiektu: 
PGE Energia Odnawialna S.A.  ul. Ogrodowa 59a,  00-876 Warszawa 
tel.: +48 /22/ 4331 300 ,+48 /22/ 4331 301 , fax:  +48 /22/ 6242 555 
e-mail: sekretariat@pgeeo.pl , WWW: http://www.pgeeo.pl 
 
 

Eksploatator obiektu: 
PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych w Warszawie. 
Adres obiektu Elektrownia Wodna Krapkowice, 47-300 Krapkowice 
gm. Krapkowice, powiat Krapkowicki, woj. opolskie 
 

Zakres opracowania: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu prac  jakie należy wykonać 

podczas remontu pomieszczeń rozdzielni 15 kV oraz 0,4 kV elektrowni wodnej  Krapkowice. 
 
 

2. Zakres prac 

 

 Skucie płytek przed rozdzielnią, zastąpienie przez kostkę brukową (ok. 6,5 m2) 

 Wykonanie odwodnienia liniowego (2szt)  przed budynkiem rozdzielni 

 Naprawa ubytków wewnątrz rozdzielni 0,4 i 15kV, malowanie ścian, sufitu (ok. 170 m2) 

 Malowanie drzwi: 
o Pomieszczenia rozdzielni 0,4 kV 
o Pomieszczenia rozdzielni 15 kV  
o Wewnętrznych pomiędzy rozdzielniami 15kV oraz 0,4 kV 

 Mycie korytek kablowych 

 Wymiana wykładziny na nową, typu obiektowego, przemysłową (25 m2)   

 Wymiana kratek wentylacyjnych (6szt) 

 Naprawa ubytków zewnątrz rozdzielni 0,4 i 15kV  

 Czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej (ok. 80 m2) 
 

 

3. Wytyczne dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia 

3.1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy będącą w jego posiadaniu dokumentację techniczną 
eksploatacyjną dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie udostępniane przez 
Zamawiającego dokumentacje należy traktować jako oddające stan rzeczywisty wg najlepszej wiedzy 
Zamawiającego. Stan faktyczny może się różnić od przedstawionego w dokumentacji. Zamawiający 
zaleca udział w wizji lokalnej lub inwentaryzacji na miejscu. Zamawiający zapewnia  otwarcie 
odpowiednich przestrzeni/stanowisk umożliwiające dokonanie wizji w zakresie potrzeb Wykonawcy w 
tym przed złożeniem oferty także w uzgodnieniu ze służbami eksploatacyjnymi PGE Energia 
Odnawialna S.A. Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych w Warszawie. Zamawiający 
zapewnia, że będzie współdziałał z Wykonawcą w zakresie realizacji zadania przez udostępnienie 
posiadanej wiedzy 
 

http://www.pgeeo.pl/
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3.2.  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dotyczącą wykonania usługi na czynnym 
obiekcie, występuje tu bezwzględna konieczność realizacji przedmiotu zamówienia z dostosowaniem 
się do istniejących na obiekcie standardów eksploatacji i istniejących rozwiązań technicznych. 
 
3.3. Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie wszystkie odpady pozostałe po remoncie m.in. 
(wykładzinę, gruz, płytki, kratki wentylacyjne).  
 
3.4 Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej na terenie obiektu przez złożeniem wiążącej oferty w 
systemie zakupowym SWPP2. 
 

4. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opracował: 
 Michał Holzheimer, Biuro Eksploatacji Elektrowni Wodnych Przepływowych 
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